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Приложение 1.1. 

Характеристики энергетических котлов ТЭЦ-1 

Ст.

№ 

Тип  

котлоагрег

ата 

Завод 

изготовите

ль 

Год ввода  

в 

эксплуатац

ию 

Паропроизводительн

ость, т/ч 

Давление 

перегрето

го пара, 

кгс/см² 

Температу

ра 

перегрето

го пара, 

°С 

Температу

ра 

питательн

ой воды, 

°С 

Тепловая 

мощность 

установленн

ая, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

располагаем

ая, Гкал/ч 

Основн

ое 

топлив

о 

Резервн

ое 

топливо 

1 Стерлинг ЛМЗ 1934 90 36 440 104 54 54 газ мазут 

2 Стерлинг ЛМЗ 1934 90 36 440 104 54 54 газ мазут 

3 Стерлинг ЛМЗ 1933 90 36 440 104 54 54 газ мазут 

4 БКЗ-75/39 

Белгородск

ий 

котельный 

завод 

1966 75 39 440 104 45 45 газ мазут 

5 БКЗ-75/40 

Белгородск

ий 

котельный 

завод 

1966 75 39 440 104 45 45 газ мазут 

Характеристики водогрейных котлов ТЭЦ-1 

Ст.
№ 

Тип  

котлоагрег
ата 

Завод 
изготовитель 

Год ввода  

в 
эксплуатац

ию 

Теплопроизводительн
ость, т/ч 

Температура 

сетевой воды 

при 
теплофикацион

ном режиме 

работы, °С 

Температу

ра сетевой 

воды при 
пиковом 

режиме 

работы, °С 

Тепловая 

мощность 
установленн

ая, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 
располагаем

ая, Гкал/ч 

Причины 

возникновен

ия 
ограничени

й тепловой 

мощности 

Основн

ое 
топлив

о 

Резервн

ое 
топливо 

1 ПТВМ-100  

Дорогобужск

ий 

котельный 

завод 

1965 1600-2250 70/150 104/150 100 70 

 

газ - 
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Приложение 1.2. 

Технические характеристики энергетических котлов ТЭЦ-2 

Ст.

№ 

Тип  

котлоагр

егата 

Завод 

изготовит

ель 

Год ввода  

в 

эксплуат

ацию 

Паропроизводите

льность, т/ч 

Давлен

ие 

перегре

того 

пара, 

кгс/см² 

Темпера

тура 

перегрет

ого пара, 

°С 

Темпера

тура 

питател

ьной 

воды, °С 

Тепловая 

мощность 

установле

нная, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

располага

емая, 

Гкал/ч 

Причины 

возникновения 

ограничений 

тепловой 

мощности 

Основ

ное 

топли

во 

Резерв

ное 

топли

во 

6 
БКЗ -210-

140 

Барнаульс

кий 

котельный 

завод 

1961 210 135 560 230 126 126 - ГАЗ мазут 

7 
БКЗ -210-

140 

Барнаульс

кий 

котельный 

завод 

1962 210 135 560 230 126 126 - ГАЗ мазут 

8 
БКЗ -210-

140 

Барнаульс

кий 

котельный 

завод 

1963 210 135 560 230 126 126 - ГАЗ мазут 

9 ТП-86 

Таганрогс

кий 

котельный 

завод 

«КРАСН

ЫЙ 

КОТЕЛЬ

ЩИК» 

1965 420 135 560 230 252 126 

Отглушена 

РВП-Б из-за 

неудовлетворит

ельного 

состояния 

ГАЗ нет 
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10 ТГМ 84 А 

Таганрогс

кий 

котельный 

завод 

«КРАСН

ЫЙ 

КОТЕЛЬ

ЩИК» 

1969 420 135 560 230 252 126 

Отглушена 

РВП-Б из-за 

неудовлетворит

ельного 

состояния 

ГАЗ мазут 

11 ТГМ 84 Б 

Таганрогс

кий 

котельный 

завод 

«КРАСН

ЫЙ 

КОТЕЛЬ

ЩИК» 

1970 420 135 560 230 252 252 - ГАЗ мазут 

Технические характеристики турбоагрегатов ТЭЦ-2 

Ст

.№ 

Тип  

турбоагр

егата 

Завод 

изготов

итель  

Год 

ввода  в 

эксплуа

тацию 

Установ

ленная 

эл. 

мощност

ь, МВт 

Распола

гаемая 

эл. 

мощнос

ть, МВт 

Причин

ы 

возникн

овения 

огранич

ений 

электри

ческой 

мощност

и 

Номинальная 

нагрузка 

регулируемых 

отборов пара, 

т/ч 

Давле

ние 

перегр

етого 

пара, 

кгс/см

² 

Темпер

атура 

перегр

етого 

пара, 
оС 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Причин

ы 

возникн

овения 

огранич

ений 

теплово

й 

мощност

и 

П-

от

бо

р 

Т-

отб

оры 

Р- 
П-

от

бо

р 

Т-

отб

оры 

Р-

вых

лоп 

П-

от

бо

р 

Т-

отб

оры 

Р-

вых

лоп 

вых

лоп 

5 

ПТ-

60/65-

120/13 

ЛМЗ 1962 60/65 60/65 - 
14

0 
97 - 130 555 

99,

5 
52 - 

99,

5 
52 - - 

7 

ПТ-

60/65-

120/13 

ЛМЗ 1969 60/65 60/65 - 
10

7 
85 - 130 555 

76,

5 
46 - 

76,

5 
46 - - 

8 Т-49-120 УТМЗ 1969 49/55 49/56 - - 180 - 130 555 - 92 - - 92 - - 
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Приложение 1.3. 

Технические характеристики энергетических котлов ТЭЦ-5 

Ст.

№ 

Тип  

котлоагрег

ата 

Завод 

изготовит

ель 

Год ввода  
в 

эксплуатац

ию 

Паропроизводитель

ность, т/ч 

Давлени
е 

перегрет

ого пара, 

кгс/см² 

Температ
ура 

перегрето

го пара, 

°С 

Температ
ура 

питатель

ной воды, 

°С 

Тепловая 
мощность 

установлен

ная, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

располагае

мая, Гкал/ч 

Причины 

возникнове
ния 

ограничени

й тепловой 

мощности 

Основно

е 

топливо 

Резервн
ое 

топлив

о 

1 ТГМ-96Б 

ТКЗ 

Красный 

котельщи

к, г. 

Таганрог 

1978 480 140 560 230 287,5 287,5 нет 
природн

ый газ 
мазут 

2 ТГМЕ-464 

ТКЗ 

Красный 

котельщи

к, г. 

Таганрог 

1979 500 140 560 230 299,2 299,2 нет 
природн

ый газ 
мазут 

3 ТГМЕ-464 

ТКЗ 

Красный 

котельщи

к, г. 

Таганрог 

1982 500 140 560 230 299,2 299,2 нет 
природн

ый газ 
мазут 

4 ТГМЕ-464 

ТКЗ 

Красный 

котельщи

к, г. 

Таганрог 

1988 500 140 560 230 299,2 299,2 нет 
природн

ый газ 
мазут 
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Приложение 1.3. 

Технические характеристики водогрейных котлов ТЭЦ-5 

Ст.

№ 

Тип  

котлоагрег

ата 

Завод 

изготовите

ль 

Год ввода  

в 

эксплуатац

ию 

Теплопроизводительн

ость, т/ч 

Температура 
сетевой воды 

при 

теплофикацион

ном режиме 

работы, °С 

Температ

ура 
сетевой 

воды при 

пиковом 

режиме 

работы, 
°С 

Тепловая 

мощность 

установленн

ая, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

располагаем

ая, Гкал/ч 

Причины 
возникновени

я 

ограничений 

тепловой 

мощности 

Основное 

топливо 

Резервн

ое 

топлив

о 

1 ПТВМ-180 
БКЗ,  

г. Барнаул 
1976 3860 87 150 180 110 

высокий ИК 

сетевой воды 

природн

ый газ 
- 

2 ПТВМ-180 
БКЗ,  

г. Барнаул 
1981 3860 87 150 180 0 

законсервиро

ван по 

заключению 

ЭПБ 

природн

ый газ 
- 

3 ПТВМ-180 
БКЗ,  

г. Барнаул 
1986 3860 87 150 180 110 

высокий ИК 

сетевой воды 

природн

ый газ 
- 

ПТВМ-180 Саратовской ТЭЦ-5 работают только на газе. 
 

Технические характеристики турбоагрегатов ТЭЦ-5 

 

Ст.

№ 

Тип  

турбоагр

егата 

Завод 

изготов

итель  

Год 

ввода  в 

эксплуат

ацию 

Установл

енная эл. 

мощност

ь, МВт 

Располаг

аемая эл. 

мощност

ь, МВт 

Причины 

возникно

вения 

ограниче

ний 

электрич

еской 

мощност

и 

Номинальная 

нагрузка 

регулируемых 

отборов пара, т/ч 

Давлен

ие 

перегре

того 

пара, 

кгс/см² 

Темпер

атура 

перегре

того 

пара, оС 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

П-

отб

ор 

Т-

отбо

ры 

Р- П-

отб

ор 

Т-

отбо

ры 

Р-

вых

лоп 

П-

отб

ор 

Т-

отбо

ры 

Р-

вых

лоп 
вых

лоп 

1 
Т-100-

120-130-3 
УТЗ 1978 110 110 нет нет 175 нет 130 555 нет 175 нет нет 175 нет 

2 
Т-110-

120-130-4 
УТЗ 1979 110 110 нет нет 175 нет 130 555 нет 175 нет нет 175 нет 
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3 
Т-110-

120-130-4 
УТЗ 1982 110 110 нет нет 175 нет 130 555 нет 175 нет нет 175 нет 

4 
Т-115-

120-130-5 
УТЗ 1988 115 115 нет нет 174 нет 130 555 нет 174 нет нет 174 нет 
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Приложение 1.4 

Технические характеристики энергетических котлов ГРЭС 

Ст.

№ 

Тип  

котлоагрегат

а 

Завод 

изготовитель 

Год ввода  в 

эксплуатац

ию 

Паропроизводительно

сть, т/ч 

Давление 

перегрето

го пара, 

кгс/см² 

Температу

ра 

перегретог

о пара, °С 

Температу

ра 

питательн

ой воды, 

°С 

Тепловая 

мощность 

установленн

ая, Гкал/ч 

Основн

ое 

топливо 

Резервн

ое 

топливо 

1 

Е-50-3,9-440-

ГМ-2 
Белгородский 

котельный завод 
2001 50 39 440 104 34,3 газ Мазут 

3 
Е-75-3,9-440-

ГМ 
Белгородский 

котельный завод 
2009 75 39 440 104 50,4 газ Мазут 

6 ФТ-40/34 

Невский 

машиностроитель

ный завод 

1941 75 34 420 104 50,4 газ Мазут 

7 ФТ-40/34 

Невский 

машиностроитель

ный завод 

1942 75 34 420 104 50,4 газ Мазут 

8 Ф-5-75/34 Барнаульский 

котельный завод 
1950 90 34 425 104 61 газ Мазут 

9 Ф-5-75/34 Барнаульский 

котельный завод 

1951 90 34 425 104 61 газ Мазут 
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Приложение 1.4. 

Технические характеристики водогрейных котлов ГРЭС 

Ст.

№ 

Тип  

котлоагре

гата 

Завод 

изготовит

ель 

Год ввода  

в 

эксплуата

цию 

Теплопроизводител

ьность, т/ч 

Температура 

сетевой воды 

при 

теплофикацио

нном режиме 

работы, °С 

Температ

ура 

сетевой 

воды при 

пиковом 

режиме 

работы, 

°С 

Тепловая 

мощность 

установлен

ная, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

располагае

мая, 

Гкал/ч 

Причины 

возникнове

ния 

ограничен

ий 

тепловой 

мощности 

Основ

ное 

топлив

о 

Резерв

ное 

топлив

о 

1 ПТВМ-100  
Белгородс

кий 

котельный 

завод 

1971 1600-2250 70/150 104/150 100 75 

конструкти

вные 

особенност

и дутьевых 

вентилятор

ов 

газ - 

2 ПТВМ-100  
Белгородс

кий 

котельный 

завод 

1972 1600-2250 70/150 104/150 100 75 

конструкти

вные 

особенност

и дутьевых 

вентилятор

ов 

газ - 
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Приложение 1.4.  

Технические характеристики турбоагрегатов ГРЭС 

Ст

.№ 

Тип  

турбоаг

регата 

Завод 

изготов

итель  

Год 

ввода  в 

эксплуа

тацию 

Установ

ленная 

эл. 

мощност

ь, МВт 

Распола

гаемая 

эл. 

мощнос

ть, МВт 

Причин

ы 

возникн

овения 

огранич

ений 

электри

ческой 

мощност

и 

Номинальная 

нагрузка 

регулируемых 

отборов пара, 

т/ч 

Давле

ние 

перегр

етого 

пара, 

кгс/см² 

Темпер

атура 

перегре

того 

пара, 
оС 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Причин

ы 

возникн

овения 

огранич

ений 

теплово

й 

мощност

и 

П-

отб

ор 

Т-

отб

оры 

Р- 
П-

отб

ор 

Т-

отб

оры 

Р-

вых

лоп 

П-

отб

ор 

Т-

отб

оры 

Р-

вых

лоп 

вых

лоп 

2 
ПТ-11-

35/10М 

Калужс

кий 

турбинн

ый 

завод 

1985 11 11 - 50 40 -  30 400 4 44 -  10 38   

  

3 
Р-12-

3,4/0,1 

Калужс

кий 

турбинн

ый 

завод 

2002 12 12 - - - 78 30 400 -  -  44   44   
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Приложение 1.5. 

 Сведения о потреблении тепловой энергии на собственные и хозяйственные 

нужды станций 

Наименование параметра 2018 год 

ГРЭС   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 292 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 242 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 2,1 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 239,41 

Затраты тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал, в т.ч.:  3,1 

 - в горячей воде, тыс. Гкал 2,1 

- в паре, тыс. Гкал 1,1 

Затраты тепловой энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал, в т.ч.: 4,6 

 - станции, тыс. Гкал 2,3 

 - тепловых сетей, тыс. Гкал 2,3 

ТЭЦ-1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 154 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 124 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 1,9 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 122,1 

Затраты тепловой энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал, в т.ч.:  0,5 

 - станции, тыс. Гкал 0,5 

 - тепловых сетей, тыс. Гкал 0,0 

ТЭЦ-2   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 666 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 666 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 490 

Затраты тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал, в т.ч.:  99,31 

 - в горячей воде, тыс. Гкал 10,8 

- в паре, тыс. Гкал 88,5 

Затраты тепловой энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал, в т.ч.:  2,6 

 - станции, тыс. Гкал 1,8 

 - тепловых сетей, тыс. Гкал 0,8 

ТЭЦ-5   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1239 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 919 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 4,1 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 914,9 

Затраты тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал, в т.ч.:  36,35 

 - в горячей воде, тыс. Гкал 36,35 

- в паре, тыс. Гкал   

Затраты тепловой энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал, в т.ч.: 14,68 

 - станции, тыс. Гкал 11,43 

 - тепловых сетей, тыс. Гкал 3,3 
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Приложение 2.1. 

Общие сведения о котельном оборудовании 

№ п/п Наименование котельной Ст. номер котла Марка,  Вил топлива Год ввода в эксплуатацию Тип котла 

1 пр. 50 лет Октября, 128/132 

1 ДКВР- 6,5/13  природный газ 1983 Водогрейный 

2 ДКВР- 6,5/13 природный газ 1964 Водогрейный 

3 ДКВР- 6,5/13 природный газ 1984 Водогрейный 

2 ул. Гвардейская, 1а  

1 КВГ-7.56 природный газ 1988 Водогрейный 

2 КВГ-7.56 природный газ 2003 Водогрейный 

3 ул. Тверская, 40 

1 НР-18 природный газ 1964 Водогрейный 

2 НР-18 природный газ 1964 Водогрейный 

3 НР-18 природный газ 1964 Водогрейный 

4 ул. Тархова, 34 

1 КВг-0.63 природный газ 2005 Водогрейный 

2 КВг-0.63 природный газ 2005 Водогрейный 

3 КВг-0.63 природный газ 2005 Водогрейный 

5 ул. Ипподромная, 24 

1 ДКВР 10/13 природный газ 1968 Паровой 

2 ДКВР 10/13 природный газ 1968 Паровой 

3 ДКВР 10/13 природный газ 1973 Паровой 

6 ул. Тулайкова, 12 

1 НР-4 природный газ 1981 Водогрейный 

2 НР-4 природный газ 1981 Водогрейный 
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3 Ун-6 природный газ 2008 Водогрейный 

4 Ун-6 природный газ 2007 Водогрейный 

7 ул. Тулайкова, 9 

1 НР-18  природный газ 2007 Водогрейный 

2 НР-18 природный газ 2005 Водогрейный 

3 НР-18 природный газ 2009 Водогрейный 

4 НР-18 природный газ 2009 Водогрейный 

5 НР-18 природный газ 2006 Водогрейный 

6 НР-18 природный газ 2008 Водогрейный 

8 ул. Черниговская, 184 1 Стреля природный газ 1960 Водогрейный 

9 ул. Студеная, 13 

1 

ДЕ 16-14 

 

ДКВР 10/13  

 

ДКВР 6,5-13 

природный газ 1967 Паровой 

2 природный газ 1996 Паровой 

3 природный газ 1996 Паровой 

4 природный газ 1957 Паровой 

5 природный газ 1983 Паровой 

10 ул. Ломоносова, 20 

1 КВГМ 10 природный газ 1992 Водогрейный 

2 КВГМ 10 природный газ 1992 Водогрейный 

11 ул. 1-я Прокатная, 19 

1 НР-18 

 

КСВ-1.86  

 

СВК 

природный газ 1995 Водогрейный 

2 природный газ 1995 Водогрейный 

3 природный газ 1995 Водогрейный 
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4 природный газ 1995 Водогрейный 

5 природный газ 1995 Водогрейный 

6 природный газ 1995 Водогрейный 

7 природный газ 1995 Водогрейный 

12 ул. Панфилова, 17 

1 

ДКВР 10/13/ 

 

ДКВР 6,5/13 

природный газ 1968 Паровой 

2 природный газ 1968 Паровой 

3 природный газ 1964 Паровой 

4 природный газ 1962 Паровой 

5 природный газ 1962 Паровой 

6 природный газ 1971 Паровой 

13 ул. Бережная, 4 

1 

ДЕ 6,5-14-1 

 

ДЕ 16-14 

природный газ 1988 Паровой 

2 природный газ 1992 Паровой 

3 природный газ 1988 Паровой 

14 ул. 5-я Дачная 

1 Братск-1Г природный газ 1988 Водогрейный 

2 Братск-1Г природный газ 1988 Водогрейный 

3 Братск-1Г природный газ 1988 Водогрейный 

4 Братск-1Г природный газ 1988 Водогрейный 

5 Братск-1Г природный газ 1988 Водогрейный 

6 Братск-1Г й природный газ 1988 Водогрейный 

15 6-я Горбольница  1 Импак природный газ 1993 Водогрейный 
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16 п. Дачный 
1 КВГ6,5-150 природный газ 1989 Водогрейный 

2 КВГ6,5-150 природный газ 1989 Водогрейный 

17 ул. Буровая, 24 

1 КВГ-7.56 природный газ 1986 Водогрейный 

2 КВГ-7.56 природный газ 1986 Водогрейный 

3 КВГ-7.56 природный газ 1986 Водогрейный 

18 ул. М. Елшанская, 18 

1 ВКГМ 2,5 природный газ 1987 Водогрейный 

2 ВКГМ 2,5 природный газ 1987 Водогрейный 

3 НР-18 природный газ 1976 Водогрейный 

4 НР-18 природный газ 1976 Водогрейный 

19 

3-й Московский пр., №1 

1 Факел природный газ 1996 Водогрейный 

2 Факел природный газ 1998 Водогрейный 

3 Факел природный газ 1995 Водогрейный 

4 Факел природный газ 1997 Водогрейный 

3-й Московский пр., №2 (сезон.) 

1 Факел природный газ 2009 Водогрейный 

2 Факел природный газ 2009 Водогрейный 

3 Факел природный газ 1993 Водогрейный 

4 Факел природный газ 2006 Водогрейный 

5 Факел природный газ 2006 Водогрейный 

20 Котельная ул. Гвардейская, 35 б 
1 КВГМ-10 природный газ 1993 Водогрейный 

2 КВГМ-10 природный газ 1991 Водогрейный 

21 ул. Крылова, 1 

1 Братск природный газ 1996 Водогрейный 

2 Братск природный газ 1997 Водогрейный 

3 Братск  природный газ 1996 Водогрейный 

4 Братск природный газ 1996 Водогрейный 

5 Братск природный газ 1996 Водогрейный 

6 Братск природный газ 1996 Водогрейный 

7 Братск природный газ 1998 Водогрейный 

8 Братск природный газ 1992 Водогрейный 

9 Братск природный газ 1992 Водогрейный 

22 ул. Гвардейская, 40 
1 Ун-5 природный газ 1974 Водогрейный 

2 Ун-5 природный газ 1972 Водогрейный 

23 п. Жасминный 1 ТВГ-8М природный газ 1987 Водогрейный 
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2 ТВГ-8М природный газ 1987 Водогрейный 

3 КВГ 6,5-150 природный газ 1987 Водогрейный 

24 ул. 9-я Дачная 

1 Факел природный газ 1991 Водогрейный 

2 Факел природный газ 1991 Водогрейный 

3 Факел природный газ 1991 Водогрейный 

4 Факел природный газ 1991 Водогрейный 

25 ул. Широкая, 34 

1 Ун-5 природный газ 1960 Водогрейный 

2 Ун-5 природный газ 1960 Водогрейный 

3 Ун-5 природный газ 1960 Водогрейный 

26 Ново-Астраханское ш., 56 

1 Универсал-5 газ 1938 водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1938 водогрейный 

27 ул. Ново-Астраханская, 14 

1 НР-18 газ 1952 водогрейный 

2 КВА-2,5 газ 1952 водогрейный 

3 КВА-2,5 газ 1952 водогрейный 

4 КВА-2,5 газ 1952 водогрейный 

5 КВА-2,5 газ 1952 водогрейный 

28 ул. Барнаульская, 6в 

1 КСВаУ-0,63 газ 2005 водогрейный 

2 КСВа-2,5 газ 2005 водогрейный 
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3 КСВа-2,5 газ 2005 водогрейный 

4 КСВа-2,5 газ 2005 водогрейный 

29 ул. Штейнберга, 50 № 1 

1 
КВА-0,63 Гн 

Факел 
газ 

нет данных ( в пользовании с 

2006 г.) 
водогрейный 

2 
КВА-0,63 Гн 

Факел 
газ 

нет данных ( в пользовании с 

2006г.) 
водогрейный 

30 ул. Штейнберга, 50 № 2 

1 КВА-0,63 Гн газ 2016 водогрейный 

2 
КВА-0,63 Гн 

Факел 
газ 2006 водогрейный 

31 ул. Штейнберга, 50 № 3 

1 
КВА-0,63 Гн 

Факел 
газ 

нет данных ( в пользовании с 

2006 г.) 
водогрейный 

2 
КВА-0,63 Гн 

Факел 
газ 

нет данных ( в пользовании с 

2006 г.) 
водогрейный 

32 ул. Штейнберга, 50 № 4 

1 ТМ-100 газ 2007 водогрейный 

2 ТМ-100 газ 2007 водогрейный 

33 ул. Южная, 38 

1 Универсал-5 газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

3 Универсал-5 газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 
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4 Универсал-6 газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

5 НР-18 газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

6 НР-18 газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

34 ул. Южная, 38/40 

1 НР-18 газ 2011 водогрейный 

2 НР-18 газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

3 НР-18 газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

4 Минск газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

5 НР-18 газ 1980 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

6 Минск газ 2011 водогрейный 

35 ул. Огородная, 196 

1 Универсал-5 газ 1969 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1969 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

36 ул. Огородная, 186 

1 НР-18 газ 2001 водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1965 водогрейный 

3 Универсал-5 газ 1965 водогрейный 

4 НР-18 газ 1995 водогрейный 
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5 Универсал-5 газ 1965 водогрейный 

6 Универсал-5 газ 1965 водогрейный 

7 НР-18 газ 1995 водогрейный 

8 Универсал-5 газ 1970 водогрейный 

9 Универсал-5 газ 1970 водогрейный 

10 Универсал-5 газ 1970 водогрейный 

11 Универсал-5 газ 1970 водогрейный 

37 3-й Артельный пр., 13 а  

1 Универсал-5 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

2 Универсал-5 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

38 ул. Огородная, 19 

1 Универсал-5 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

2 Универсал-5 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

3 Универсал-5 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

39 ул. Карьерная, 5 1 НР-18 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 
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2 НР-18 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

3 НР-18 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

4 НР-18 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

40 ул. Огородная, 91 

1 КВА-2,5 газ 1999 водогрейный 

2 КВА-2,5 газ 1999 водогрейный 

3 Универсал-5 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

4 Универсал-6 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

41 ул. 4-я Нагорная, 32 

1 КВГ-6,5 газ 1993 водогрейный 

2 КВГ-6,5 газ 1993 водогрейный 

42 Новая 9 Линия, 2 

1 Универсал-6 газ 1961 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1961 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

3 Универсал-6 газ 1961 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 
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43 Новая 9 Линия, 14 

1 Универсал-5 газ 1954 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

2 Универсал-6 газ 1954 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

3 Универсал-5 газ 1954 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

44 Новая 9 Линия, 28 

1 Универсал-5 газ 1954 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1954 ( в пользовании с 2004 г.) водогрейный 

45 ул. 2-я Силикатная, 77 

1 Универсал-5 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

2 Универсал-5 газ 
нет данных ( в пользовании с 

2004 г.) 
водогрейный 

46 ул. Клочкова, 22 

1 Универсал-5 газ 1975 водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1975 водогрейный 

47 ул. Клочкова, 79 

1 КВЖ-0,6 газ 1999 водогрейный 

2 КВЖ-0,6 газ 1999 водогрейный 

3 КВЖ-0,6 газ 1999 водогрейный 

4 КВЖ-0,6 газ 1999 водогрейный 

48 8-я Линия, 54 

1 Универсал-5 газ нет данных водогрейный 

2 Универсал-5 газ нет данных водогрейный 
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49 ул. Политехническая, 114 

1 КВ-ГМ-1-115Н газ 2015 водогрейный 

2 КВ-Г-2-115Н газ 2006 водогрейный 

3 КВ-Г-2-115Н газ 2006 водогрейный 

50 ул. 2-я Садовая, 142 

1 Универсал-6 газ 1972 водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1972 водогрейный 

3 Универсал-6 газ 1972 водогрейный 

51 ул. Б.Садовая, 54 

1 НР-17 газ 1962 водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1962 водогрейный 

3 Универсал-5 газ 1962 водогрейный 

4 Универсал-5 газ 1962 водогрейный 

52 ул. К.Маркса, 9/19 

1 КВЖ-2 газ 1999 водогрейный 

2 КВЖ-4 газ 2001 водогрейный 

3 КВЖ-4 газ 1999 водогрейный 

53 ул. 2-я Садовая, 11 

1 Универсал-5 газ 1963 водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1963 водогрейный 

3 Универсал-5 газ 1963 водогрейный 

4 Универсал-5 газ 1963 водогрейный 

54 ул. 2-я Садовая, 23 а  

1 Универсал-5 газ нет данных водогрейный 

2 Универсал-5 газ нет данных водогрейный 
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55 ул. Шевченко, 50 

1 Универсал-5 газ 1975 водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1975 водогрейный 

56 ул. Новоузенская, 147 а  

1 Универсал-5 газ 1960 водогрейный 

2 Универсал-5 газ 1960 водогрейный 

3 Универсал-5 газ 1960 водогрейный 

57 ул. Новоузенская, 176 

1 КВГ-1 газ 2001 водогрейный 

2 КВГ-1 газ 2001 водогрейный 

3 КВГ-1 газ 2001 водогрейный 

58 ул. Емлютина, 44 

1 
Котел 

Неделяева 
газ 2006 водогрейный 

2 
Котел 

Неделяева 
газ 2006 водогрейный 

3 Котел НР-18 газ 1994 водогрейный 

4 Котел НР-18 газ 1994 водогрейный 

5 
Котел 

Неделяева 
газ 2006 водогрейный 

6 
Котел 

Универсал 5 
газ 1995 водогрейный 

59 ул. Б.Садовая, 162 

1 котел НР-18 газ 1997 водогрейный 

2 котел НР-18 газ 2009 водогрейный 

3 котел НР-18 газ 1997 водогрейный 

4 котел НР-18 газ 2009 водогрейный 

60 пос. Пугачевский №1 ДКВР 10/13 газ 1968 паровой 
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№2 ДКВР 10/13 газ 1968 паровой 

№3 ДКВР 10/13 газ 1972 паровой 

№4 ДКВР 10/13 газ 1977 паровой 

№5 ДКВР 10/13 газ 1980 паровой 

№6 ДКВР 10/13 газ 1966 паровой 

61 пр. 50 лет Октября, 1 

№1 Универсал-5 газ 1993 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1993 водогрейный 

№3 Универсал-6 газ 1993 водогрейный 

62 ул. Крайняя, 125 

№1 Универсал-5 газ 1999 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1999 водогрейный 

63 ул. Цветочная, 26/32 

№1 Универсал-6 газ н/д водогрейный 

№2 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

64 ул. Аткарская, 31 

№1 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№2 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№3 Универсал-6 газ н/д водогрейный 

65 ул. Аткарская, 37 

№1 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№2 Универсал-6 газ н/д водогрейный 

66 ул. Б. Горная, 341 

№1 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№2 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

67 ул. Танкистов, 98 

№1 Универсал-5 газ 1998 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1998 водогрейный 
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68 ул. Танкистов, 101 

№1 Универсал-5 газ 1993 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1993 водогрейный 

69 ул. Дружная, 31 

№1 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№2 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

70 ул. Кутякова, 146 

№1 Универсал-5 газ 1982 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1982 водогрейный 

71 ул. Отрядная, 9 

№1 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№2 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

72 Мирный пер., 25 №1 Универсал-5 газ 1982 водогрейный 

73 ул. Московская, 47 

№1 Универсал-5 газ 1997 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1997 водогрейный 

74 ул. Первомайская, 63 

№1 Универсал-5 газ 1982 водогрейный 

№2 Стреля газ 1982 водогрейный 

75 ул. Челюскинцев, 84 

№1 Универсал-5 газ 1982 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1982 водогрейный 

76 ул. Московская, 132 

№1 Универсал-5 газ 1996 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1996 водогрейный 

77 ул. Московская, 85 №1 Универсал-5 газ 1982 водогрейный 

78 ул. Московская, 90 №1 Универсал-5 газ 1993 водогрейный 
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№2 Универсал-5 газ 1993 водогрейный 

79 ул. Московская, 96 №1 Стреля газ н/д водогрейный 

80 ул. Ст. Разина, 52 

№1 Универсал-5 газ 1992 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1992 водогрейный 

81 ул. Московская, 56 

№1 ВНИИ-100 газ н/д водогрейный 

№2 ВНИИ-100 газ н/д водогрейный 

82 ул. Соборная, 44 №1 ВНИИСТУ газ 1982 водогрейный 

83 ул. Б.Горная, 1 

№1 Универсал-5 газ 2003 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 2003 водогрейный 

84 ул. Б.Горная, 137 №1 Универсал-5 газ 1982 водогрейный 

85 ул. Б.Затонская, 29 

№1 Братск газ 2002 водогрейный 

№2 Братск газ 2002 водогрейный 

86 ул. М.Горная, 2 

№1 НР-18 газ н/д водогрейный 

№2 НР-18 газ н/д водогрейный 

№3 КСВ-1,86 газ н/д водогрейный 

№4 КНВ-1,25 газ н/д водогрейный 

87 ул. Казанская, 1 

№1 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№2 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

88 п. Зональный №1 Универсал-5 газ н/д водогрейный 
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№2 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№3 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№4 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№5 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№6 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

89 ул. Горького, 91 №1 Универсал-6 газ 1998 водогрейный 

90 ул. Мясницкая, 107 

№1 Универсал-5 газ 1995 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1995 водогрейный 

91 ул. Кутякова, 22 

№1 Универсал-5 газ 1996 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1996 водогрейный 

92 ул. Мясницкая, 145 

№1 НР-18 газ 2009 водогрейный 

№2 НР-18 газ 2009 водогрейный 

93 ул. Мясницкая,39 

№1 Хопер-63 газ 2002 водогрейный 

№2 Хопер-63 газ 2002 водогрейный 

94 ул. Мясницкая,89 №1 Стреля газ н/д водогрейный 

95 ул. Кооперативная,100 

№1 Универсал-5 газ 2003 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 2003 водогрейный 

96 3-й Масленников,пр.1 

№1 КВА-2,5 газ н/д водогрейный 

№2 КВА-2,5 газ н/д водогрейный 
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97 пр. 50 лет Октября, 83 

№1 Универсал-5 газ 1950 водогрейный 

№2 Универсал-5 газ 1950 водогрейный 

№3 Универсал-5 газ 1950 водогрейный 

№4 Универсал-5 газ 1950 водогрейный 

№5 Универсал-5 газ 1950 водогрейный 

98 пр. 50 лет Октября, 85б 

№1 ШБ-А3 газ 1960 водогрейный 

№2 ШБ-А3 газ 1960 водогрейный 

№3 ШБ-А3 газ 1970 водогрейный 

№4 ШБ-А3 газ 1970 водогрейный 

№5 ШБ-А3 газ 1980 водогрейный 

№6 ШБ-А3 газ 1980 водогрейный 

99 ул. Мира, 7б 

№1 ДКВР 10/13 газ 1968 водогрейный 

№2 ДКВР 6,5/13 газ 1964 водогрейный 

№3 ДКВР 6,5/13 газ 1962 водогрейный 

№4 ДКВР 6,5/13 газ 1962 водогрейный 

№5 ДКВР 20/13 газ 1971 водогрейный 

100 пр. 50 лет Октября,57б 

№1 НР-18 газ 1986 водогрейный 

№2 НР-18 газ 1986 водогрейный 

№3 НР-18 газ 1986 водогрейный 
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101 1-й Придорожный пр., .3 

№1 Универсал-5 газ н/д водогрейный 

№2 Универсал-5 газ н/д водогрейный 
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Приложение 2.2. 

Установленная и располагаемая мощности котельных  

Наименование параметра 2018 год 

Котельные ПАО «Т Плюс»   
Ленинский район   

пр. 50 лет  Октября, 128/132   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 12 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 12 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,24 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 11,76 

ул. Тверская , 40    
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,2 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,2 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,044 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,156 
ул. Крылова ,7   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 7,74 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 7,74 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,15 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 7,59 

ул. 1-я Прокатная ,19   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,24 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 6,24 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,12 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 6,12 

3-й Московский пр., №1   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 5,06 
ул. Студеная, 13   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 32,3 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 32,3 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,65 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 31,65 

 ул. Панфилова, 17   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 24,28 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 24,28 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,36 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 23,92 

ул. Мира, 7Б   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 32,95 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 29,41 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,66 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 28,75 
пр. 50 лет Октября,85 Б   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 11,94 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,78 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,24 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 4,54 

пр. 50 лет Октября, 83   
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Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,7 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,29 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,26 
пос.Жасминный   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 22,5 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 22,5 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,45 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 22,05 

пос.Дачный   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 13 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 13 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,26 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 12,74 
ул.Ипподромная   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 19,95 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 19,95 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,40 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 19,55 
ул. 5-я Дачная   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 5,06 

пр. 50 лет Октября, 57 В   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,93 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,91 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,04 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,87 
ул. М.Елшанская, 18 А   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,05 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,05 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 4,95 
ул.  Бережная, 4   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 14,94 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 14,94 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,30 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 14,64 

ул. Гвардейская, 40   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,62 
ул. Ломоносова, 20   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 20 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 20 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,40 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 19,60 
ул. Тулайкова, 12   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,34 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,34 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 



188 

 

 

Наименование параметра 2018 год 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,31 

ул. 9-я Дачная   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,58 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,58 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,53 
ул. Широкая, 34   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,62 

 ул. Тулайкова, 9   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,8 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,8 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 4,70 

ул. Черниговская,1 84   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,109 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,109 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,11 
6-я горбольница   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,06 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,94 

ул. Буровая, 24   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 19,5 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 19,5 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,39 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 19,11 

ул. Гвардейская,1 БМК 
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 13 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 13 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,26 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 12,74 
ул. Тархова- ул. Чехова   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,56 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,56 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,53 

ул. Гвардейская, 35 б   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 20 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 20 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,40 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 19,60 

 Кировский район                                                                                                                                                                                                             
ул. Московская, 85   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,34 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,243 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,24 

ул. Московская, 90   
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Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,411 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,40 
ул. Московская, 96   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,34 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,123 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,12 

ул. Московская, 157 Расторжение договора  
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч н/д 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч н/д 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч н/д 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч н/д 
ул. Ст. Разина,52   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,57 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,402 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,39 
ул. Кутякова, 146   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,58 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,161 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,15 

пр.50 лет Октября, 1   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,93 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,457 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,44 
ул. Крайняя, 125   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,58 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,136 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,12 
ул. Цветочная, 26/32   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,92 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,292 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,27 

ул. Городская, 44   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,82 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,82 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,80 
ул. Городская, 45   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,7 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,7 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,69 
ул. Московская, 132   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,177 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 



190 

 

 

Наименование параметра 2018 год 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,16 

ул. Б. Садовая, 162   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,4 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,4 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,35 
ул. Соколовая, 309 Расторжение договора  

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,96 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,96 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,94 

ул. Б. Горная, 341   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,666 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,65 

ул. Дружная, 31   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,312 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,30 
ул. Отрадная, 9   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,31 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,30 

ул. Аткарская, 31   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,92 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,628 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,61 

ул. Аткарская, 37   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,49 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,477 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,47 
1-й Придорожный пр.,3   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,255 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,24 

ул. Горького, 91   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,535 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,064 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,05 

ул. Кооперативная, 100   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,203 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,19 
пос. Пугачевский   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 37,2 
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Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 25,55 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,74 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 24,81 

ул. Емлютина, 44   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,38 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,38 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,11 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 5,27 
 Волжский район    

ул. М. Горная, 2   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,8 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,30 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,08 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,23 
ул. Б. Горная, 137   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,24 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,09 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,08 
ул. Мясницкая, 107   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,48 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,12 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,11 

ул. Челюскинцев, 84   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,77 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,13 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,11 
ул. Первомайская, 63   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,61 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,10 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,08 
ул. Московская, 56   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,8 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,14 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,12 

ул. Соборная, 44   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,04 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,04 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,04 
ул. Казанская, 1 ( Д/к  № 173)   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,6 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,09 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,07 
ОПХ «Волга» пос. Зональный   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,2 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,40 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,08 
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Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,32 

ул. Кутякова, 22   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,5 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,27 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,26 
ул. Затонская, 29   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,72 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,16 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,13 

ул. Московская, 47   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,48 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,42 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,41 

ул. Б. Горная, 100 Расторжение договора  
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,03 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,03 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,01 
ул. Московская, 40 Расторжение договора  

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,67 

ул. Мясницкая, 39   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,108 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,06 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,06 

ул. Б. Горная, 1   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,762 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,26 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,24 
ул. Мясницкая, 89   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,369 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,13 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,12 

ул. Мясницкая, 145   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 569 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,13 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,11 

3-й Масленников пр.,3   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,3 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,81 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 1,49 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,02 
Октябрьский район                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Политехническая, 114   
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Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,00 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 4,90 
ул. 2-я Садовая, 11   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,09 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,09 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,07 

ул. Шевченко, 50   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,36 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,36 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,35 
ул. Б. Садовая, 54   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,06 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,06 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,04 
ул. 2-я Силикатная   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,71 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,71 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,70 

ул. Новоузенская, 147   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,72 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,72 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,71 
ул. 2-я Садовая, 142   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,96 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,96 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,94 
ул. Клочкова, 22   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,36 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,36 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,35 

8-я линия, 54 (ПКФ Янтарь)   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,53 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,53 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,52 
ул. К.Маркса, 9/19   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 10 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 10,00 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,20 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 9,80 
ул. Клочкова, 79   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,4 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,40 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 
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Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,35 

ул. 2-я Садовая, 23   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,56 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,56 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,55 
Фрунзенский район                                                                                           

ул. Мирный пер., 25   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,3 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,16 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,15 
ул. Новоузенская, 176   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,06 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,06 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,06 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 3,00 
Заводской район    

ул. Огородная,19   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,37 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,37 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,34 
ул. Карьерная, 5   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,54 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,54 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,49 

Новая 9 Линия, 28   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,62 

3-й Артельный пр.,13   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,62 
Новая 9 Линия, 2   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,94 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,94 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,92 

Новая 9 Линия, 14   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,94 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,94 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,91 

ул. Южная, 38   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,42 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,42 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,07 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 3,35 
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ул. Огородная, 91   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,73 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,73 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,11 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 5,62 

ул. Огородная,196   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,74 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,74 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,73 
Н.-Астраханское ш., 56   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,67 

ул. 4-я Нагорная, 32 № 1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 13 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 13,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,26 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 12,74 

ул. Н-Астраханская, 14   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 10,64 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 10,64 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,21 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 10,43 
ул. Южная, 38/40   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,94 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,94 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,08 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 3,86 

ул. Огородная,186   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,09 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,09 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 4,99 

ул. Барнаульская,6 в   
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 8,13 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 8,13 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,16 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 7,97 
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Приложение 2.3. 

Среднегодовая загрузка котельных 
Среднегодовая загрузка 

оборудования котельных 

Располагаемая мощность, Гкал/ч Выработка тепла, Гкал/год Среднегодовая загрузка 

оборудования, час/год 

Ленинский район, в том числе: 295,1 460 591 1 561 

до 3 Гкал/ч 12,2 19 217 1 569 

от 3 до 20 Гкал/ч 156,8 219 309 1 398 

от 20 до 100 Гкал/ч 126,0 222 064 1 763 

Кировский район, в том числе: 40,2 96 788 2 410 

до 3 Гкал/ч 9,2 17 121 1 854 

от 3 до 20 Гкал/ч 5,4 9 251 1 719 

от 20 до 100 Гкал/ч 25,6 70 416 2 756 

Волжский район, в том числе: 9,3 15 578 1 675 

до 3 Гкал/ч 3,1 4998,39 1 607 

от 3 до 20 Гкал/ч 6,2 10 579 1 710 

от 20 до 100 Гкал/ч  -  -  - 

Октябрьский район, в том числе: 23,8 32 361 1 363 

до 3 Гкал/ч 8,8 14 761 1 687 

от 3 до 20 Гкал/ч 15,0 17 600 1 173 

от 20 до 100 Гкал/ч  -  -  - 

Фрунзенский район, в том числе: 3,2 3 248 1 009 

до 3 Гкал/ч 0,2 275 1 732 

от 3 до 20 Гкал/ч 3,1 2 973 972 

от 20 до 100 Гкал/ч  -  -  - 

Заводской район, в том числе: 62,3 64 660 1 038 

до 3 Гкал/ч 12,3 12 318 998 

от 3 до 20 Гкал/ч 50,0 52 342 1 048 

от 20 до 100 Гкал/ч  -  -  - 

Итого, в том числе: 433,8 673 226 1 552 

до 3 Гкал/ч 45,8 68 692 1 498 

от 3 до 20 Гкал/ч 236,4 312 054 1 320 

от 20 до 100 Гкал/ч 151,5 292 1 1 930 
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Приложение 3.1. 

Общие сведения о котельном оборудовании различной 

ведомственной принадлежности  

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Ст. номер 

котла 
Марка,  

Вид 

топлива 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип котла 

Котельные ООО "ТЭГК" 

1 
Московское 

шоссе, 14 

1 ДКВР-10/13 газ 1964 водогрейный 

2 ДКВР-10/13 газ 1964 водогрейный 

3 ДКВР-10/13 газ 1964 водогрейный 

4 ДКВР-10/13 газ 1964 водогрейный 

2 ул. Лесная, 2 

1 Ун-5 газ 1950 водогрейный 

2 Ун-5 газ 1950 водогрейный 

3 Ун-5 газ 1950 водогрейный 

4 RS A-300 газ 1950 водогрейный 

3 
Московское 

шоссе, 15 

1 НР-18 газ 1954 водогрейный 

2 НР-18 газ 1954 водогрейный 

3 НР-18 газ 1954 водогрейный 

4 НР-18 газ 1954 водогрейный 

5 RSA-500 газ 1954 водогрейный 

6 RSA-500 газ 1954 водогрейный 

7 RSA-500 газ 1954 водогрейный 

8 RSA-500 газ 1954 водогрейный 

9 Термотехн.ТТ100 газ 1954 водогрейный 

4 
ул. Шехурдина , 

4г 

1 НР-18 газ 1963 водогрейный 

2 НР-18 газ 1963 водогрейный 

3 НР-18 газ 1963 водогрейный 

4 НР-18 газ 1963 водогрейный 

5 RSA-500 газ 1963 водогрейный 

6 RSA-500 газ 1963 водогрейный 

5 Лысая гора  
1 RSA-300 газ 1965 водогрейный 

2 RSA-300 газ 1965 водогрейный 

6 
ул. Б.Садовая, 

151/8 

1 КВА-2.5 газ 1994 водогрейный 

2 КВА-2.5 газ 1994 водогрейный 

3 КВА-2.5 газ 1994 водогрейный 

4 КВА-2.5 газ 1994 водогрейный 

5 Buderus S285L газ 1994 водогрейный 

6 Buderus S285L газ 1994 водогрейный 

7 
ул. Новоузенская, 

166/168 

1 RSA-500 газ 1994 водогрейный 

2 RSA-500 газ 1994 водогрейный 

3 RSA-200 газ 1994 водогрейный 

8 пр.50 лет Октября, 1 ДКВР-10/13  газ 1952 водогрейный 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Ст. номер 

котла 
Марка,  

Вид 

топлива 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип котла 

108  2 ДКВР-10/13 газ 1952 водогрейный 

3 ДКВР-10/13 газ 1952 водогрейный 

4 ДКВР-10/13 газ 1952 водогрейный 

5 ДКВР-10/13 газ 1952 водогрейный 

6 ДКВР-10/13 газ 1952 водогрейный 

9 ул. Деловая, 22 

1 ТВГ-8 газ 1985 водогрейный 

2 ТВГ-8 газ 1985 водогрейный 

3 ТВГ-8 газ 1985 водогрейный 

4 ТВГ-8 газ 1985 водогрейный 

10 ул. Танкистов, 89 

1 Ун-5        газ 1950 водогрейный 

2 Ун-5 газ 1950 водогрейный 

3 Therm Trio 90T газ 1950 водогрейный 

11 ул. Аткарская, 51 

1 Ун-5 газ 1950 водогрейный 

2 Ун-6 газ 1950 водогрейный 

3 Ун-6 газ 1950 водогрейный 

12 ул. 1-я Гуселка 

1 Ун-5 газ 1966 водогрейный 

2 Ун-5 газ 1966 водогрейный 

3 НР-17 газ 1966 водогрейный 

4 RS A-200 газ 1966 водогрейный 

13 
ул. Танкистов, 

191б 

1 КВа-1 газ 2010 водогрейный 

2 КВа-1 газ 2010 водогрейный 

14 ул. Соколовая, 323 
1 Ун-5 газ 1960 водогрейный 

2 Therm TRIO 50T газ 1960 водогрейный 

15 совхоз «Комбайн» 

1 Братск газ 1985 водогрейный 

2 Братск газ 1985 водогрейный 

3 Братск газ 1985 водогрейный 

4 Братск газ 1985 водогрейный 

16 
ул. Мясницкая, 

65/71 

1 Ун-5 газ 1970 водогрейный 

2 RS A-400 газ 1970 водогрейный 

3 RS A-100 газ 1970 водогрейный 

17 п. Юбилейный 

1 КВГМ-20 газ 1992 водогрейный 

2 КВГМ-20 газ 1992 водогрейный 

3 КВГМ-20 газ 1992 водогрейный 

18 ул. Московская, 43 

1 Факел газ 1970 водогрейный 

2 Факел газ 1970 водогрейный 

3 Факел газ 1970 водогрейный 

19 

ул. 

Политехническая, 

47 

1 КВЖ-4 газ 1991 водогрейный 

2 КВЖ-4 газ 1991 водогрейный 

3 КВЖ-4 газ 1991 водогрейный 

4 RS D-1500 газ 1991 водогрейный 

Котельные ООО "Энергосбыт-Шелковичная" 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Ст. номер 

котла 
Марка,  

Вид 

топлива 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип котла 

20 
ул. Шелковичная, 

178 

1 КВА-2,5 газ 1966 водогрейный 

2 КВА-2,5 газ 1966 водогрейный 

3 КВГМ -1-115 газ 1966 водогрейный 

21 
ул. Шелковичная, 

155/161 

1 КСВ-1,86 газ 1990 водогрейный 

2 КСВ-1,86 газ 1990 водогрейный 

3 КСВ-1,86 газ 1990 водогрейный 

4 КСВ-1,86 газ 1990 водогрейный 

22 
ул. Шелковичная, 

186 

1 ДКВР-6.5/13 газ 1966 водогрейный 

2 ДКВР-6.5/13 газ 1966 водогрейный 

3 ДКВР-10/13 газ 1966 водогрейный 

23 
ул. 2-я Садовая, 

106б 

1 КВЖ-4 газ 1973 водогрейный 

2 КВЖ-4 газ 1973 водогрейный 

3 КВЖ-4 газ 1973 водогрейный 

4 КВГ-4,65 газ 1973 водогрейный 

Котельные АО "Теплосервис" 

24 
2-й Детский пр., 

29/41 

1 Ква-2,5 газ 1995 водогрейный 

2 Ква-2,5 газ 1995 водогрейный 

3 Ква-2,5 газ 1995 водогрейный 

25 
ул. Большая 

Садовая, 85 

1 Buderus 1,85 газ 1980 водогрейный 

2 Buderus 1,85 газ 1980 водогрейный 

3 Buderus 1,2 газ 1980 водогрейный 

26 
3-й Детский пр., 

1/9 

1 КВА-2,5 газ 1993 водогрейный 

2 КВА-2,5 газ 1993 водогрейный 

3 КВА-1 газ 1993 водогрейный 

4 КВА-1 газ 1993 водогрейный 

5 КВГ-2 газ 1993 водогрейный 

27 
Н.-Астраханское 

ш., 37 

1 RSA-500 газ 1971 водогрейный 

2 RSA-500 газ 1971 водогрейный 

3 RSA-500 газ 1971 водогрейный 

4 RSA-500 газ 1971 водогрейный 

5 RSA-500 газ 1971 водогрейный 

6 Therm TRIO 50T газ 1971 водогрейный 

28 
Мурманский пр., 

4г 

1 Ун-5 газ 1960 водогрейный 

2 Ун-5 газ 1960 водогрейный 

3 RSA-500 газ 1960 водогрейный 

4 RSA-500 газ 1960 водогрейный 

5 RSA-500 газ 1960 водогрейный 

6 RSA-200 газ 1960 водогрейный 

29 
ул. Самойловская, 

59 

1 Logano SK 645-500 газ 2012 водогрейный 

2 Logano SK 645-500 газ 2012 водогрейный 

30 ул. Скоморохова, 1 Logano SK 645-600 газ 2012 водогрейный 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Ст. номер 

котла 
Марка,  

Вид 

топлива 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип котла 

11 2 Logano SK 645-600 газ 2012 водогрейный 

31 
ул. Скоморохова, 

13 

1 Logano SK 645-500 газ 2012 водогрейный 

2 Logano SK 645-500 газ 2012 водогрейный 

32 
ул. Скоморохова, 

15 

1 Logano SK 645-420 газ 2012 водогрейный 

2 Logano SK 645-420 газ 2012 водогрейный 

33 
ул. Скоморохова, 

17 

1 Logano SK 645-420 газ 2013 водогрейный 

2  Logano SK 645-300 газ 2013 водогрейный 

34 
ул. Скоморохова, 

19 

1 Logano SK 645-420 газ 2013 водогрейный 

2 Logano SK 645-500 газ 2013 водогрейный 

35 
ул. Скоморохова, 

28А 

1 Logano SK 645-500 газ 2014 водогрейный 

2 Logano SK 645-500 газ 2014 водогрейный 

36 ул. Огородная, 33 

1 КСВ-1.86  газ 1982 водогрейный 

2 КСВ-1.86  газ 1982 водогрейный 

3 КСВ-1.86  газ 1982 водогрейный 

4 КСВ-1.86  газ 1982 водогрейный 

5 RS A-500 газ 1982 водогрейный 

37 ул. Пензенская, 1 

1 НР-18     газ 1973 водогрейный 

2 НР-18 газ 1973 водогрейный 

3 НР-18 газ 1973 водогрейный 

4 НР-18 газ 1973 водогрейный 

5 RS A-200  газ 1973 водогрейный 

38 ул. Тракторная, 52 

1 ДКВР-4-13 газ 1970 водогрейный 

2 ДКВР-4-13 газ 1970 водогрейный 

3 RS D-1000 газ 1970 водогрейный 

39 ул. 3-я Степная, 7 

1 Факел газ 1975 водогрейный 

2 Факел газ 1975 водогрейный 

3 Факел газ 1975 водогрейный 

4 Факел газ 1975 водогрейный 

5 Факел газ 1975 водогрейный 

6 Факел газ 1975 водогрейный 

7 Факел газ 1975 водогрейный 

Котельные ООО "Теплосервис" 

40 мкрн. Березки 
1 КВА-2,5 газ 2012 водогрейный 

2 КВА-2,5 газ 2012 водогрейный 

41 мкрн. Иволгино 
1 Bosch-4,2 газ 2016 водогрейный 

2 Bosch-3,05 газ 2016 водогрейный 

42 

ул. 2 

Соколовогорский 

пр, 3 

- 

н/д 

газ н/д водогрейный 

43 ул. Менякина, 1б - н/д газ н/д водогрейный 

Котельные ООО "Медицинский центр" 

44 Областная 1 КВГ-7,56 газ 1988 водогрейный 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Ст. номер 

котла 
Марка,  

Вид 

топлива 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип котла 

больница 

Смирновское ущ., 

1 

2 КВГ-7,56 газ 1988 водогрейный 

3 КВГ-7,56 газ 1988 водогрейный 

4 МЗК-7аг-1 газ 1984 водогрейный 

5 МЗК-7аг-1 газ 1984 водогрейный 

45 ул. Клочкова, 74 
1 КВА-1 газ 1998 водогрейный 

2 КВА-1 газ 1998 водогрейный 

46 ул. Южная, 46 

1 Ун-5 газ 1998 водогрейный 

2 Ун-5 газ 1998 водогрейный 

3 RSA-400 газ 1998 водогрейный 

47 ул. Ломоносова, 1 

1 КВГМ-30 газ 1961 водогрейный 

2 КВГМ-30 газ 1961 водогрейный 

3 RS D-1500 газ 1961 водогрейный 

48 

ул. 

Железнодорожная, 

29 

1 Ун-5    газ 1950 водогрейный 

2 Ун-5 газ 1950 водогрейный 

3 Ун-5 газ 1950 водогрейный 

4 Therm Trio 50T газ 1950 водогрейный 

Котельные ООО "Тепловой ресурс" 

49 ул. Артельная, 1 
1 ТВГ-4 газ 1982 водогрейный 

2 Bosch UT-L18 газ 1982 водогрейный 

50 
ул. Г. Краснодона, 

14 

1 ТВГ-8   газ 1970 водогрейный 

2 ТВГ-8   газ 1970 водогрейный 

3 КВГ-6.5 газ 1970 водогрейный 

Котельные ООО "Энергосбыт-Техстекло" 

51 
ул. Гвардейская, 

2а  

1 ДКВР-10/13 газ 1964 водогрейный 

2 ДКВР-10/13 газ 1964 водогрейный 

3 ДКВР-10/13 газ 1964 водогрейный 

Котельные АО ПБО «ЗАРЯ» 

52 
ул. Большая 

Садовая ,141 

1 КВ-Г-2-115Н газ н/д водогрейный 

2 КВ-Г-4-115Н газ н/д водогрейный 
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 Приложение 3.2. 

Установленная и располагаемая мощности котельных                           

ведомственной принадлежности  
Наименование параметра 2018 г. 

Котельная ООО «ТЭГК», пр. 50 лет Октября, 108  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 40,20 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 32,81 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 32,81 
Котельная ООО «ТЭГК», ул. Московское шоссе, 14а  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 26,80 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 19,50 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,00 
Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 19,50 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Деловая, 22  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 32,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 25,55 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 25,55 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Московское шоссе, 15  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 5,87 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 4,15 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 4,15 
Котельная ООО «ТЭГК», ул. Шехурдина , 4г  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 3,77 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 3,69 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 3,69 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Б.Садовая,151/8  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 18,40 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 9,80 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 9,80 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Новоузенская, 166/168  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 1,03 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,99 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,99 
Котельная ООО «ТЭГК», ул. Танкистов, 89  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,73 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,45 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,45 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Аткарская, 51  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 1,05 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,83 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,83 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. 1-я Гуселка  
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Установленная тепловая мощность, Гкал/час 1,17 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,17 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,17 
Котельная ООО «ТЭГК», ул. Танкистов, 191б  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 1,72 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 1,44 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 1,44 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Соколовая, 323  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,39 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,04 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,04 

Котельная ООО «ТЭГК», совхоз « Комбайн»  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 3,44 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 2,24 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 2,24 
Котельная ООО «ТЭГК», ул. Мясницкая, 65/71  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,78 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,52 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,52 

Котельная ООО «ТЭГК», п. Юбилейный  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 60,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 42,05 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 42,05 

Котельная ООО "ТЭГК", ул. Московская, 43  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 2,58 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 1,21 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 1,21 
Котельная ООО «ТЭГК», ул.Политехническая, 47  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 13,29 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 4,58 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 4,58 

Котельная ООО «ТЭГК», Лысая гора  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,52 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,52 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,52 

Котельная ООО «Энергосбыт-Техстекло», ул. Ломоносова, 1  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 61,29 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 35,26 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 35,26 
Котельная ООО «Энергосбыт-Техстекло», ул. Гвардейская, 2а  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 20,10 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 18,22 
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Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 18,22 
Котельная АО «Теплосервис», 2-й Детский пр., 29/41  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 6,45 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 3,59 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 3,59 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Ново-Астраханское шоссе, 37  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 2,19 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 2,00 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 2,00 
Котельная АО «Теплосервис», ул. Огородная, 33  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 6,83 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 3,55 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 3,55 
Котельная АО «Теплосервис», ул. Пензенская, 1  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 2,40 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 2,40 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 2,40 

Котельная АО «Теплосервис», Мурманский пр., 4г  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 2,16 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 1,17 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 1,17 
Котельная АО «Теплосервис», ул. Тракторная, 52  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 5,86 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 4,66 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 4,66 
Котельная АО «Теплосервис», ул. 3-я Степная, 7  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 6,02 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 3,10 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 3,10 

Котельная АО «Теплосервис», 3-й Детский проезд, 1/9  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 7,74 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 5,59 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 5,59 
Котельная АО «Теплосервис», Большая Садовая, 85  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 4,20 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 3,62 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 3,62 
Котельная АО «Теплосервис», ул. Самойловская, 59  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,86 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,86 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,86 
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Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 11  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 1,03 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 1,03 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 1,03 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 13  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,86 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,86 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,86 
Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 15  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,72 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,72 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,72 
Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 17  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,62 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,62 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,62 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 19  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,79 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,79 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,79 
Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 28А  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,86 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,86 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,86 
Котельная ООО «Теплосервис», 2-й Соколовогорский пр, 3  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 20,96 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 16,46 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 16,46 

Котельная ООО «Теплосервис», мкрн. Березки  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 4,30 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 4,30 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 4,30 
Котельная ООО «Теплосервис», ул. Менякина, 1б  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 8,60 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 8,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 8,00 
Котельная ООО «Энергосбыт-Шелковичная», ул.Шелковичная,155/161  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 6,40 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 2,96 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 2,96 

Котельная ООО «Энергосбыт-Шелковична», ул. Шелковичная,178  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 5,16 
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Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 2,91 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 2,91 

Котельная ООО «Энергосбыт-Шелковичная», ул. Шелковичная,186  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 15,90 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 14,32 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 14,32 
Котельная ООО «Энергосбыт-Шелковичная», 2-я Садовая, 106 б  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 14,30 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 8,76 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 8,76 

Котельная ООО «Медицинский центр», ул. Смирновское ущелье, 1  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 20,82 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 10,60 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 10,60 

Котельная ООО 2Медицинский центр», ул. Южная, 46  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 0,54 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,51 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,51 
Котельная ООО «Медицинский центр», ул. Железнодорожная, 29  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 1,09 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,65 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,65 

Котельная ООО «Медицинский центр», ул. Клочкова, 74  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 1,72 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,79 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,79 

Котельная ООО «Медицинский центр», ул. Лесная, 2  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 1,31 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 0,92 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,92 
Котельная ООО «Тепловой ресурс», ул. Артельная, 1  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 6,15 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 4,15 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 4,15 

Котельная ООО «Тепловой ресурс», мкрн.Иволгино  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 6,23 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 6,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 6,00 

Котельная ООО «Тепловой ресурс», ул. Г. Краснодона, 14  

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 22,50 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час 9,26 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час  
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Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 9,26 
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Приложение 4.1. 

Значения договорных и расчетных тепловых нагрузок ТЭЦ и 

ГРЭС 

№ 

п/

п 

Наименовани

е источника 

Подключенна

я нагрузка 

договорная в 

горячей воде, 

Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка 

договорная 

ПАР, Гкал/ч 

Суммарная 

подключенна

я нагрузка 

договорная , 

Гкал/ч 

Достигнуты

й максимум 

ТН на 

коллекторах, 

приведенны

й к 

расчетной 

температуре 

н. в. Гкал/ч 

1 ГРЭС 551,75 9,00 560,75 279,68 

2 ТЭЦ-1 213,54 7,00 220,54 76,13 

3 ТЭЦ-2 561,74 5,00 566,74 292,88 

4 ТЭЦ-5 1000,50 0,04 1000,54 643,25 

 Итого 2327,53 21,04 2348,57 1291,94 

Значения расчетных тепловых нагрузок котельных  

ПАО «Т Плюс» 

Наименование теплоисточника 

(котельные) 

Максимальная 

тепловая нагрузка по 

сетевой воде, Гкал/ч 

Максимальная тепловая 

нагрузка по сетевой воде на 

расчетную температуру -25°С, 

Гкал/ч 

Ленинский район     

пр. 50 лет  Октября, 128/132 1,05 1,18 

ул. Тверская , 40  0,89 1,00 

ул. Крылова,1 0,88 0,99 

ул. 1-я Прокатная ,19 2,47 2,77 

3-й Московский пр.,№1 2,99 3,35 

ул. Студеная,13 14,25 15,98 

ул. Панфилова,13 13,23 14,84 

ул. Мира, 7Б 19,70 22,10 

пр. 50 Лет Октября,85 Б 4,09 4,59 

пр. 50 Лет Октября,83 0,21 0,23 

пос. Жасминный 8,65 9,70 

пос. Дачный 4,81 5,40 

ул. Ипподромная 9,02 10,12 

 ул. 5-я Дачная 0,52 0,59 

пр. 50 лет Октября, 57Б 1,15 1,29 

ул. М.Елшанская, 18 А 2,64 2,96 

ул.  Бережная, 4 4,11 4,61 

ул. Гвардейская, 40 0,17 0,20 



209 

 

 

Наименование теплоисточника 

(котельные) 

Максимальная 

тепловая нагрузка по 

сетевой воде, Гкал/ч 

Максимальная тепловая 

нагрузка по сетевой воде на 

расчетную температуру -25°С, 

Гкал/ч 

ул. Ломоносова, 20 6,72 7,54 

ул. Тулайкова, 12 0,63 0,71 

ул.  9-я Дачная  0,54 0,61 

ул. Широкая, 34 0,19 0,21 

ул. Тулайкова, 9 1,65 1,85 

ул. Черниговская, 184 0,11 0,12 

6-я горбольница  0,53 0,59 

ул. Буровая, 24 4,96 5,57 

ул. Гвардейская, 1 2,44 2,73 

ул. Тархова  - ул. Чехова 0,59 0,66 

ул. Гвардейская, 35 б 4,01 4,50 

 Кировский район                                                                                                                                                                                                               

ул. Московская, 85 0,10 0,12 

ул. Московская, 90 0,20 0,23 

ул. Московская, 96 0,05 0,05 

ул. Ст. Разина, 52 0,22 0,25 

ул. Кутякова, 146 0,11 0,13 

пр. 50 лет Октября, 1 0,35 0,39 

ул. Крайняя, 125 0,11 0,13 

ул. Цветочная, 26/32 0,27 0,30 

ул. Городская, 44 0,16 0,18 

ул. Городская, 45 0,17 0,19 

ул. Московская, 132 0,07 0,08 

ул. Б. Садовая, 166 1,33 1,49 

ул. Б. Горная, 341 0,21 0,23 

ул. Дружная,31 0,20 0,22 

ул. Отрадная, 9  0,25 0,28 

ул. Аткарская, 31 0,48 0,54 

ул. Аткарская, 37 0,35 0,39 

1-й Придорожный пр.,3 0,18 0,20 

ул. Горького, 91 0,04 0,05 

ул. Кооперативная, 100 0,13 0,15 

пос. Пугачевский 17,18 19,27 

ул. Емлютина, 44 1,64 1,84 

ул. Московская,  157 0,29 0,33 

 Волжский район      

ул. М. Горная, 2 1,36 1,53 

ул. Б. Горная, 137 0,06 0,06 

ул. Мясницкая, 107 0,06 0,06 

ул. Челюскинцев, 84 0,11 0,13 

ул. Первомайская, 63 0,03 0,04 

ул.  Московская, 56 0,03 0,03 

ул. Соборная, 44 0,03 0,04 

ул. Казанская, 1 ( Д/к  № 173) 0,07 0,08 

ОПХ «Волга» пос. Зональный 0,48 0,54 
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Наименование теплоисточника 

(котельные) 

Максимальная 

тепловая нагрузка по 

сетевой воде, Гкал/ч 

Максимальная тепловая 

нагрузка по сетевой воде на 

расчетную температуру -25°С, 

Гкал/ч 

ул. Кутякова, 22 0,14 0,15 

ул. Затонская ,29 0,38 0,43 

ул. Московская, 47 0,13 0,15 

ул. Мясницкая, 39 0,04 0,04 

ул. Б. Горная, 1 0,15 0,17 

ул. Мясницкая, 89 0,04 0,05 

ул. Мясницкая, 145 0,09 0,10 

3-й Масленников пр.,3 1,31 1,47 

Октябрьский район                                                                                                                                                                                                                                   

ул. Политехническая, 114 1,63 1,83 

ул. 2-я Садовая, 11 0,48 0,54 

ул. Шевченко, 50 0,10 0,11 

ул. Б. Садовая, 54 0,83 0,93 

ул. 2-я Силикатная 0,38 0,43 

ул. Новоузенская, 147 0,11 0,12 

ул. 2-я Садовая, 142 0,36 0,40 

ул. Клочкова, 22 0,13 0,14 

8-я линия, 54 (ПКФ Янтарь) 0,16 0,18 

ул. К.Маркса, 9/19 1,69 1,89 

ул. Клочкова, 79 0,71 0,79 

ул. 2-я Садовая, 23 0,17 0,19 

Фрунзенский район                                                                                         0,00 0,00 

Мирный пер., 25 0,08 0,09 

ул. Нвоузенская, 176 0,96 1,08 

Заводской район      

ул. Огородная, 19 0,50 0,56 

ул. Карьерная, 5 0,73 0,82 

Новая 9 Линия, 28 0,21 0,23 

3-й Артельный пр.,13 0,17 0,19 

Новая 9 Линия,2 0,23 0,26 

Новая 9 Линия,14 0,38 0,42 

ул. Южная, 38 1,05 1,18 

ул. Огородная, 91 1,11 1,24 

ул. Огородная, 196 0,19 0,22 

Н.-Астраханское ш.56 0,13 0,15 

ул. 4-я Нагорная, 32 № 1,2 3,55 3,99 

ул. Н-Астраханская, 14 2,67 2,99 

ул. Южная, 38/40 1,60 1,79 

ул. Огородная, 186 3,06 3,44 

ул. Барнаульская,6 в 3,78 4,24 

Психиатрическая больница №1 0,39 0,44 

Психиатрическая больница №2 0,27 0,31 

Психиатрическая больница №3 0,17 0,19 

Психиатрическая больница №4 0,11 0,12 
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Значения подключенных тепловых нагрузок котельных прочих 

теплоснабжающих организаций 

№ п/п Наименование котельной  Подключенная нагрузка, Гкал/ч 

ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» 

1 котельная ул. Аткарская, 51 0,85834 

2 котельная ул. Б. Садовая, 151/8 3,5312065 

3 котельная ул.Деловая, 22 22,0738137 

4 котельная Комбайн 0,922826 

5 котельная Лысая гора  0,38291 

6 котельная ул. Московская, 43 0,380287 

7 котельная Московское шоссе, 14 12,7940611 

8 котельная Московское шоссе, 15 4,995894 

9 котельная ул. Мясницкая 0,724793 

10 котельная ул.Новоузенская,166/168 (176) 0,91159 

11 котельная ул.Политехническая, 47 6,0319008 

12 котельная пос.Новосоколовогорский 42,0264643 

13 котельная РПЗ 21,373523 

14 котельная ул. Соколовая 0,05765 

15 котельная ул. Танкистов, 191б 1,25043 

16 котельная ул. Танкистов, 89 0,379202 

17 котельная ул.Шехурдина, 4 Г 4,467863 

18 ЦТП ул. Шелковичная, 128 1,398938 

19 ЦТП 4-й Рабочий пр. от кот.Б.С 0,670119 

20 ЦТП ул.Белоглинская, 158 от кот.Б 1,8098 

21 ЦТП ул.Свинцовая, 5/15 от кот.Б.С 1,466576 

22 ЦТП ул.Вавилова 0,26224 

23 ЦТП ул. Огородная, 77 0,40293 

24 котельная 1-я Гуселка  н/д 

ООО «Теплосервис» 

1 котельная 2-й Соколовогорский пр., 3 19,6675131 

2 котельная мкрн Березки 6,5295795 

3 котельная ул. Менякина 6,9921875 

АО «Теплосервис» 

1 котельная ул. 3-я Степная, 7 3,183302 

2 котельная ул. Огородная, 33 3,894829 

3 котельная ул. Пензенская, 1 1,05571 

4 котельная ул. Тракторная, 52 4,2895185 

5 котельная 3-й Детский пр., 1/9 8,449599 

6 котельная ул. Б. Садовая, 85 (95) 3,553712 

7 котельная 2-й Детский проезд, 29/41 1,986955 

8 котельная ул. Б. Горная, 239А 0,2568295 

9 котельная Мурманский проезд, 4Г 1,3276365 

10 котельная 1-й пр Скоморохова , 11(№2) 0,742149 

11 котельная 1-й пр Скоморохова , 13(№3) 0,662799 

12 котельная 1-й пр Скоморохова , 15(№4) 0,534246 

13 котельная 1-й пр Скоморохова , 17(№5) 0,377424 

14 котельная 1-й пр Скоморохова , 19(№6) 0,563446 

15 котельная 1-й пр Скоморохова ,  28А(№7) 0,693285 

16 котельная Ново-Астраханское шоссе, 37 2,013915 

17 котельная Самойловская, 59 (№1) 0,717994 

ООО «Медицинский центр» 

1 котельная ул. Железнодорожная 0,484024 

2 котельная ул. Лесная 0,386734 

3 котельная Смирновское ущелье, 1 5,4448835 

4 котельная ул. Южная, 38 0,303671 
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№ п/п Наименование котельной  Подключенная нагрузка, Гкал/ч 

5 котельная ул. Клочкова, 74 0,56944 

6 котельная ул. Апрельская, 8 0,397356 

ООО «Энергосбыт-Техстекло» 

1 котельная ул.Ломоносова  11,4133663 

2 котельная Элмаш 18,1370558 

ООО «Энергосбыт-Шелковичная» 

1 котельная ул. Шелковичная,155/161 3,344159 

2 котельная ул. Шелковичная, 178 2,380697 

3 котельная ул. Шелковичная, 186 13,519814 

4 котельная ул. 2-я Садовая, д.106 Б 7,1841024 

ООО «Тепловой ресурс» 

1 котельная мкрн Иволгино 12,459513 

2 котельная ул. Артельная, 1 3,013766 

3 котельная ул. Героев Краснодона,14 9,739229 
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Приложение 4.2. 

Баланс тепловой мощности ТЭЦ и ГРЭС города 

Наименование параметра 2018 год 

ГРЭС   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 292 

- мощность отборов турбоагрегатов, Гкал/ч, в т.ч. 92 

    - П-отбор, Гкал/час 10 

    - Т-отборы, Гкал/час 82 

- мощность пиковых водогрейных котлов, Гкал/ч 200 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 50 

- конструктивная особенность дутьевых вентиляторов, Гкал/ч 50 

- ограничения по подпитке, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 242 

Нагрузка потребителей пара, Гкал/ч 0,49 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 2,1 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 239,41 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на  расчетную температуру, Гкал/ч 279,7 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч -40,3 

Мощность РОУ для обеспечения пиковых тепловых нагрузок, Гкал/ч 84 

Резерв / дефицит тепловой мощности в пиковом режиме (с учетом РОУ), Гкал/ч 43,7 

ТЭЦ-1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 154 

- мощность отборов турбоагрегатов, Гкал/ч, в т.ч.   

    - Т-отборы, Гкал/ч   

- мощность РОУ, БРОУ, Гкал/ч 54 

- мощность пиковых водогрейных котлов, Гкал/ч 100 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 30 

- конструктивная особенность котла , Гкал/ч 30 

- ограничения по подпитке, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 124 

Нагрузка потребителей пара, Гкал/ч   

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 1,9 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 122,1 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на  расчетную температуру, Гкал/ч 76,13 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 46,0 

ТЭЦ-2   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 666 

- мощность отборов турбоагрегатов, Гкал/ч, в т.ч. 366 

    - П-отбор, Гкал/ч 176 

    - Т-отборы, Гкал/ч 190 

- мощность РОУ, БРОУ, Гкал/ч 300 

- мощность пиковых водогрейных котлов, Гкал/ч   

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

- высокий индекс жесткости сетевой воды, Гкал/ч   

- ограничения по подпитке, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 666 

Нагрузка потребителей пара, Гкал/ч 176 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 490 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную темпера туру, Гкал/ч 292,88 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 197,1 

ТЭЦ-5   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1239 

- мощность отборов турбоагрегатов, Гкал/ч, в т.ч. 699 

    - П-отбор, Гкал/ч   

    - Т-отборы, Гкал/ ч 699 



214 

 

 

Наименование параметра 2018 год 

- мощность пиковых водогрейных котлов, Гкал/ ч 540 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ ч 320 

- высокий индекс жесткости сетевой воды, Гкал/ ч 140 

- оборудование на консервации, Гкал/ ч 180 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ ч 919 

Нагрузка потребителей пара, Гкал/ ч   

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч  4,1 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ ч 914,9 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, Гкал/  ч 643,25 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ ч  271,65 

 

Баланс тепловой мощности котельных города 

Наименование параметра 2018 год 

Котельные ПАО «Т Плюс»   

Ленинский район   

пр. 50 лет  Октября, 128/132   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ ч 12 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 12 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,24 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 11,76 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на  расчетную температуру, 

Гкал/ч 
8,05 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 3,71 

ул. Тверская , 40    

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,2 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,2 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,044 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,156 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
1,00 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,16 

ул. Крылова , 7   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 7,74 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 7,74 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,15 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 7,59 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,99 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 6,59 

ул. 1-я Прокатная , 19   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,24 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 6,24 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,12 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 6,12 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
2,77 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 3,35 

3-й Московский пр., №1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 
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Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 5,06 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
3,35 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,70 

ул. Студеная, 13   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 32,3 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 32,3 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,65 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 31,65 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
15,98 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 15,67 

 ул. Панфилова, 17   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 24,28 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 24,28 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,36 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 23,92 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
14,84 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 9,08 

ул. Мира, 7Б   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 32,95 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 3,54 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 29,41 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,66 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 28,75 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
22,10 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 6,65 

пр. 50 лет Октября, 85 Б   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 11,94 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 7,16 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,78 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,24 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 4,54 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
4,59 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч -0,05 

 пр. 50 лет Октября, 83   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,7 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,41 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,29 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,26 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,23 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,02 

пос. Жасминный   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 22,5 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 22,5 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,45 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 22,05 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
9,70 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 12,35 
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пос.Дачный   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 13 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 13 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,26 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 12,74 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
5,40 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 7,34 

ул. Ипподромная   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 19,95 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 19,95 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,40 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 19,55 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
10,12 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 9,43 

 ул. 5-я Дачная   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 5,06 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,59 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 4,47 

пр. 50 лет Октября, 57 В   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,93 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,02 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,91 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,04 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,87 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
1,29 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,58 

ул. М.Елшанская, 18 А   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,05 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,05 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 4,95 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
2,96 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,99 

 ул. Бережная, 4   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 14,94 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 14,94 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,30 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 14,64 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
4,61 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 10,03 

ул. Гвардейская,40   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 
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Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,62 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,20 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,42 

ул. Ломоносова, 20   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 20 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 20 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,40 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 19,60 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
7,54 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 12,06 

ул. Тулайкова, 12   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,34 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,34 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час 0,03 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,31 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,71 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,60 

ул. 9-я Дачная   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,58 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,58 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч  2,53 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,61 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,92 

ул. Широкая, 34   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,62 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,21 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,41 

 ул. Тулайкова, 9   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,8 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,8 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч  4,70 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
1,85 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 2,86 

ул. Черниговская, 184   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,109 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,109 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,11 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на ра счетную температуру, 

Гкал/ч 
0,12 
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Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч -0,02 

6-я горбольница    

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,06 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,94 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,59 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 2,35 

ул. Буровая, 24   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 19,5 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 19,5 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,39 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 19,11 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
5,57 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 13,54 

ул. Гвардейская, 1 БМК 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 13 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 13 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,26 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 12,74 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
2,73 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч  10,01 

ул.Тархова-ул.Чехова   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,56 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,56 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 1,53 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,66 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,87 

ул. Гвардейская, 35 б   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 20 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 20 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,40 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 19,60 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
4,50 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 15,10 

 Кировский район                                                                                                                                                                                                             

ул. Московская, 85   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,34 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,097 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,243 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,24 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,12 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,12 

ул. Московская, 90   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 
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Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,269 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,411 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/час 0,40 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,23 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,17 

ул. Московская, 96   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,34 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,217 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,123 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,12 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,05 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,06 

ул. Ст. Разина, 52   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,57 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,168 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,402 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,39 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,25 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,15 

ул. Кутякова, 146   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,58 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,419 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,161 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,15 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,13 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,02 

пр. 50 лет Октября, 1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,93 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,473 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,457 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,44 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,39 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,05 

ул.  Крайняя, 125   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,58 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,444 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,136 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,12 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,13 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч   

ул. Цветочная, 26/32   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,92 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,628 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,292 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч  0,27 
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Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,30 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч -0,03 

ул. Городская, 44   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,82 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,82 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,80 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,18 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,62 

ул. Городская, 45   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,7 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,7 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,69 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,19 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,49 

ул. Московская, 132   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,503 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,177 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,16 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,08 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,08 

ул. Б. Садовая, 166   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,4 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,4 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 2,35 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
1,49 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,86 

ул. Б. Горная,341   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,014 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,666 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,65 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,23 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,42 

ул. Дружная, 31   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,368 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,312 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,30 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,22 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,08 
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ул. Отрадная, 9   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,37 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,31 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,30 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,28 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,01 

ул. Аткарская, 31   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,92 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,292 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,628 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,61 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,54 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,07 

ул. Аткарская, 37   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,49 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,013 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,477 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч 0,47 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/ч 
0,39 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,08 

1-й Придорожный пр.,3   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,425 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,255 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч  0,24 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,20 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,04 

ул. Горького, 91   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,535 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,471 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,064 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч  0,05 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,05 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч   

ул. Кооперативная,100   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,477 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,203 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч  0,19 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,15 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,04 

пос. Пугачевский   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 37,2 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 11,65 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 25,55 
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Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,74 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч  24,81 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
19,27 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 5,53 

ул. Емлютина ,44   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,38 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,38 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,11 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 5,27 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,84 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 3,43 

 Волжский район    

ул. М. Горная, 2   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,8 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 1,50 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,30 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,08 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 2,23 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,53 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,70 

ул. Б. Горная, 137   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,24 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,16 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,09 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,08 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,06 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,02 

ул. Мясницкая, 107   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,48 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,36 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,12 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,11 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,06 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,05 

ул. Челюскинцев, 84   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,77 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,65 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,13 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,11 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,13 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч -0,02 

ул. Первомайская, 63   

Установленная тепловая мощность, Гка л/ч 0,61 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,51 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,10 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,08 
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Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,04 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,05 

ул. Московская, 56   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,8 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,67 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,14 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,12 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,03 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,09 

ул. Соборная, 44   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,04 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,04 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,04 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,04 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч   

ул. Казанская, 1 (Д/к  № 173)   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,6 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,52 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,09 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,07 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,08 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч -0,01 

ОПХ «Волга» пос. Зональный   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,2 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 1,80 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,40 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,08 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 2,32 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,54 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,78 

ул. Кутякова, 22   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,5 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,23 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,27 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,26 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,15 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,11 

ул. Затонская, 29   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,72 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,56 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,16 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 1,13 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,43 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,70 

ул. Московская, 47   
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Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,48 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,06 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,42 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,41 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,15 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,26 

ул. Мясницкая, 39   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,108 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,04 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,06 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,00 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,06 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,04 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,02 

ул. Б. Горная, 1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,762 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,50 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,26 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,24 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,17 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,07 

ул. Мясницкая, 89   

Установленная тепловая мощность, Гка л/ч 0,369 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,24 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,13 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,12 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,05 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,07 

ул. Мясницкая, 145   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 569 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,44 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,13 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,11 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,10 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,02 

3-й Масленников пр., 3   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,3 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 2,81 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,81 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 1,49 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,02 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,47 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч   

Октябрьский район                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Политехническая, 114   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,00 
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Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 4,90 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,83 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 3,07 

ул. 2-я Садовая, 11   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,09 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,09 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 1,07 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,54 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,53 

ул. Шевченко, 50   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,36 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,36 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,35 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,11 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,24 

ул. Б. Садовая, 54   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,06 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,06 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,04 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,93 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,11 

ул. 2-я Силикатная   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,71 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,71 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,70 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,43 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,26 

ул. Новоузенская, 147   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,72 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,72 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,71 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,12 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,59 

ул. 2-я Садовая, 142   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,96 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,96 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,94 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,40 



226 

 

 

Наименование параметра 2018 год 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,54 

ул. Клочкова, 22   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,36 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,36 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,35 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,14 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,21 

8-я линия, 54 (ПКФ Янтарь)   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,53 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,53 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,52 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,18 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,34 

ул. К.Маркса, 9/19   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 10 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 10,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,20 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 9,80 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,89 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 7,91 

ул. Клочкова, 79   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,4 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,40 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 2,35 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,79 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,56 

ул. 2-я Садовая, 23   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,56 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,56 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,55 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,19 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,35 

Фрунзенский район                                                                                           

Мирный пер.,25   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,3 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,14 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,16 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,15 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,09 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,06 

ул. Новоузенская, 176   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,06 



227 

 

 

Наименование параметра 2018 год 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,06 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,06 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 3,00 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,08 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,92 

Заводской район    

ул. Огородная, 19   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,37 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,37 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,03 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 1,34 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,56 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,78 

ул. Карьерная, 5   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,54 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,54 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,05 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 2,49 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,82 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,67 

Новая  9 Линия, 28   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,62 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,23 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,38 

3-й Артельный пр., 13   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,63 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,62 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,19 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,42 

Новая 9 Линия, 2   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,94 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,94 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,92 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,26 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,66 

Новая 9 Линия, 14   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,94 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,94 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,02 
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Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,91 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,42 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,50 

ул. Южная, 38   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,42 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,42 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,07 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 3,35 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,18 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 2,18 

ул. Огородная, 91   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,73 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,73 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,11 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 5,62 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,24 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 4,37 

ул. Огородная, 196   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,74 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,74 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,73 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,22 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,51 

Н.-Астраханское ш., 56   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,68 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,01 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,67 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,15 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,52 

ул. 4-я Нагорная, 32 № 1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 13 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 13,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,26 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 12,74 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
3,99 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 8,75 

ул. Н-Астраханская,14   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 10,64 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 10,64 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,21 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 10,43 

Фактическая нагрузка  на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
2,99 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 7,44 
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ул. Южная, 38/40   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,94 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,94 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,08 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 3,86 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,79 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 2,07 

ул. Огородная, 186   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,09 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,09 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,10 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 4,99 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
3,44 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,55 

ул. Барнаульская, 6 в   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 8,13 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 8,13 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч 0,16 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 7,97 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
4,24 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 3,73 

Психиатрическая больница №1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч н/д 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч н/д 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч н/д 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч н/д 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час н/д 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,44 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч н/д 

Психиатрическая больница №2   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч н/д 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч н/д 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч н/д 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч н/д 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час н/д 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,31 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч н/д 

Психиатрическая больница №3   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч н/д 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч н/д 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч н/д 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч н/д 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час н/д 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,19 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч н/д 

Психиатрическая больница №4   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч н/д 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч н/д 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч н/д 
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Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч н/д 

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час н/д 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,12 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч н/д 

Котельные прочих ТСО   

Котельная ООО «ТЭГК» пр. 50 лет Октября, 108   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 40,20 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 7,39 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 32,81 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 32,81 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
17,59 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 15,22 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Московское шоссе, 14а    

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 26,80 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 7,30 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 19,50 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 19,50 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
10,10 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 9,40 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Деловая, 22   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 32,00 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 6,45 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 25,55 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 25,55 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
11,81 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 13,74 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Московское шоссе, 15   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,87 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 1,72 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,15 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 4,15 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
4,09 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,06 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Шехурдина , 4г    

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,77 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,08 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,69 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 3,69 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
2,79 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,90 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Б.Садовая,151/8   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 18,40 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 8,60 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 9,80 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 9,80 
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Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
9,80 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч   

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Новоузенская, 166/168   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,03 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,04 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,99 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,99 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,68 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,31 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Танкистов, 89   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,73 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,28 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,45 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,45 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную темпера туру, 

Гкал/час 
0,32 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,13 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Аткарская, 51   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,05 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,22 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,83 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,83 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,49 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,34 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. 1-я Гуселка   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,17 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 1,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,17 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,17 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,17 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,00 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Танкистов, 191б   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,72 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,28 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,44 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 1,44 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную темпер атуру, 

Гкал/час 
0,86 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,58 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Соколовая, 323   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,39 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,35 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,04 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,04 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,04 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,00 

Котельная ООО «ТЭГК», совхоз « Комбайн»   
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Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 3,44 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 1,20 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,24 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 2,24 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,66 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,58 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Мясницкая, 65/71   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,78 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,26 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,52 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,52 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,37 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,15 

Котельная ООО «ТЭГК», п. Юбилейный   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 60,00 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 17,95 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 42,05 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 42,05 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
27,85 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 14,20 

Котельная ООО «ТЭГК», ул. Московская, 43   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,58 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 1,37 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,21 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 1,21 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,27 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,94 

Котельная ООО «ТЭГК», ул.Политехническая, 47   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 13,29 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 8,71 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,58 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 4,58 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на ра счетную температуру, 

Гкал/час 
4,58 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,00 

Котельная ООО «ТЭГК», Лысая гора    

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,52 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,52 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,52 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,27 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,25 

Котельная ООО «Энергосбыт-Техстекло», ул. Ломоносова, 1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 61,29 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 26,03 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 35,26 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   
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Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 35,26 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
8,71 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 26,55 

Котельная ООО «Энергосбыт-Техстекло», ул. Гвардейская, 2а    

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 20,10 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 1,88 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 18,22 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 18,22 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
12,70 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 5,53 

Котельная АО «Теплосервис», 2-й Детский пр., 29/41   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,45 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 2,86 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,59 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 3,59 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
3,31 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,28 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Ново-Астраханское шоссе, 37   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,19 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,19 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 2,00 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,71 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,29 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Огородная, 33   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,83 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 3,28 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,55 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 3,55 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
2,29 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,26 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Пензенская, 1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,40 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,40 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 2,40 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,47 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,93 

Котельная АО «Теплосервис», Мурманский пр., 4г   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2,16 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,99 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,17 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 1,17 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,09 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,08 
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Котельная АО «Теплосервис», ул. Тракторная, 52   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,86 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 1,20 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,66 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 4,66 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
3,31 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,35 

Котельная АО «Теплосервис», ул. 3-я Степная, 7   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,02 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 2,92 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,10 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 3,10 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
3,10 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,00 

Котельная АО «Теплосервис», 3-й Детский проезд, 1/9   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 7,74 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 2,15 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 5,59 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 5,59 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
5,46 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,13 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Большая Садовая, 85   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,20 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,58 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 3,62 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 3,62 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
3,01 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,61 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Самойловская, 59   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,86 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,86 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,86 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,32 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,54 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 11   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,03 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,03 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 1,03 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,37 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,66 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 13   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,86 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,86 
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Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,86 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,30 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,56 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 15   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,72 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,72 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,72 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,25 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,47 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 17   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,62 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,62 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,62 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,26 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,36 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 19   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,79 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,79 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,79 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,25 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,54 

Котельная АО «Теплосервис», ул. Скоморохова, 28А   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,86 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,86 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,86 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,26 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,60 

Котельная ООО «Теплосервис», 2-й Соколовогорский пр, 3   

Установленная тепловая мощность, Гка л/ч 20,96 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 4,50 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 16,46 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 16,46 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
12,81 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 3,65 

Котельная ООО «Теплосервис», мкрн. Березки   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 4,30 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч   

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,30 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 4,30 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
4,30 
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Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,00 

Котельная ООО «Теплосервис», ул. Менякина, 1б   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 8,60 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,60 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 8,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 8,00 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
5,36 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 2,64 

Котельная ООО «Энергосбыт-Шелковичная», ул.Шелковичная,155/161   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,40 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 3,44 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,96 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 2,96 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
2,68 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,28 

Котельная ООО «Энергосбыт-Шелковичная», ул. Шелковичная,178   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 5,16 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 2,25 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 2,91 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 2,91 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
1,93 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,98 

Котельная ООО «Энергосбыт-Шелковичная», ул. Шелковичная,186    

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 15,90 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 1,58 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 14,32 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 14,32 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
10,05 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 4,27 

Котельная ООО «Энергосбыт-Шелковичная», 2-я Садовая, 106 б   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 14,30 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 5,54 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 8,76 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 8,76 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
6,48 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 2,28 

Котельная ООО «Медицинский центр», ул. Смирновское ущелье, 1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 20,82 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 10,22 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 10,60 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 10,60 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
2,97 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 7,63 

Котельная ООО «Медицинский центр», ул. Южная, 46   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0,54 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,03 
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Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,51 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,51 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,21 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,30 

Котельная ООО «Медицинский центр», ул. Железнодорожная, 29   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,09 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,44 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,65 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,65 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,50 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,15 

Котельная ООО «Медицинский центр2, ул. Клочкова, 74   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,72 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,93 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,79 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,79 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,53 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,26 

Котельная ООО «Медицинский центр», ул. Лесная, 2   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,31 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,39 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,92 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 0,92 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,33 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,59 

Котельная ООО «Тепловой ресурс», ул. Артельная, 1   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,15 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 2,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 4,15 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 4,15 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
0,79 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 3,36 

Котельная ООО «Тепловой ресурс», мкрн.Иволгино   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 6,23 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,23 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 6,00 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 6,00 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
5,26 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 0,74 

Котельная ООО «Тепловой ресурс"» ул. Героев Краснодона, 14   

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 22,50 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 13,24 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 9,26 

Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч   

Тепловая мощность НЕТТО в горячей воде, Гкал/ч Гкал/час 9,26 
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Наименование параметра 2018 год 

Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде на расчетную температуру, 

Гкал/час 
8,13 

Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 1,13 
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Приложение 5  
 

Калькуляция расходов на осуществление производственной 
деятельности ресурсоснабжающих организаций города 

 
Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности 

ОАО Торговый дом «ТЦ-Поволжье» 

 
Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности 

ООО «Энергосбыт - Шелковичная» 

Наименование 

показателей 
Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 62898,24 65307,95 66683,55 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб. 11002,28 11404,20 13573,91 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 8991,21 9084,97 9591,12 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 38395,78 39897,16 42500,94 

Прибыль на развитие производства  тыс. руб. 3879,99 4268,54 3753,06 

Налог по УСН тыс. руб. 628,98 653,08 701,20 

Расчетный объем полезного отпуска  Гкал 37134,16 37134,16 37134,16 

Размер тарифа      

1 полугодие  руб./Гкал 1667,06 1737,08 1786,22 

2 полугодие  руб./Гкал 1737,08 1786,22 1839,86 

 
Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности  

ООО «Энергосбыт - Техстекло» 
Наименование 

показателей 
Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 41947,41 43489,93 45256,45 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 6868,74 7119,66 7214,23 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 4142,56 4205,27 4216,96 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс. руб. 29028,31 29653,09 30800,70 

Прибыль на развитие производства  тыс. руб. 1488,33 2077,01 2572,00 

Налог по УСН тыс. руб. 419,47 434,90 452,56 

Расчетный объем полезного отпуска  Гкал 24782,09 24782,09 24782,09 

Размер тарифа     

1 полугодие  руб./Гкал 1667,06 1737,08 1785,82 

2 полугодие  руб./Гкал 1737,08 1785,82 1839,36 

 

Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 32183,07 32751,96 33756,37 

в том числе     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 4145,79 4297,24 4411,67 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 7389,21 7427,8 7456,80 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс. руб. 20648,07 21026,93 21887,9 

Прибыль тыс. руб. - - - 

Расчетный объем полезного отпуска  Гкал 24306,00 24306,00 24306,00 

Размер тарифа     

1 полугодие руб./Гкал 1313,42 1338,84 1373,19 

2 полугодие руб./Гкал 1338,84 1373,19 1396,70 
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Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности  

АО «Теплосервис» 
Наименование 

показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. - 7175,96 7363,46 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб. - 1407,51 1449,17 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. - 2181,98 2192,46 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс. руб.  3514,71 3648,20 

Прибыль на развитие производства  тыс. руб.    

Налог по УСН тыс. руб. - 71,76 73,63 

Расчетный объем полезного отпуска  Гкал    

Размер тарифа     

1 полугодие  
руб./Гкал - 1737,08 1789,27 

2 полугодие  руб./Гкал - 1789,27 1842,06 

 

Калькуляция расходов на осуществление услуги по передаче тепловой 

энергии ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» 
Наименование 

показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 28369,25 29213,93 29983,46 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 9533,23 9881.48 10144,62 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 3136,28 5519,89 4864,75 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 13882,54 13812,56 14974,09 

Прибыль на развитие производства  тыс. руб. 2907,52 1471,95 1757,50 

Налог на прибыль тыс. руб. 726,88 367,99 439,38 

Расчетный объем полезного отпуска  Гкал    

Размер тарифа     

1 полугодие  руб./Гкал 269,83 280,62 284,78 

2 полугодие  руб./Гкал 280,62 284,78 293,32 

 
Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности 

 ООО СМП «Народный водопровод» 
Наименование 

показателей 
Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 3220,16 3290,44 3389,55 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 866,33 897,98 921,89 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 513,34 521,60 527,86 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 1840,49 1870,86 1939,80 

Расчетный объем полезного отпуска  тыс. Гкал 2,70000 2,70000 2,70000 

Размер тарифа руб./Гкал 1192,65 1218,68 1255,39 

в том числе:     

1 полугодие  руб./Гкал 1174,90 1210,15 1240,40 

2 полугодие  руб./Гкал 1210,15 1240,40 1256,85 
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Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-2 ОАО «РЖД» 
Наименование 

показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 13151,37 13404,39 13870,37 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 2824,06 2927,23 3005,18 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 772,53 788,07 799,82 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 9554,78 9689,09 10065,36 

Расчетный объем полезного отпуска  тыс. Гкал 13,73480 13,73480 13,73480 

Размер тарифа руб./Гкал 957,52 975,94 1009,87 

в том числе:     

1 полугодие  руб./Гкал 951,26 964,70 993,67 

2 полугодие  руб./Гкал 964,70 993,67 1023,59 

 

Калькуляция расходов на осуществление производственной 
деятельности ООО «Интеграл» 

Наименование 

показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 4299,20 4787,89 4944,63 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 752,55 755,05 777,39 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 230,74 210,81 216,97 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 3315,91 3822,03 3950,27 

Расчетный объем полезного отпуска  Гкал 2454,00 2454,00 2454,00 

Размер тарифа     

1 полугодие  руб./Гкал 1698,94 1815,02 1940,66 

2 полугодие  руб./Гкал 1815,02 1940,66 2115,45 

 

Калькуляция расходов на осуществление производственной 
деятельности МУП «Саратовский коммунальный комплекс» 

Наименование 

показателей 
Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 15715,59 16154,19 16707,18 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 3831,75 3971,72 4077,49 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1210,68 1252,21 1285,80 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 10673,16 10930,26 11343,89 

Расчетный объем полезного отпуска  Гкал 9536,24 9536,24 9536,24 

Размер тарифа руб./Гкал 1647,99 1693,98 1751,97 

в том числе:     

1 полугодие  руб./Гкал 1624,59 1673,33 1723,56 

2 полугодие  руб./Гкал 1673,33 1723,56 1775,54 
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Калькуляция расходов на осуществление производственной 
деятельности ООО ПКП «Теплострой комплект» 

Наименование 

показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 25840,74 26625,61 27433,42 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб. 7180,88 7443,20 7641,41 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 2871,67 3020,50 3063,61 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс. руб. 15156,27 15435,80 16017,40 

Прибыль тыс. руб. 631,92 726,11 711,00 

Расчетный объем полезного отпуска  тыс. Гкал 19,5120 19,5120 19,5120 

Размер тарифа     

в том числе:     

1 полугодие  руб./Гкал 1306,46 1346,21 1387,02 

2 полугодие  руб./Гкал 1346,21 1387,02 1429,15 

 
Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности 

Филиала ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения 

имени академика Н.А.Пилюгина»- Производственное объединение «Корпус» 

 
Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности АО 

«Санаторий Октябрьское ущелье» 
Наименование 

показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 7933,59 8172,16 8394,64 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 1980,60 2052,95 2107,62 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 654,75 671,36 683,91 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 5298,25 5447,86 5603,12 

Расчетный объем полезного отпуска  тыс. Гкал 6,30001 6,30001 6,30001 

Размер тарифа  1259,30 1297,17 1332,48 

в том числе:     

1 полугодие  руб./Гкал 1239,92 1271,65 1309,79 

2 полугодие  руб./Гкал 1271,65 1309,79 1349,15 

 
 

Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 27170,00 27826,48 28962,56 

в том числе     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 5264,26 5456,56 5601,87 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1116,80 1157,50 1185,99 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 20788,94 21212,42 22174,69 

Прибыль тыс. руб. - -  

Расчетный объем полезного отпуска  Гкал 26981,00 26981,00 26981,00 

Размер тарифа     

1 полугодие  руб./Гкал 995,28 1024,47 1055,22 

2 полугодие  руб./Гкал 1024,47 1055,22 1086,92 
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Калькуляция расходов на осуществление производственной деятельности 

ООО «РеалТек» 
Наименование 

показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

Размер необходимой валовой выручки тыс. руб. 14728,23 15185,35 15665,72 

в том числе:     

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 4925,97 5057,15 5206,84 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1160,65 1191,00 1225,61 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс. руб. 8270,48 8555,69 8840,00 

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 371,13 381,51 393,28 

Расчетный объем полезного отпуска,  Гкал 9817,89 9817,89 9817,89 

Размер тарифа,     

в том числе:     

1 полугодие  руб./Гкал 1478,85 1523,21 1568,97 

2 полугодие  руб./Гкал 1523,21 1568,97 1627,69 
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Приложение 6 

Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2017-2020 годы 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведе ния в целях подключения 

объектов капитального строительства, финансируемых за счет платы за подключение 

1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов ка питального строительства абонентов 

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях 

подключения объектов капитального строительства абонентов 

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотвед ения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведен ия, за исключением сетей 

водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

Всего по группе 1. 0 0 0 0 0 

Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с  подключением 

(технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов 

2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения 

2.1.1. 

Строительство 

магистрального 

водовода  

ВПНС Вольская – 

Московское ш. 

Обеспечение под-

ключения новых 

абонентов к се-

тям, сокращение 

числа порывов на 

сетях и отключе-

Строительство 

водопровода 

L=5,771км 

D=1000мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

5,771 

1000 
2018 2020 409 504 0 12 603 264 928 131 973 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ний потребите-

лей, повышение 

надежности водо-

снабжения, сни-

жение потерь 

2.1.2. 

Строительство 

перемычек для 

переключения ВПНС. 

Вывод из работы 

6 ВНС. 

Повышение 

надежности 

водоснабжения. 

Сокращение 

эксплуатационны

х расходов. 

Строительство 

перемычек  
L=0,196кмD=150мм 

L=0,40км D=100мм 

L=0,42км D=200мм 

L=0,29км D=150мм 
L=0,34км D=150мм 

L=0,26км D=150мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

1,904 

100-200 
2019 2019 34 642 0 0 34 642 0 

2.1.3. 

Строительство сети 

для переключения 

водонапорной башни. 

Повышение 

надежности 

водоснабжения. 

Выполнение 

требований 

задания 

концедента 

концессионного 

соглашения. 

Строительство 

водопровода 
L=0,27км D=200мм 

L=0,36км D=150мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

0,631 

150-200 
2019 2020 12 167 0 0 7 224 4 943 

2.1.4. 

Строительство 

водовода технической 

воды от ул. Аэропорт 

(Пристанское ш.) до 

Обеспечение 

резерва подачи 

воды на ВК-2. 

Повышение 

Строительство 

водовода 

L=0,70км D=800мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

0,700 

800 
2019 2020 28 067 0 0 2 710 25 357 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВК-2 надежности 

водоснабжения. 

2.1.5. 

Завершение 

строительства 

коллектора 18а с 

выводом из 

эксплуатации КНС-12 

Повышение 

надежности 

системы 

водоотведения. 

Подключение 

новых абонентов. 

Исключение из 

схемы 

водоотведения 

напорных 

коллекторов и 

насосной 

станции. 

Выполнение 

требований 

задания 

концедента 

концессионного 

соглашения.  

Строительство 

коллекторов 

суммарной 

протяженностью 

L=3 км диаметром 

тоннеля 2,5 м 

(внутренним 

диаметром 1,8 м) 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

2400 

1800 
2018 2020 821 291 0 76 270 105 000 640 021 

2.1.6. 

Частичное 

строительство 

коллекторов 10а  

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

600 

1800 
2019 2020 328 735 0 0 135 211 193 524 

2.1.7. 

Строительство 

напорного коллектора 

от КНС-2 до 

ул. Чернышевского 

Повышение наде-

жности и эколо-

гичности системы 

водоотведения. 

Подключение 

Строительство 

коллектора 

L=0,99км 

D=800мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

0,990 

800 
2019 2020 55 310 0 0 15 339 39 971 

2.1.8. Строительство Строительство длина км 0 1,150 2019 2020 55 271 0 0 15 336 39 935 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

напорного коллектора 

от 9-й Новой Линии 

до ГСА 

новых абонентов 

к системе 

водоотведения. 

коллектора 

L=1,15км D=600мм 
диаметр мм 0 600 

2.1.9. 

Строительство 

напорного коллектора 

от КНС-1 до БХЗ 

Повышение наде-

жности и эколо-

гичности системы 

водоотведения. 

Подключение 

новых абонентов 

к системе 

водоотведения. 

Строительство 

коллектора 

L=0,45км 

D=800мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

0,450 

800 
2019 2020 25 141 0 0 12 427 12 714 

2.1.10. 

Строительство 

коллектора по 

Уметскому тракту от 

ж/д переезда до п. 

Дачный 

Строительство 

коллектора 

L=4,59км 

D=500мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

4,592 

500 
2018 2020 180950 0 5 831 152 326 22 793 

2.1.11. 

Строительство 

коллектора ОПХ 

Саратовское 

Строительство 

коллектора 

L=2,29км 

D=300мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

2,289 

300 
2019 2020 92 142 0 0 18 894 73 248 

2.1.12. 

Строительство сетей 

водоотведения в пос. 

Латухино 

Улучшение эко-

логической обста-

новки в городе. 

Подключение 

новых абонентов 

к централизован-

ной системе водо-

Строительство 

канализационных 

сетей  

L=0,5км D=150мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

0,500 

150 
2018 2019 3 643 0 893 2 750 0 

2.1.13. 

Строительство сетей 

водоотведения в пос. 

Мирный 

Строительство 

канализационных

сетей  

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

2,760 

200-300 
2018 2020 99 260 0 3 685 35 896 59 679 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

отведения. Вы-

полнение требо-

ваний задания 

концедента  

L=1,38км D=200мм 
L=0,89км D=300мм 

L=0,49км D=200мм 

2.1.14. 

Строительство сетей 

водоотведения в пос. 

Жасминный 

Улучшение эко-

логической обста-

новки в городе. 

Подключение 

новых абонентов 

к централизован-

ной системе водо-

отведения. Вы-

полнение требо-

ваний задания 

концедента 

концессионного 

соглашения. 

Строительство 

канализационных

сетей  
L=0,76км D=150мм 
L=2,77км D=200мм 

L=1,24км D=200мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

4,772 

150-200 
2018 2020 88 054 0 3 495 35 004 49 555 

2.1.15. 

Строительство сетей 

водоотведения в пос. 

Увек 

Строительство 

канализационных

сетей  
L=2,94км D=200мм 

L=7,50км D=200мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

10,440 

200 
2019 2020 131 992 0 0 10 000 121 992 

2.1.16. 

Строительство сетей 

водоотведения в пос. 

Лесопильный 

Строительство 

канализационных 

сетей L=0,4км 

D=150мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

0,400 

150 
2019 2019 2 057 0 0 2 057 0 

2.1.17. 

Строительство сетей 

водоотведения в пос. 

Юриш (9-я Новая 

линия) 

Строительство 

канализационных 

сетей L=1,2км 

D=200мм 

длина 

диаметр 

км 

мм 

0 

0 

1,200 

200 
2018 2018 13 573 0 13 573 0 0 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) 

2.2.1. 

Автоматизированная 

система учета и 

управления 

распределением и 

реализацией воды, с 

разработкой 

гидравлической 

модели 

водоснабжения и 

автоматизацией 

ВПНС 

Снижение потерь 

воды, расхода 

электроэнергии, 

аварийности за 

счет оптимизации 

гидравлического 

режима системы 

водоснабжения и 

водоотведения.  

Установка 114 

измерительных 

комплексов на  

насосных 

станциях 

водоснабжения, 

насосных 

станциях 

водоотведения и 

водозаборах 

Разработка 

гидравлической 

модели с 

созданием 

SCADA системы, 

автоматизирован-

ного 

диспетчерского 

пульта в ЦДС, 

установкой 

серверного 

оборудования 

- - - - 2018 2019 415 388 0 73 109 342 279  

2.2.2. 

Автоматизированная 

система учета и 

управления 

распределением и 

реализацией стоков, с 

разработкой 

гидравлической 

модели 

водоотведения 

- - - - 2018 2020 125 201 0 68 0 125 133 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.2.3. 

Оснащение 

спецтехникой для 

обслуживания 

объектов и сетей, 

оборудование для 

бестраншейных 

методов прокладки, 

реконструкции 

трубопроводов, 

оборудования для 

диагностики сетей, 

оборудования для 

диагностики 

энергетических 

систем и иными 

автотранспортными 

средствами 

Повышение 

качества 

эксплуатации, 

своевременное 

устранение 

повреждений, 

аварий и засоров, 

снижение 

количества 

засоров сетей 

водоотведения, 

диагностическое 

и своевременное 

устранение 

утечек воды 

Закупка 

спец.техники 

(экскаваторы, 

илососы, 

вакуумные 

машины, 

каналопромывоч-

ные машины, 

установка ГНБ, 

оборудование для 

сварки пластико-

вых труб,  

лаборатория для 

диагностики и 

др.) 

60ед.-

техник

и 

5ед.-

спец.об

орудов

ания 

- - - 2017 2019 227 468 18 000 131 691 77 777 0 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.2.4. 

Установка модульной 

КНС-13 блочного 

исполнения 

Моральный и 

физический износ 

основного 

технологического 

оборудования. 

Фактический 

КПД «старой» 

КНС равен 30%. 

Установка 

блочно-

модульной КНС 

позволит достичь 

КПД работы не 

менее 62%.  

Повышение 

энергетической 

эффективности. 

Повышение 

надежности и 

экологичности 

системы 

водоотведения. 

Сокращение 

эксплуатацион-

ных затрат. 

Установка 

блочно-

модульной КНС с 

достижением 

КПД не менее 

62% 

Произ-

води-

тель-

ность 

КНС 

м3/ч 0 200,0 2018 2019 11 317 0 2 070 9 247 0 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.2.5. 

Установка модульной 

ВНС №40 «1-ый 

Огородный тупик» 

блочного исполнения 

Повышение 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения. 

Повышение 

энергетической 

эффективности. 

Сокращение 

эксплуатационны

х затрат. 

Установка 

модульной ВНС  

«1й Огородный 

тупик» с 

переключением 

абонентов ВНС 

«Миллеровская» с 

достижением 

КПД не менее 

62%.  Вывод ВНС 

«Миллеровская» 

из эксплуатации 

КПД % 
59 

27 

Не 

менее 

62 

2019 2020 6 653 0 0 584 6 069 

2.2.6. 
Строительство 4-х 

КНС в п. Увек 

Улучшение 

экологической 

обстановки в 

городе. 

Подключение 

новых абонентов 

к централизован-

ной системе водо-

отведения. 

Выполнение 

требований 

задания 

концедента 

концессионного 

Строительство  

4-х КНС 

Произ-

води-

тель-

ность 

КНС 

м3/ч 0 10 2019 2020 25 297 0 0 2 441 22 856 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

соглашения. 

2.2.7. 
Строительство КНС в 

п. Жасминный  Улучшение 

экологической 

обстановки в 

городе. 

Подключение 

новых абонентов 

к 

централизованной 

системе 

водоотведения. 

Выполнение 

требований 

задания 

концедента 

концессионного 

соглашения. 

Строительство 

КНС 

Произв

одител

ьность 

КНС 

м3/ч 0 60 2018 2019 5 304 0 2 373 2 931 0 

2.2.8. 
Строительство КНС в 

п. Мирный 

Строительство 

КНС 

Произв

одител

ьность 

КНС 

м3/ч 0 100 2018 2019 5 304 0 2 414 2 890 0 

2.2.9. 
Строительство КНС в 

п. Юриш 

Строительство 

КНС 

Произв

одител

ьность 

КНС 

м3/ч 0 8 2018 2019 13 785 0 11 128 2 657 0 

2.2.10. 
Строительство КНС в 

п. Зональный 

Строительство 

КНС 

Произв

одител

ьность 

КНС 

м3/ч 0 380 2018 2018 75 000 0 59 764 15 236 0 

2.2.11. 
Строительство ЛОС в 

п. Лесопильный 

Строительство 

КНС 

Произв

одител

ьность 

КНС 

м3/ 

сутки 0 50 2019 2020 9 706 0 0 937 8 769 

Всего по группе 2.  3 302 222 18 000 398 967 1 306 723 1 578 532 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня 

износа существующих объектов 

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения 

3.1.1. 

Переключение 

отдельных 

потребителей, 

подключенных к 

системе технического 

водопровода к 

системе 

хозяйственно-

питьевого 

водопровода 

(устройство камер 

врезки с установкой 

арматуры и 

строительство 

участков разводящих 

трубопроводов  

минимальной длины) 

Повышение 

уровня 

надежности 

водоснабжения 

потребителей. 

Снижение 

эксплуатационны

х затрат 

предприятия. 

Строительство 

6ти камер 

переключения с 

запорной и 

регулирующей 

арматурой и 

участком 

трубопроводов 

Ду=100-200мм 

суммарной 

протяженностью 

около 70м 

- - - - 2018 2019 6 515 0 19  6 496 0 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.1.2. 

Реконструкция сетей 

в районе 

водонапорной башни 

по ул. Планерная 

Повышение 

надежности 

водоснабжения. 

Выполнение 

требований 

задания 

концедента 

концессионного 

соглашения. 

Реконструкция 

сетей 

водоснабжения 

L=1,3км D=300мм 

Измене

ние 

номина

льных 

технич

еских 

характ

еристи

к не 

предус

матрив

ается 

- - - 2019 2020 30 538 0 0 2 947 27 591 

3.1.3. 

Реконструкция 

аварийных сетей 

водоснабжения 

Высокий износ 

сетей, что приво-

дит к высокой 

степени аварий-

ности. Для сокра-

щения аварий-

ности и отключе-

ний потребите-

лей; повышения 

надежности водо-

снабжения;  сни-

жения потерь во-

ды; обеспечения 

подключения но-

Перекладка 

аварийных сетей 
L=0,4км D=100мм 

L=0,35км D=200мм 
L=2,5км D=300мм 

L=2,22км D=400мм 

L=0,34км D=500мм 

L=1,9км D=600мм 

L=2,63км D=700мм 
L=1,08км D=800мм 

Измене

ние 

номина

льных 

технич

еских 

характ

еристи

к не 

предус

матрив

ается 

- - - 2018 2020 706 527 0 315 655 109 793 281 079 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

вых абонентов 

3.1.4. 

Реконструкция 

напорного коллектора 

в п. Жасминный от 

КНС-13 до камеры 

гашения 

Повышение на-

дежности и эколо-

гичности системы 

водоотведения. 

Повышение 

энергетической 

эффективности. 

Сокращение 

эксплуатацион-

ных затрат 

Реконструкция 

напорного 

коллектора 

L=2,05км D=200мм  
Изме-

нение 

номи-

наль-

ных 

техни-

ческих 

харак-

терис-

тик не 

преду-

смат-

рива-

ется 

- - - 2018 2019 47 568 0 46 069 1 499 0 

3.1.5. 

Реконструкция 

напорного коллектора 

№5 через овраг 

Крутенький в районе 

базы МУП 

"Водосток" 

Повышение на-

дежности и эколо-

гичности системы 

водоотведения. 

Подключение 

новых абонентов 

к системе 

водоотведения. 

Реконструкция 

коллектора 

L=0,07км 
D=1000мм  

- - - 2018 2019 11 729 0 6 842 4 887 0 

3.1.6. 

Реконструкция 

напорного коллектора 

по Московскому 

шоссе от ж/д №29 до 

железной дороги и от 

железной дороги до 

камеры гашения в 

Повышение 

надежности и 

экологичности 

системы 

водоотведения. 

Подключение 

новых абонентов 

Реконструкция 
напорного 

коллектора 

L=0,33км D=600мм - 

- 

- 

- 

- 

- 
2018  2019 76 625 0 1 821 74 804 0 

3.1.7. 

Реконструкция 

напорного 

коллектора 

L=0,76км D=600мм 



257 

 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

районе ж/д №23 к системе 

водоотведения. 

3.2. 
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключен ием сетей водоснабжения и 

(или) водоотведения 

Всего по группе 3. 879 502 0 370 404 200 429 308 669 

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежн ости, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

4.1. 

Комплексная 

реконструкция ВНС 

2го подъема ВК-2 с 

заменой основного 

технологического 

оборудования 

Высокий 

физический и 

моральный износ 

основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

Низкий КПД 

работы насосных 

станций (42-65%). 

Повышение 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения. 

Повышение 

энергетической 

эффективности.  

Достижение КПД 

не менее 72% 
КПД % 42,8 

Не 

менее 

72 

2018 2020 78 939 0 3776 48 852 26 311 

4.2. 

Комплексная 

реконструкция ВНС 

2-го подъема ВК-3 с 

заменой основного 

технологического 

оборудования 

Достижение КПД 

не менее 77% 
КПД % 65 

Не 

менее 

77 

2018 2020 166 564 0 5501 120 241 40 822 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.3. 

Комплексная 

реконструкция ВК-2 с 

аварийно-

восстановительными 

работами на 

основных зданиях и 

сооружениях и 

заменой запорной 

арматуры на 

технологических 

ёмкостях 

Высокий износ 

емкостных 

сооружений и 

запорной 

арматуры. 

Повышение 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения. 

Снижение потерь 

воды на объектах 

водоподготовки. 

Повышение 

качества питьевой 

воды. 

Ремонт 

заготовительного 

отделения, здания 

фильтров, камер 

реакций, 

хлораторной, 

отстойников – 

13 шт., РЧВ 

20 000 м3 – 2 шт., 

промывного РЧВ 

5 000 м3, РЧВ 

3 000 м3 – 4 шт. 

Изме-

нение 

номи-

наль-

ных 

техни-

ческих 

харак-

терис-

тик не 

преду-

смат-

рива-

ется 

- - - 2018 2020 323 586 0 12 228 115 781 195 577 

4.4. 

Комплексная 

реконструкция ВК-3 с 

заменой запорной 

арматуры на 

технологических 

ёмкостях, и 

модернизацией 

системы повторного 

использования 

промывных вод 

Проведение 

восстановительны

х работ на РЧВ 

20 000 м3 – 3 шт., 

Замены запорной 

арматуры 152 шт.: 

D=150мм 60шт., 

D=200мм 20шт., 

D=400мм 40шт., 

D=1000мм 32шт. 

- - - 2018 2020 178 942 0 7402 40 000 131 540 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.5. 

Вывод из 

эксплуатации ВК-4 c 

переключением 

нагрузки на ВК-2 

Высокая себесто-

имость воды, 

отпускаемой с  

ВК-4. Покупка 

сырой воды с 

ТЭЦ-2. Для повы-

шения надежнос-

ти и бесперебой-

ности водоснаб-

жения; снижения 

эксплуатацион-

ных затрат 

Переключение 

ВК-4 через ВНС 

«Нитрон» с 

использованием 

существующих 

сетей 

водоснабжения 

Измене

ние 

номина

льных 

технич

еских 

характ

еристи

к не 

предус

матрив

ается 

- - - 2018 2018 0 0 0 0 0 

4.6. 

Комплексная рекон-

струкция ВНС 

«Вольская» с заменой 

основного технологи-

ческого оборудования 

Реконструкция  

4-х ВНС, с дости-

жением по ним 

КПД работы не 

менее 70% 

(Фактический 

КПД ВНС  

Находится в 

диапазоне  

от 34% до 61%). 

Повышение 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения. 

Достижение КПД 

ВНС не менее 

77% 

КПД % 61,5 

Не 

менее 

77 

2018 2020 160 412 0 5 464 50 000 104 948 

4.7. 

Комплексная рекон-

струкция ВНС №2 

«Сеноман» с заменой 

основного технологи-

ческого оборудования 

Достижение КПД 

ВНС не менее 

72% 

КПД % 52,2 

Не 

менее 

72 

2019 2020 101 588 0 0 38 911 62 677 

4.8. 

Комплексная рекон-

струкция ВНС №3 

«Поливановская» с 

заменой основного 

Достижение КПД 

ВНС не менее 

75% 

КПД % 45,7 

Не 

менее 

75 

2019 2020 77 167 0 0 31 768 45 399 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

оборудования Повышение 

энергетической 

эффективности. 

Снижение 

эксплуатацион-

ных затрат 

4.9. 

Реконструкция ВНС 

№30 «Высокая Достижение КПД 

ВНС не менее 

60% 

КПД % 34,1 

Не 

менее 

60 

2019 2020 11 300 0 0 993 10 307 

4.10. 

Комплексная 

реконструкция КНС-2 

с заменой основного 

технологического 

оборудования 

Высокий физии-

ческий и мораль-

ный износ основ-

ного и вспомога-

тельного обору-

дования. Факти-

ческий КПД КНС 

32-59%. Реконс-

трукция 4-х КНС, 

с достижением по 

ним КПД работы 

не менее 60% поз-

волит повысить 

надежность и бес-

перебойность ус-

луг водоотведе-

ния; повысить 

энергетическую 

эффективность; 

сократить затраты 

Достижение КПД 

КНС не менее 

75% 

КПД % 49,4 

Не 

менее 

75 

2018 2019 142 325 0 89 451 52 874 0 

4.11. 

Комплексная 

реконструкция КНС-1 

с заменой основного 

технологического 

оборудования 

Достижение КПД 

КНС не менее 

70% 

КПД % 51,3 

Не 

менее 

70 

2018 2020 56 112 0 3 144 33 363  19 605 

4.12. 

Комплексная 

реконструкция КНС-9 

с заменой основного 

технологического 

оборудования 

Достижение КПД 

КНС не менее 

75% 

КПД % 59,2 

Не 

менее 

75 

2019 2020 66 848 0 0 35 864 30 984 

4.13. 

Комплексная 

реконструкция КНС-5 

с заменой основного 

технологического 

оборудования 

Достижение КПД 

КНС не менее 

75% 

КПД % 32,3 

Не 

менее 

75 

2018 2019 91 089 0 56 795 34 294 0 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

на эксплуатацию 

4.14. 

Реконструкция 

городской станции 

аэрации (ГСА) 

Повышение 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения, 

Повышение 

энергетической 

эффективности, 

сокращение 

эксплуатацион-

ных затрат, 

замена 

устаревшего и 

отслужившего 

нормативный 

срок 

оборудования 

 

Изме-

нение 

номи-

наль-

ных 

техни-

ческих 

харак-

терис-

тик не 

преду-

смат-

рива-

ется 

- - - 2018 2020 547 996 0 136 500 293 824 117 672 

4.14.1. 

Разработка проектно-

сметной 

документации на 

комплексную 

реконструкцию ГСА.   

Разработка ПСД 

на полную 

реконструкцию 

ГСА 

- - - 2018 2019 140 964 0 136 500 4 464 0 

4.14.2. 

Реконструкция 

аэротенков с 

внедрением 

технологии нитри-

денитрификации и 

монтажем новых 

систем аэрации  

(4 аэротенка) 

Реконструкция 4х 

аэротенков с 

внедрением тех-

нологии глубо-

кого удаления 

соединений азота 

и органических 

веществ с заменой 

изношенной сис-

темы аэрации на 

современную вы-

сокоэффективную 

с мембранными 

аэраторами, 

имеющими 

коэффициент 

- - - 2019 2019 126 855 0 0 126 855 0 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

массопереноса 

кислорода (SOTE) 

не менее 40% 

4.14.3. 

Монтаж насосных 

станций перекачки 

возвратного ила  

Повышение 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения, 

Повышение 

энергетической 

эффективности, 

сокращение 

эксплуатацион-

ных затрат, 

замена 

устаревшего и 

отслужившего 

нормативный 

срок 

оборудования 

Демонтаж  

2х эрлифтов 

перкачки 

возвратного ила с 

исключением из 

работы 1 старой 

воздуходувки и 

установкой в 

эрлифтных 

камерах  

2х погружных 

пропеллерных 

насосов в 

количестве 2х ед. 

с частотным 

регулированием 

Изме-

нение 

номи-

наль-

ных 

техни-

ческих 

харак-

терис-

тик не 

преду-

смат-

рива-

ется 

- - - 2019 2019 57 712 0 0 57 712 0 

4.14.4. 

Замена старых 

воздуходувных 

агрегатов на новые 

энергоэффективные 

(2раб.+1рез.=3ед.) 

Замена 

существующих 

воздуходувок 

аэрации на 

современные 

воздуходувки 

марки 

- - - 2019 2019 104 793 0 0 104 793 0 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

NEUROSNX 600 с 

ЧРП – 3 ед. или на 

аналогичные 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.14.5. 

Реконструкция Цеха 

механического 

обезвоживания 

осадка на общую 

производительность 

200 м3/час по осадку 

Повышение 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения, 

Повышение 

энергетической 

эффективности, 

сокращение 

эксплуатациооны

х затрат, замена 

устаревшего и 

отслужившего 

нормативный 

срок 

оборудования 

Реконструкция 

Цеха 

механического 

обезвоживания 

осадка сточных 

вод с внедрением 

обезвоживающего 

оборудования и 

достижением 

среднесуточной 

производительнос

ти по обработке 

осадка не менее 

1500 тыс.м3 

Изме-

нение 

номи-

наль-

ных 

техни-

ческих 

харак-

терис-

тик не 

преду-

смат-

рива-

ется 

- - - 2020 2020 91 610 0 0 0 91610 

4.14.6. 

Реконструкция 

системы 

электроснабжения 

объектов ГСА  

(РУ-0,4 кВ 

трансформаторных 

подстанций ГСА, 

КРУ-6 кВ 

Воздуходувной 

станции, ВРУ 

хлораторной, 

Перекладка кабелей 

Реконструкция 

морально и 

физически 

устаревшей 

системы 

электроснабжения 

- - - 2020 2020 26 062 0 0 0 26 062 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(цель 

реализации) 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические 

характеристики 
Год 

нача

ла 

реали

зации 

меро

прия

тия 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Расходы на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

(мощ-

ность, 

протяже

нность, 

диаметр 

и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Всего 

в т.ч. по годам 

до 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

после 

реали-

зации 

меропр

иятия 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

электроснабжения   

4.15. 

Снижение 

избыточных напоров 

на сетях 

водоснабжения 

Снижение 

аварийности на 

сетях. Повышение 

уровня 

надежности 

водоснабжения 

потребителей; 

повышение 

эффективности 

использования 

ресурсов 

(электроэнергии и 

воды).  

Установка 

регуляторов 

давления на 

напорных 

водопроводах 

39 шт.    

Изме-

нение 

номи-

наль-

ных 

техни-

ческих 

харак-

терис-

тик не 

преду-

смат-

рива-

ется 

шт. 39 39 2020 2020 79 439 0 0 0 79 439 

Всего по группе 4. 2 082307 0 320 261 896 765 865 281 

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения  

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения 

5.2. 
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за и сключением сетей 

водоснабжения и (или) водоотведения 

Всего по группе 5. 0 0 0 0 0 

ИТОГО по программе 6264 031 18 000 1089632 2403917 2 752482 
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1. Плановый до конца 2020 года и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы: 

− Фактический процент износа: 

− Сети водоснабжения = 73% 

− Оборудование водозаборов = 87% 

− Оборудование системы очистки воды = 92% 

− Оборудование системы транспортировки воды = 83% 

− Сети водоотведения = 77% 

− Оборудование транспортировки стоков = 83% 

− Оборудование системы очистки стоков = 86% 

− Плановый процент износа: 

− Сети водоснабжения = 65% 

− Оборудование водозаборов = 57% 

− Оборудование системы очистки воды = 61% 

− Оборудование системы транспортировки воды = 64% 

− Сети водоотведения = 65% 

− Оборудование транспортировки стоков = 62% 

− Оборудование системы очистки стоков = 54% 
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2. График реализации мероприятий инвестиционной программы. 

 

№ 

п/п 
по 

ИП 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 

контрольных 
этапов 

реализации 

мероприятий 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Первоначальная 

стоимость 
вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 

систем водоснабжения (водоотведения) 
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения 

2.1.1. Строительство 

магистрального 

водовода  

ВПНС Вольская – 

Московское ш. 

ПИР 2018 2018 

409 504 0 5 65 32 0 12 603 264 928 131 973 
Оборудование и 

материалы 
2019 2020 

СМР 2019 2020 

2.1.2. Строительство 

перемычек для 

переключения 

ВПНС. 

ПИР 2019 2019 

34 642 0 0 100 0 0 0 34 642 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2019 

2.1.3. Строительство сети 

для переключения 

водонапорной 

башни. 

ПИР 2019 2019 

12 167 0 0 59 41 0 0 7 224 4 943 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

2.1.4. Строительство 

водовода  

технической воды от 

ул. Аэропорт 

(Пристанское ш.) до 

ВК-2 

ПИР 2019 2019 

28 067 0 0 10 90 0 0 2710 25 357 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

2.1.5. Завершение 

строительства 

коллектора 18а с 

выводом из 

эксплуатации  

КНС-12 

ПИР 2018 2019 

821 291 0 9 13 78 0 76 270 105 000 640 021 
Оборудование и 

материалы 
2018 2020 

СМР 2018 2020 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

2.1.6. Частичное 

строительство 

коллекторов 10а  

ПИР 2019 2019 

328 735 0 0 41 59 0 0 135 211 193 524 
Оборудование и 

материалы 
2019 2020 

СМР 2019 2020 

2.1.7. Строительство 

напорного 

коллектора  

от КНС-2 до 

ул. Чернышевского 

ПИР 2019 2019 

55 310 0 0 28 72 0 0 15 339 39 971 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

2.1.8. Строительство 

напорного 

коллектора от  

9-й Новой Линии  

до ГСА 

ПИР 2019 2019 

55 271 0 0 28 72 0 0 15 336 39 935 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

2.1.9. Строительство 

напорного 

коллектора от  

КНС-1 до БХЗ 

ПИР 2019 2019 

25 141 0 0 49 51 0 0 12 427 12 714 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

2.1.10 Строительство 

коллектора по 

Уметскому тракту 

от ж/д переезда до  

п. Дачный 

ПИР 2018 2018 

180 950 0 3 84 13 0 5 831 152 326 22 793 
Оборудование и 

материалы 
2019 2020 

СМР 2019 2020 

2.1.11 Строительство 

коллектора  

ОПХ Саратовское 

ПИР 2019 2019 

92 142 0 0 21 79 0 0 18 894 73 248 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 
2.1.12 Строительство сетей 

водоотведения в 

пос. Латухино 

ПИР 2018 2018 
3 643 0 25 75 0 0 893 2 750 0 Оборудование и 

материалы 
2019 2019 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

СМР 2019 2019 

2.1.13 Строительство сетей 

водоотведения в 

пос. Мирный 

ПИР 2018 2018 

99 260 0 4 36 60 0 3 685 35 896 59 679 
Оборудование и 

материалы 
2019 2020 

СМР 2019 2020 
2.1.14 Строительство сетей 

водоотведения в 

пос. Жасминный 

ПИР 2018 2018 

88 054 0 4 40 56 0 3 495 35 004 49 555 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

2.1.15 Строительство сетей 

водоотведения в 

пос. Увек 

ПИР 2019 2019 

131 992 0 0 8 92 0 0 10 000 121 992 
Оборудование и 

материалы 
2019 2020 

СМР 2019 2020 

2.1.16 Строительство сетей 

водоотведения в 

пос. Лесопильный 

ПИР 2019 2019 

2 057 0 0 100 0 0 0 2 057 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2019 
2.1.17 Строительство сетей 

водоотведения в 

пос. Юриш  

(9-я Новая Линия) 

ПИР 2018 2018 

13 573 0 100 0 0 0 13 573 0 0 
Оборудование и 

материалы 
2018 2018 

СМР 2018 2018 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) 

водоотведения) 

2.2.1. Автоматизированная 

система учета и 

управления 

распределением и 

реализацией воды, с 

разработкой 

гидравлической 

модели 

водоснабжения и 

автоматизацией 

ВПНС 

ПИР 2018 2019 

415 388 0 18 82 0 0 73 109 342 279 0 
Оборудование и 

материалы 
2018 2019 

СМР 2019 2019 

2.2.2. Автоматизированная 

система учета и 

управления 

распределением и 

реализацией стоков, 

с разработкой 

гидравлической 

модели 

водоотведения 

ПИР 2018 2020 

125 201 0 0,05 0 99,95 0 68 0 125 133 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

2.2.3. Оснащение 

спецтехникой для 

обслуживания 

объектов и сетей, 

оборудование для 

бестраншейных 

методов прокладки, 

реконструкции 

трубопроводов, 

оборудования для 

диагностики сетей, 

оборудования для 

диагностики 

энергетических 

систем и иными 

автотранспортными 

средствами 

Оборудование и 

материалы 
2017  2019 227 468 8 58 34 0 18 000 131 691 77 777 0 

2.2.4. Установка 

модульной КНС-13 

блочного 

исполнения 

ПИР 2018 2018 

11 317 0 18 82 0 0 2 070 9 247 0 
Оборудование и 

материалы 
2018 2018 

СМР 2019 2019 

2.2.5. Установка 

модульной  

ВНС №40 «1-ый 

Огородный тупик» 

блочного 

исполнения 

ПИР 2019 2019 

6 653 0 0 9 91 0 0 584 6 069 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

2.2.6. Строительство  

4-х КНС в п. Увек 

ПИР 2019 2019 

25 297 0 0 10 90 0 0 2 441 22 856 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

2.2.7. Строительство КНС ПИР 2018 2018 5 304 0 45 55 0 0 2 373 2 931 0 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

в п. Жасминный  Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2019 
2.2.8. Строительство КНС 

в п. Мирный 

ПИР 2018 2018 

5 304 0 46 54 0 0 2 414 2 890 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2019 

2.2.9. Строительство КНС 

в п. Юриш 

ПИР 2018 2018 

13 785 0 81 19 0 0 11 128 2 657 0 
Оборудование и 

материалы 
2018 2019 

СМР 2018 2019 

2.2.10 Строительство КНС 

в п. Зональный 
ПИР 2018 2018 

75 000 0 80 20 0 0 59 764 15 236 0 
Оборудование и 

материалы 
2018 2019 

СМР 2018 2019 
2.2.11 Строительство ЛОС 

в п. Лесопильный 

ПИР 2019 2019 

9 706 0 0 10 90 0 0 937 8 769 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения 

3.1.1. Переключение 

отдельных 

потребителей, 

подключенных к 

системе 

технического 

водопровода, к 

системе 

хозяйственно-

питьевого 

водопровода 

(устройство камер 

врезки с установкой 

арматуры и 

строительство 

участков 

разводящих 

трубопроводов  

минимальной 

длины) 

ПИР 2018 2018 

6 515 0 0,3 99,7 0 0 19 6 496 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2019 

3.1.2. Реконструкция сетей 

в районе 

водонапорной 

башни по 

ул. Планерная 

ПИР 2019 2019 

30 538 0 0 10 90 0 0 2 947 27 591 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

3.1.3. Реконструкция 

аварийных сетей 

водоснабжения 

ПИР 2018 2019 

706 527 0 44 16 40 0 315 655 109 793 281 079 
Оборудование и 

материалы 
2018 2020 

СМР 2018 2020 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

3.1.4. Реконструкция 

напорного 

коллектора в 

п. Жасминный от 

КНС-13 до камеры 

гашения 

ПИР 2018 2018 

47 568 0 97 3 0 0 46 069 1 499 0 
Оборудование и 

материалы 
2018 2019 

СМР 2018 2019 

3.1.5. Реконструкция 

напорного 

коллектора №5 

через овраг 

Крутенький в 

районе базы 

МУП "Водосток" 

ПИР 2018 2018 

11 729 0 58 42 0 0 6 842 4 887 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2019 

3.1.6. Реконструкция 

напорного 

коллектора  по 

Московскому шоссе 

от ж/д №29 до 

железной дороги и 

от железной дороги 

до камеры гашения в 

районе ж/д №23 

ПИР 

 

2018 
 

2019 
 

76 625 0 2 98 0 0 1 821 74 804 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 3.1.7. 

СМР 2019 2019 

4.1. Комплексная 

реконструкция ВНС 

2го подъема ВК-2 с 

заменой основного 

технологического 

оборудования 

ПИР 2018 2018 

78 939 0 5 62 33 0 3 776 48 852 26 311 
Оборудование и 

материалы 
2019 2020 

СМР 2019 2020 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

4.2. Комплексная 

реконструкция ВНС 

2-го подъема ВК-3 с 

заменой основного 

технологического 

оборудования 

ПИР 2018 2019 

166 564 0 3 72 25 0 5 501 120 241 40 822 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2020 2020 

4.3. Комплексная 

реконструкция ВК-2 

с аварийно-

восстановительными 

работами на 

основных зданиях и 

сооружениях и 

заменой запорной 

арматуры на 

технологических 

ёмкостях 

ПИР 2018 2019 

323 586 0 4 36 60 0 12 228 115 781 195 577 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2020 

4.4. Комплексная 

реконструкция ВК-3 

с заменой запорной 

арматуры на 

технологических 

ёмкостях, и 

модернизацией 

системы повторного 

использования 

промывных вод 

ПИР 2018 2019 

178 942 0 4 22 74 0 7 402 40 000 131 540 
Оборудование и 

материалы 
2019 2020 

СМР 2019 2020 

4.5. Вывод из 

эксплуатации ВК-4  

c переключением 

нагрузки на ВК-2 

ПИР - - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Оборудование и 

материалы 
- - 

СМР 2018 2018 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

4.6. Комплексная 

реконструкция ВНС 

«Вольская» с 

заменой основного 

технологического 

оборудования 

ПИР 2018 2018 

160 412 0 3 32 65 0 5 464 50 000 104 948 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2020 2020 

4.7. Комплексная 

реконструкция ВНС 

№2 «Сеноман» с 

заменой основного 

технологического 

оборудования 

ПИР 2019 2019 

101 588 0 0 38 62 0 0 38 911 62 677 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

4.8. Комплексная 

реконструкция  

ВНС №3 

«Поливановская» с 

заменой основного 

технологического 

оборудования 

ПИР 2019 2019 

77 167 0 0 41 59 0 0 31 768 45 399 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

4.9. Реконструкция ВНС 

№30 «Высокая 

ПИР 2019 2019 

11 300 0 0 9 91 0 0 993 10 307 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

4.10. Комплексная 

реконструкция  

КНС-2 с заменой 

основного 

технологического 

оборудования 

ПИР 2018 2018 

142 325 0 63 37 0 0 89 451 52 874 0 
Оборудование и 

материалы 
2018 2019 

СМР 2018 2019 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

4.11. Комплексная 

реконструкция  

КНС-1 с заменой 

основного 

технологического 

оборудования 

ПИР 2018 2018 

56 112 0 6 59 35 0 3 144 33 363 19 605 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

4.12. Комплексная 

реконструкция  

КНС-9 с заменой 

основного 

технологического 

оборудования 

ПИР 2019 2019 

66 848 0 0 54 46 0 0 35 864 30 984 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

4.13. Комплексная 

реконструкция  

КНС-5 с заменой 

основного 

технологического 

оборудования 

ПИР 2018 2018 

91 089 0 62 38 0 0 56 795 34 294 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2019 

4.14. Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) 

4.14.1 Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

комплексную 

реконструкцию 

ГСА.   

ПИР+ 

Государственная 

экспертиза ПСД 
2018 2019 140 964 0 97 3 0 0 136500 4464 0 

4.14.2 Реконструкция 

аэротенков с 

внедрением 

технологии нитри-

денитрификации и 

ПИР 2019 2019 

126 855 0 0 100 0 0 0 126855 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

монтажем новых 

систем аэрации 

(4 аэротенка) 

СМР 2019 2019 

4.14.3 Монтаж насосных 

станций перекачки 

возвратного ила  

ПИР 2019 2019 

57 712 0 0 100 0 0 0 57 712 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2019 

4.14.4 Замена старых 

воздуходувных 

агрегатов на новые 

энергоэффективные 

(2раб.+1рез.=3ед.) 

ПИР 2019 2019 

104 793 0 0 100 0 0 0 104 793 0 
Оборудование и 

материалы 
2019 2019 

СМР 2019 2019 

4.14.5 Реконструкция Цеха 

механического 

обезвоживания 

осадка на общую 

производительность 

200 м3/час по осадку 

ПИР 2020 2020 

91 610 0 0 0 100 0 0 0 91610 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 

4.14.6 Реконструкция 

системы 

электроснабжения 

объектов ГСА (РУ-

0,4 кВ 

трансформаторных 

подстанций ГСА, 

КРУ-6 кВ 

Воздуходувной 

станции, ВРУ 

хлораторной, 

Перекладка кабелей 

электроснабжения   

 2020 2020 

26 062 0 0 0 100 0 0 0 26 062 
Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

СМР 2020 2020 
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№ 
п/п 

по 
ИП 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 
контрольных 

этапов 
реализации 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Первоначальная 
стоимость 

вводимых 
основных 

средств, тыс.руб. 

График выполнения работ по объектам централизованных 
систем водоснабжения (водоотведения) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

% тыс.руб. (с НДС) 

4.15 Снижение 

избыточных напоров 

на сетях 

водоснабжения 

Оборудование и 

материалы 
2020 2020 

79 439 0 0 0 100 0 0 0 79 439 

СМР 2020 2020 

 

ИТОГО    6 264 031     18 000 1 089 632 2 403 917 2 752 482 
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Источники финансирования инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2017-2020 годы 

 

№ 
п/п 

Источники финансирования 

тыс.руб. 

По видам деятельности 
Всего 

По годам реализации инвестиционной 
программы 

водоснабжение водоотведение 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Собственные средства 526 103 287 792 813 895 0 183 745 294 585 335 566 

1.1. 
Амортизационные 
отчисления 

179 891 114 476 294 367 0 97 026 98 671 98 671 

1.2. 
Прибыль, направленная на 
инвестиции 

346 212 173 316 519 528 0 86 719 195 914 236 895 

1.3. 
средства, полученные за 

счет платы за подключение 
0 0 0 0 0 0 0 

2. Привлеченные средства 2 428 835 3 021 301 5 450 136 18 000 905 888 2 109 332 2 416 916 

2.1. займы и кредиты 2 428 835 3 021 301 5 450 136 18 000 905 888 2 109 332 2 416 916 

2.2. 
прочие привлеченные 
средства 

       

3. Бюджетное финансирование        

4. 
Прочие источники 
финансирования, в т.ч. 

лизинг 

       

ИТОГО по программе, с НДС 2 954 938  3 309 093 6 264 031 18 000 1 089 632 2 403 917 2 752 482 

ИТОГО по программе, без НДС 2 469 790 2 765 880 5 235 670 15 254 923 417 2 003 264 2 293 735 
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Приложение 7 

 
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

 по сетям Саратовской области, поставляемой прочим потребителям на 2019 год 

 

N 

п/п 

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего 
ВН-

1 
ВН CH-I CH-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)  1 полугодие 

1.1. Двухставочный тариф 

1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт.мес. Х Х    860 170,24       857 719,99       1 504 251,56       1 896 713,53    

1.1.2. 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт.ч. Х Х          134,35             281,65                442,74                797,03    

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт.ч. Х Х        1,57001           2,12448              3,50578              3,78782    

1.3. 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб.  1 976 651,09    Х    360 893,84        83 359,00       1 042 473,27         489 924,98    

1.4. Ставка перекрестного субсидирования  руб./МВт.ч.           743,56    Х          266,57             603,87             1 338,37             1 264,03    

2 Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС)  2 полугодие 

2.1. Двухставочный тариф 

2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт.мес. Х Х 858 598,65 845 130,28 1 497 368,78 1 905 892,65 

2.1.2. 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт.ч. Х Х 134,67 281,87 443,05 797,36 

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт.ч. Х Х 1,57364 2,12672 3,50987 3,79389 

2.3. 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 2 151 126,89 Х 434 655,42 82 291,78 1 225 048,05 409 131,64 
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2.4. Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт.ч. 717,26 Х 296,78 382,40 1275,81 1139,34 

 

Таблица 1 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Саратовской о бласти на 2019 год 

N п/п 
Тарифные группы потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 
ВН CH-I CH-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Сара товской области 

1.1. 
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС)   
1 полугодие 

1.1.1. Двухставочный тариф 

1.1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт.мес. 699 926,62 576 469,96 846 980,91 1 095 085,44 

1.1.1.2. 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 
руб./МВт.ч. 

134,35 281,65 442,74 797,03 

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт.ч. 1,59390 1,51906 2,15025 2,78323 

1.2. 
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС) 
2 полугодие 

1.2.1. Двухставочный тариф 

1.2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт.мес. 678 704,61 669 878,92 874 457,10 1 181 235,36 

1.2.1.2. 
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 
руб./МВт.ч. 

134,67 281,87 443,05 797,36 

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт.ч. 1,49511 1,74342 2,21937 2,95480 
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N 

п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты 

потерь), HBB которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в Саратовской области 

НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии в Саратовской 

области 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, 

не включаемые в плату 

за технологическое 

присоединение 

    тыс. руб. тыс. руб. 

1 Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» 10 199 290,77  146 142,77  

2 ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»  764 026,56  62 889,26  

3 ЗАО «Независимая электросетевая компания» 196 467,00  9 449,20  

4 АО «Облкоммунэнерго» 1 042 495,88  26 039,80  

5 Приволжская дирекция по энергообеспечению –структурное подразделение Трансэнерго – филиала 

ОАО «РЖД» 48 384,93   382,8 

6  Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго- филиала 

ОАО «РЖД» 32 304,63   94,0 

7 ООО «Промэнерго» 44 941,29    

8 ООО «Энергогаз-Групп» 11 874,74    

9 ООО «Территориальная электросетевая компания» 5 292,26    

10 АО «Саратовстройстекло» 496,28    

11 ООО «Энгельсская промышленная компания» 424,77    

12 ООО «ЭЛТРЕЙТ» 160 058,21  11 330,06  

13 АО  «Научно-производственное предприятие  «Алмаз» 445,69    

14 Филиал «Уральский»  АО «Оборонэнерго» 73 978,10   8,1 

15 МУП «ЖКХ ЗАТО Светлый» 4 030,80    

16 Саратовский филиал ООО «Газпром энерго» 45 305,38    

17 АО «Апатит» 259,44    

18 ООО «Группа Север» 10 390,27    

19 ООО «Волжская энергетическая компания» 7 168,48    
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20 ООО «Электросетевая компания» 35 567,63    

21 ООО «Транзит-2000» 34 399,40    

22 ООО «Смюрэк» 16 885,90    

23 ООО «Балашовская Распределительная Компания» 16 267,95    

24 ООО «Поток» 3 784,44    

25 ООО «Саратовская теплотехническая компания»   14 966,78    

26 ООО «ЭнергоТранс» 5 077,78    

27 ООО «СОПОТ-РОПТ» 7 861,83    

28 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 8 614,85    

29 ООО «Саратовская энергосетевая компания» 32 826,51    

30 ООО «Поволжская электро - сетевая компания» 5 351,93    

31 ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» 64,48    

32 ООО «ЭлектроСфера» 23 823,22    

33 ОАО «Объединенная энергетическая компания» 19 070,57    

34 ООО «Электро Сетевая Компания»  12 283,33    

35 ООО «Электро Сетевая Компания Волга » 13 439,06    

36 ООО «СПП  Ритейл»   9 701,74    

37 ООО «Балаковская Электросетевая Компания»   28 131,98    

38 ООО «Объединенная электросетевая компания»   61 407,97    

39 ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 94 659,19    

40 ООО «Покровская Сетевая Компания»   10 046,21    

41 ООО «Сервисное обслуживание электросетевого комплекса » 5 915,05    

42 ООО «Саратовская территориальная электросетевая компания» 9 359,61    

43 ООО «Сетевая Компания Центр – Энерго»   3 072,18    

44 ООО «Садоводческие электросети и коммуникации»   1 886,50    

45 ООО «Регионэлектросеть»   6 365,38    

46 ООО «СарГорСеть»   12 002,55    

47 ООО «Промэнерго»   2 541,99    

48 ООО «Саратовская территориальная сетевая компания»   13 589,31    

49 ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГО КОМПАНИЯ"   136 374,10    
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50 ООО «Объединенная Сетевая Компания «ЭНЕРГО-СОЮЗ» 5 827,21    

Всего 13 298 802,13  255 851,09  

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Саратовской области, поставляемой населению и п риравненным к нему категориям 

потребителей на 2019 год 

№п/п 
Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности) 
Единица измерения  1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

1. 
Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указа ны без учета НДС) 

1.1. 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:  

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно -строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственн икам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица) , предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневрен ного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для менного  поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 

фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 

лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально -бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях да льнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. *  

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 
руб./кВт.ч. 1,43349 1,44544 
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1.2. 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электропли тами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно -строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),  предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере селенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных ка тегорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализиро ванного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрическ ой энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .*  

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 
руб./кВт.ч. 0,56698 0,55392 

1.3. 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:  

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно -строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммун альных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),  предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере селенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в об ъемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально -бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрическ ой энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энер гию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. *  

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт.ч. 0,56678 0,55374 

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:  

1.4.1. 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целя х дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. *  

garantf1://70019304.1711/
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Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт.ч. 1,43370 1,44564 

1.4.2. 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощност ь) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. *  

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 
руб./кВт.ч. 1,43370 1,44561 

1.4.3. 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. *  

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 
руб./кВт.ч. 1,43370 1,44561 

1.4.4. 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постро йках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды й не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. *  

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 
руб./кВт.ч. 1,43370 1,44561 

 

* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потр ебителей и объемах электроэнергии, 

израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально -бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности. 
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Уровни потерь электрической энергии 

при ее передаче по электрическим сетям, учтенные при установлении указанных тарифов 

 

№ п/п Наименование сетевой организации Уровень потерь (%) 

1 
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные 

сети» 
7,59% 

2 ЗАО «СПГЭС» 12,22% 

3 ЗАО «НЭСК»  7,54% 

4 АО «Облкоммунэнерго»  14,27% 

5 
Приволжская дирекция по энергообеспечению –структурное 

подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 
10,02%  

6 
Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению – структурное 

подразделение Трансэнерго- филиала ОАО «РЖД» 
4,50%  

7 ООО «Промэнерго» 8,28%  

8 ООО «Энергогаз-Групп»  2,31% 

9 ООО «Территориальная электросетевая компания» 6,33%  

10 АО «Саратовстройстекло»  2,77% 

11 ООО «Энгельсская промышленная компания»  5,42% 

12 ООО «Элтрейт» 7,11% 

13 АО «НПП «Алмаз»   6,35% 

14 Филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»  10,29% 

15 МУП «ЖКХ ЗАТО Светлый»  5,33% 

16 ООО «Газпром энерго» Саратовский филиал  2,28% 

17 АО «Апатит»  6,16% 

18 ООО «Группа Север»  5,57% 

19 ООО «Волжская энергетическая компания»  6,42% 

20 ООО «Электросетевая компания»  11,11% 

21 ООО «Транзит-2000»  4,05% 

22 ООО «Смюрэк»  0,32% 

23 ООО «Балашовская распределительная компания»  2,07% 

24 ООО «Поток»  4,36% 
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25 ООО «Саратовская теплотехническая компания»  5,96% 

26 ООО «ЭнергоТранс» 2,07%  

27 ООО «СОПОТ-РОПТ»  3,04% 

28 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»  1,09% 

29 ООО «Саратовская энергосетевая компания»  2,72% 

30 ООО «Поволжская электро - сетевая компания» 6,17%  

31 ООО ЭПО «Сигнал»  2,07% 

32 ООО «ЭлектроСфера»  4,38% 

33 ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  6,42% 

34 ООО «Электро Сетевая Компания» 5,75% 

35 ООО «Электро Сетевая Компания Волга »  1,17% 

36 ООО «СПП  Ритейл»  1,74% 

37 ООО «Балаковская Электросетевая Компания»  3,00% 

38 ООО «Объединенная электросетевая компания»  10,62% 

39 ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  7,24% 

40 ООО «Покровская сетевая компания»*  7,56% 

41 ООО «Сервисное обслуживание электросетевого комплекса » 8,95% 

42 ООО «Сетевая Компания Центр-Энерго» 7,84% 

43 ООО «Саратовская территориальная электросетевая компания»  12,27 

44 ООО «Садоводческие электросети и коммуникации» 9,69% 

45 ООО «Регионэлектросеть» 8,38% 

46 ООО «Промэнерго» (г. Саратов) 7,87% 

47 ООО «ТРАНСПРОРТНАЯ ЭНЕРГО КОМПАНИЯ» 9,48% 

48 ООО «Саратовская территориальная сетевая компания» 12,47% 

49 ООО «СарГорСеть» 9,12% 

50 ООО «Объединенная Сетевая Компания «ЭНЕРГО-СОЮЗ»» 8,65% 
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Приложение 8  
 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов 
на одну расчетную единицу для  муниципального образования 

«Город Саратов» 
 

 
Наименование категории 

объектов 
Расчетная 
единица 

Годовой 
норматив 

накопления, 
м3/год 

Годовой 
норматив 

накопления, 
кг/год 

1 Жилой фонд 

1.1 Многоквартирные дома 

1 проживающий 
(собственник) 

2,4 
(с учетом 

крупногабаритн
ых отходов) 

288,0 
(с учетом 

крупногабаритн
ых отходов) 

1 м2 общей 
площади 

0,08 
(с учетом 

крупногабаритн
ых отходов) 

9,6 
(с учетом 

крупногабаритн
ых отходов) 

1.2 
Индивидуальное жилищное 
строительство (частный 
сектор) 

1 проживающий 
(собственник) 

3,0 (с учетом 
крупногабаритн

ых отходов) 

390 (с учетом 
крупногабаритн

ых отходов) 

2 Административные здания, офисные помещения 

2.1 
Административные здания, 
учреждения, конторы, офисные 
помещения 

1 сотрудник 0,25 22,5 

3 Объекты торговли 

3.1 
Торговые центры 
(супермаркеты, универсальные 
магазины) 

1 кв. м общей 
площади 

0,2 36 

3.2 Продовольственные магазины 
1 кв. м общей 

площади 
1,2 192 

3.3 Промтоварные магазины 
1 кв. м общей 

площади 
1,2 168 

3.4 Розничные рынки 
1 кв. м общей 

площади 
1,6 224 

3.5 Оптовая база 
1 кв. м общей 

площади 
0,1 12 

3.6 
Палатки, киоски, павильоны и 
другие объекты 
нестационарной торговли 

1 кв. м общей 
площади 

0,69 89,7 

4 Организации, осуществляющие деятельность в области медицины 
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4.1 Больницы 1 койко-место 2,8 392 

4.2 Поликлиники 1 посещение 0,0015 0,165 

4.3 Аптеки 
1 кв. м общей 

площади 
0,7 77 

4.4 
Санатории, санатории-
профилактории 

1 койко-место 1,8 234 

5 Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

5.1 
Дошкольные образовательные 
учреждения (детские садики) 

1 ребенок 0,24 33,6 

5.2 

Общеобразовательные 
учреждения, учреждения 
начального и среднего 
образования, учреждения 
высшего и (или) 
профессионального 
образования, иные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
и реализующие 
общеобразовательные 
программы и (или) 
дополнительные 
профессиональные программы 
(школы, техникумы, колледжи, 
вузы) 

1 учащийся 0,12 13,8 

5.3 

Организации и учреждения, 
осуществляющие 
образовательную деятельность 
с круглосуточным 
пребыванием обучающихся 
(граждан), в т.ч. интернаты, 
объекты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1 место 0,7 84 

6 Объекты общественного питания 

6.1 

Кафе, рестораны, бары, и иные 
объекты общественного 
питания (предприятия 
общепита) 

1 место 1,6 352 

7 Объекты службы быта 

7.1 Бани, сауны 1 место 0,3 36 

7.2 
Парикмахерские, 
косметические салоны, салоны 
красоты 

1 место 1,67 217,1 

7.3 Прачечные, химчистки 1 кв. м общей 0,34 54,4 
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площади 

7.4 
Мастерские по ремонту 
бытовой и компьютерной 
техники 

1 кв. м общей 
площади 

0,11 14,3 

7.5 
Мастерские по ремонту и 
пошиву одежды, обуви и иные 
объекты службы быта 

1 кв. м общей 
площади 

0,18 25,2 

7.6 Гостиницы 1 место 1,6 192 

7.7 Общежития 1 место 0,52 62,4 

8 Культурно-развлекательные и спортивные организации и учреждения 

8.1 
Театры, кинотеатры, 
концертные залы, цирки, клубы 
и пр. 

1 место 0,3 39 

8.2 Музеи, выставочные залы 
1 кв. м общей 

площади 
0,015 1,35 

8.3 Библиотеки, архивы 1 место 0,25 22,5 

8.4 
Спортивные учреждения 
(стадионы, клубы, центры, 
комплексы) 

1 место 0,01 1,1 

8.5 
Пансионаты, дома отдыха, 
туристические базы 

1 место 1,6 208 

9 Объекты транспортной инфраструктуры 

9.1 
Автостоянки и парковки 
открытого типа 

1 машино-место 0,3 24 

9.2. Автозаправочные станции 1 машино-место 2,2 253 

9.3 
Гаражи, парковки закрытого 
типа 

1 машино-место 0,4 44 

9.4 

Автомастерские, 
шиномонтажные мастерские, 
станции технического 
обслуживания 

1 машино-место 0,3 48 

9.5 Автомойка 1 машино-место 0,4 40 

9.6 
Железнодорожные и 
автовокзалы, аэропорты, 
речные порты 

1 пассажир 1,4 161 

10 Объекты в сфере похоронных услуг 

10.1 Кладбища 1 место 0,0015 0,135 

10.2 
Организации, оказывающие 
ритуальные услуги 

1 кв. м общей 
площади 

0,18 25,2 
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11 Объекты иной направленности 

11.1 
Садоводческие и 
огороднические 
некоммерческие товарищества 

1 участник 
(член) 

0,7 77 

11.2 Пляжи, парки 
1 кв. м общей 

площади 
0,16 15,2 

 
Примечание: средняя плотность твердых коммунальных отходов по Саратовской области 

составляет 128 кг/м3 и применяется в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.06.2016 № 505. 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=F28AAD97D9A0607087497D5FC0DC40E7E1D6B5A1FD9791AEB37C4B65F0C33FC8C7B7C6B6875BA415E90C76C892CEE0A8D4C24ED743228126cDv5G
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Приложение 9.1 

Перспективные зоны застройки по выданным разрешениям на строительство с привязкой к предполагаемому                               

теплоисточнику города 

№ 

п/п 
Наименование объекта Район Адрес объекта 

Общая 

площадь, 

м2. 

Источник теплоснабжения для 

подключения  

1 Многоквартирный дом Ленинский ш. Московское, 2 16942 Котельная Елшанская, 18а 

2 Многоквартирный дом Ленинский ул.2-й проезд Блинова, 8а 11708 ТЭЦ-5 

3 Многоквартирный дом Октябрьский ул. им. Чернышевского Н.Г., б/н 7182 ГРЭС 

4 Многоквартирный дом Октябрьский ул. им. Чернышевского Н.Г., б/н 14642 ГРЭС 

5 Многоквартирный дом Ленинский ул. им. Тулайкова Н.М, б/н 14602 Котельная Тулайкова, 9 

6 Многоквартирный дом Октябрьский 
ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 

31, д. № 27 
12425 

Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-16600) 

7 Многоквартирный дом Волжский ул. им. Рамаева б/н 39313 
Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-16800) 

8 Многоквартирный дом Октябрьский ул. им. Мичурина И.В., 45/1 13470 
Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-16500) 

9 Многоквартирный дом Заводской ул. им. Маркина Н.Г. б/н  13760 ТЭЦ-2 

10 Многоквартирный дом Волжский ул. им. Лермонтова М.Ю., д. б/н  8000 ГРЭС 

11 Многоквартирный дом Волжский ул. им. Лермонтова М.Ю., б/н  8000 ГРЭС 

12 Многоквартирный дом Кировский 
Пересечение ул. Зарубина В.С. и 

ул. Чапаева, б/н 
12000 ТЭЦ-5 

13 Многоквартирный дом Кировский 
Пересечение ул. Зарубина В.С. и 

ул. Чапаева, б/н 
12000 ТЭЦ-5 

14 Многоквартирный дом Ленинский ул. им. Блинова Ф.А., б/н 34236 ТЭЦ-5 

15 Многоквартирный дом Ленинский ул. им. Блинова Ф.А., б/н 30315 ТЭЦ-5 

16 Многоквартирный дом Ленинский ул. им. Блинова Ф.А., б/н 34039 ТЭЦ-5 

17 Многоквартирный дом Ленинский ул. им. Блинова Ф.А., б/н 33884 ТЭЦ-5 

18 Многоквартирный дом Фрунзенский ул. Шелковичная, б/н 56172 
Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-16700) 

19 Многоквартирный дом Кировский ул. Топольчанская ЖД №12 25162 ТЭЦ-5 

20 Многоквартирный дом Ленинский ул. Романтиков, 48 51313 ТЭЦ-5 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Район Адрес объекта 

Общая 

площадь, 

м2. 

Источник теплоснабжения для 

подключения  

21 Многоквартирный дом Ленинский ул. Романтиков, 46 63632 ТЭЦ-5 

22 Многоквартирный дом Ленинский ул. Лунная, б/н 39261 ТЭЦ-5 

23 Многоквартирный дом Ленинский ул. Лунная, б/н 12473 ТЭЦ-5 

24 Многоквартирный дом Ленинский ул. Лунная, б/н 11206 ТЭЦ-5 

25 Многоквартирный дом Ленинский ул. Лунная, б/н 25000 ТЭЦ-5 

26 Многоквартирный дом Ленинский ул. Гвардейская ок.д.29 23606 Котельная Гвардейская, 35 б 

27 Многоквартирный дом Заводской ул. Верхняя, б/н 8276 
Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-16400) 

28 Многоквартирный дом Кировский ул. Большая Казачья, д.110а 364,1 ТЭЦ-5 

29 Многоквартирный дом ленинский ул.  им. Михаила Булгакова, 8 16646 ТЭЦ-5 

30 Многоквартирный дом Ленинский ул.  им. Евгения Долгина, б/н 61384 ТЭЦ-5 

31 Многоквартирный дом Ленинский ул.  им. Виктора Аржанова, б/н 51675 ТЭЦ-5 

32 Многоквартирный дом Заводской пр-кт Энтузиастов, 44 62449,58 ТЭЦ-2 

33 Многоквартирный дом Октябрьский 
пересечение ул. им. Шевченко, 

б/н 
10000 ГРЭС 

34 Многоквартирный дом Октябрьский ул. Б. Садовая, б/н 19247 ГРЭС 

35 Многоквартирный дом Кировский 
п. Мирный, ул. 1-я Благодатная, 

б/н 
12828 

Новая котельная по решению 
застройщика (далее НК-ЖК п. 

Мирный) 

36 Многоквартирный дом Волжский им. Чернышевского Н.Г., д. № 8 68339 ГРЭС 

37 Многоквартирный дом Октябрьский Чернышевского Н.Г., 108 23000 
Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-17200) 

38 Многоквартирный дом Октябрьский Чернышевского Н.Г., 108 23000 НК-17200 

39 Многоквартирный дом Заводской Чернышевского Н.Г., 42 20801 
Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-16300) 

40 Многоквартирный дом Заводской Чернышевского Н.Г., 42 41545 НК-16300 

41 Многоквартирный дом Заводской Чернышевского Н.Г., 42 16773 НК-16300 

42 Многоквартирный дом Заводской Огородная,75 11251 Котельная 4-я Нагорная, 32 №1 

43 Многоквартирный дом Заводской Огородная, 153 21130 ТЭЦ-2 

44 Многоквартирный дом Заводской Огородная, 75 11250,5 Котельная 4-я Нагорная, 32 №1 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Район Адрес объекта 

Общая 

площадь, 

м2. 

Источник теплоснабжения для 

подключения  

45 Многоквартирный дом Заводской Огородная 11250 ТЭЦ-2 

46 Многоквартирный дом Заводской Ново-Крекингский пр, б/н 20800 ТЭЦ-2 

47 Многоквартирный дом Кировский ул. Алексеевская, б/н 21000 ТЭЦ-5 

48 Многоквартирный дом Кировский ул. Алексеевская, б/н 21000 ТЭЦ-5 

49 Многоквартирный дом Волжский 
пос. Новосоколовогорский 

(НСГ) ЖД№10 
48136,67 

Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-ЖК НСГ) 

50 Многоквартирный дом Волжский НСГ ЖД№9 21161 НК-ЖК НСГ 

51 Многоквартирный дом Волжский НСГ ЖД №8 21161 НК-ЖК НСГ 

52 Многоквартирный дом Волжский НСГ ЖД №7 21200 НК-ЖК НСГ 

53 Многоквартирный дом Волжский НСГ ЖД №6 23000 НК-ЖК НСГ 

54 Многоквартирный дом Волжский НСГ ЖД №5 21000 НК-ЖК НСГ 

55 Многоквартирный дом Волжский НСГ ЖД №4 21100 НК-ЖК НСГ 

56 Многоквартирный дом Волжский НСГ ЖД №2 23131,8 НК-ЖК НСГ 

57 Многоквартирный дом Волжский НСГ ЖД №1А 30772 НК-ЖК НСГ 

58 Многоквартирный дом Волжский НСГ ЖД №1 54009 НК-ЖК НСГ 

59 Многоквартирный дом Ленинский Майская, 8 стр 9345 Котельная п. Жасминный 

60 Многоквартирный дом Заводской ЖК пл. им. Орджоникиде Г.К., 1 396741 ТЭЦ-2 

61 Многоквартирный дом Заводской Динамовский 5-й проезд, 16 стр. 8646 ТЭЦ-2 

62 Многоквартирный дом Волжский Большая Затонская, д. № 12 24330 ТЭЦ-5 

63 Многоквартирный дом Заводской Артельная, 1 25617 
Новая котельная по решению 
застройщика (далее НК-3-й 

Артельный пр., 13) 

64 Многоквартирный дом Фрунзенский 13-й Шелковичный проезд, 13 23863 
Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-16900) 

65 Многоквартирный дом Заводской 4-й Нагорный проезд, б/н 28386 Котельная 4-я Нагорная, 32 №1 

66 Многоквартирный дом Волжский п. ЦДК, б/н 156000 
Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК п.ЦДК) 

67 Многоквартирный дом Октябрьский 2-й Мельничный проезд стр.2 12000 
Новая котельная по решению 

застройщика (далее НК-17100) 

68 Многоквартирный дом Заводской 2-й Азовский пр., б/н 69038 ТЭЦ-2 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Район Адрес объекта 

Общая 

площадь, 

м2. 

Источник теплоснабжения для 

подключения  

69 Многоквартирный дом Кировский им. Николая Нишнева, б/н 13710 ТЭЦ-5 

70 Многоквартирный дом Кировский им. Кутякова И.С., 27 5495 ТЭЦ-5 

71 Многоквартирный дом Ленинский 2-я Прокатная, д. № 22А 5351 Котельная 1-я Прокатная, 19 

72 
Перспективная площадка 

застройки Солнечный-2 
Ленинский 

Ограниченная ул. Тархова и пр-

кт Героев Отечества, б/н 
300000 ТЭЦ-5 

73 
Перспективная площадка 
застройки Солнечный-2 

Ленинский 
Ограниченная ул. Еремина и ул. 

Кузнецова, б/н 
250000 ТЭЦ-5 

74 
Перспективная площадка 

застройки Солнечный-2 
Ленинский ул. Артемьева, б/н 200000 ТЭЦ-5 

75 
Перспективная площадка 
застройки Солнечный-2 

Ленинский ул. Мыснякова, б/н 90000 ТЭЦ-5 

76 
Перспективная площадка 

застройки Солнечный-2 
Ленинский ул. Батавина, б/н 90000 ТЭЦ-5 

77 
Перспективная площадка 

застройки №1 
Заводской 

Ограниченная 1-й Прудный пр-
д, и 6-й Прудный пр-д, б/н 

250000 ТЭЦ-2 

78 
Перспективная площадка 

застройки №2 
Заводской 1-й Азовский пр-д, б/н 250000 ТЭЦ-2 

79 
Перспективная площадка 

застройки №3 
Заводской ул. Миллеровская, б/н 120000 ТЭЦ-2 

80 
Перспективная площадка 

застройки №4 
Волжский 6-й Волжский пр-д, б/н 18600 ГРЭС 

81 
Перспективная площадка 

застройки №5 
Волжский 

Ограниченная ул. Некрасова и 

ул. Комсомольская, б/н 
200000 ТЭЦ-5 

82 
Перспективная площадка 

застройки №6 
Волжский 

Ограниченная ул. Вознесенская 
и ул. Веселая, б/н 

100000 ТЭЦ-5 

83 
Перспективная площадка 

застройки №7 
Кировский ул. Н. Нишнева, б/н 100000 ТЭЦ-5 

84 
Перспективная площадка 

застройки №8 
Ленинский ул. Романтиков, б/н 85000 ТЭЦ-5 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Район Адрес объекта 

Общая 

площадь, 

м2. 

Источник теплоснабжения для 

подключения  

85 
Перспективная площадка 

застройки №9 
Кировский ул. Крайняя, б/н 100000 ТЭЦ-5 

86 
Перспективная площадка 

застройки №10 
Кировский ул. Крайняя, б/н 10000 ТЭЦ-5 

87 
Перспективная площадка 

застройки №11 
Кировский ул. Крайняя, б/н 10000 ТЭЦ-5 

88 
Перспективная площадка 

застройки №12 
Кировский ул. Волгоградская, б/н 80000 ТЭЦ-5 

89 
Перспективная площадка 

застройки №13 
Кировский ул. Железнодорожная, б/н 185000 ТЭЦ-5 

90 
Перспективная площадка 

застройки №14 
Кировский 2-й Казачий туп., б/н 200000 ТЭЦ-5 

91 
Перспективная площадка 

застройки №15 
Кировский 2-й Казачий туп., б/н 100000 ТЭЦ-5 

92 
Перспективная площадка 

застройки №16 
Волжский 

Ограниченная ул. Симбирская и 

ул. Соколовая, б/н 
185000 ТЭЦ-5 

93 
Перспективная площадка 

застройки №17 
Волжский пер. Смурский, б/н 185000 ТЭЦ-5 

94 
Перспективная площадка 

застройки №18 
Волжский пер. Смурский, б/н 160000 ТЭЦ-5 

95 
Перспективная площадка 

застройки №19 
Волжский пер. Смурский, б/н 160000 ТЭЦ-5 

96 
Перспективная площадка 

застройки №20 
Волжский 

Ограниченная ул. Рогожина и 

ул. Веселая, б/н 
100000 ТЭЦ-5 

97 
Перспективная площадка 

застройки №21 
Волжский 

Ограниченная ул. Рогожина и 
ул. Веселая, б/н 

50000 ТЭЦ-5 

98 
Перспективная площадка 

застройки №22 
Волжский 

Ограниченная ул. Рогожина и 

ул. Веселая, б/н 
50000 ТЭЦ-5 

99 
Перспективная площадка 

застройки №23 
Волжский 

Ограниченная ул. Малая 
Соляная и ул. Рогожина, б/н 

120000 ТЭЦ-5 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Район Адрес объекта 

Общая 

площадь, 

м2. 

Источник теплоснабжения для 

подключения  

100 
Перспективная площадка 

застройки №24 
Волжский 

Ограниченная ул. Малая 
Соляная и ул. Рогожина, б/н 

120000 ТЭЦ-5 

101 
Перспективная площадка 

застройки №25 
Волжский 

Ограниченная ул. 
Чернышевского и ул. Малая 

Горная, б/н 
100000 ТЭЦ-5 

102 
Перспективная площадка 

застройки №26 
Волжский 

Ограниченная ул. 

Комсомольская и ул. 
Октябрьская, б/н 

100000 ТЭЦ-5 

103 
Перспективная площадка 

застройки №27 
Кировский ул. Техническая, б/н 80000 ТЭЦ-5 

104 
Перспективная площадка 
застройки Аэродром САЗ 

Заводской пр-кт Энтузиастов, б/н 70000 ТЭЦ-2 

  Итого: - -      6 460 145 - 

  

Прогноз ввода жилья согласно утвержденной Схеме теплоснабжения 

Ввод МКД, тыс. кв. м согласно: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Утвержденной схеме 

 теплоснабжения 
559 467,50   578 246,50   597 253,00   588 172,00   590 607,00   573 400,00   510 000,00   

Генеральному плану города 890 600,00   890 600,00   890 600,00   890 600,00   890 600,00   890 600,00   890 600,00   

 

Прогноз ввода жилья согласно утвержденной Схеме теплоснабжения (продолжение) 

Ввод МКД, тыс. кв. м согласно: 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год Итого: 

Утвержденной схеме 

теплоснабжения 
507 000,00   499 000,00   489 000,00   489 000,00   479 000,00   6 460 145,00   

Генеральному плану города 890 600,00   890 600,00   890 600,00   890 600,00   890 600,00   
10 687 

200,00   
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Прогноз ввода жилья (МКД), м2 

Район Источник 

Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
ИТОГ

О 

Волжский 

ТЭЦ-5 31603 24713 55029 54080 63726 44824 45500 45500 45500 45500 45500 45500 546975 

ГРЭС 16000 68400       18600             103000 

НК-ЖК НСГ 28467 56934 28467 56934 56934               227736 

НК-п. ЦДК           30000 30000 30000 24000 24000 24000 24000 186000 

НК-16800   19656,5   19656,5   5000 5000           49313 

Заводской 

ТЭЦ-2 162700 146300 101700 36700 46700 80000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 994100 

НК-3-й 

Артельный 

пр., 13 

  25617                     25617 

4-я Нагорная, 

32 №1 
11250,5   28386 11250,5                 50887 

НК-16300 20801   21545 21545 16773               80664 

НК-16400 8276                       8276 

Кировский 

ТЭЦ-5 108843 70753 188349 180480 219806 
20574

4 

20850

0 

21550

0 

21550

0 

20550

0 

20550

0 

20550

0 

222997

5 

НК-ЖК п. 

Мирный 
    12828     12000 12000 12000         48828 

Ленинский 

Елшанская, 

18а 
16942     10000   20000       10000   10000 66942 

Тулайкова, 9     14602   10000 10000   10000 10000   10000   64602 

Гвардейская,  

35 б 
  23606       15000     15000 15000 15000   83606 

п. Жасминный 9345       10000 10000 10000           39345 

1-я Прокатная, 

19 
      5000     5000 5000       5000 20000 

ТЭЦ-5 82654 64634 133922 141440 166668 
12223

2 

12400

0 

11900

0 

11900

0 

11900

0 

11900

0 

11900

0 

143055

0 

Октябрьский 

ГРЭС 34500 5300                     39800 

НК-17200   23000   23000                 46000 

НК-16500   13470                     13470 

НК-16600     12425                   12425 

НК-17100   12000                     12000 

Фрунзенский 
НК-16700 28086     28086                 56172 

НК-16900   23863                     23863 
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Район Источник 

Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
ИТОГ

О 

 Итого по 

источникам 

ТЭЦ-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТЭЦ-2 162700 146300 101700 36700 46700 80000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 994100 

ТЭЦ-5 223100 160100 377300 376000 450200 
37280

0 

37800

0 

38000

0 

38000

0 

37000

0 

37000

0 

37000

0 

420750

0 

ГРЭС 50500 73700 0 0 0 18600 0 0 0 0 0 0 142800 

НК-ЖК НСГ 28467,0 56934,0 
28467,

0 
56934,0 

56934,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227736 

НК-п. ЦДК 0 0 0 0 0 30000 30000 30000 24000 24000 24000 24000 186000 

НК-16800 0 19656,5 0 19656,5 0 5000 5000 0 0 0 0 0 49313 

НК-3-й 

Артельный 

пр., 13 

0 25617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25617 

НК 4-я 

Нагорная, 32 

№1 

11250,5 0 28386 11250,5 0 0 0 0 0 0 0 0 50887 

НК-16300 20801 0 21545 21545 16773 0 0 0 0 0 0 0 80664 

НК-16400 8276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8276 

НК-ЖК п. 

Мирный 
0 0 12828 0 0 12000 12000 12000 0 0 0 0 48828 

Елшанская, 

18а 
16942 0 0 10000 0 20000 0 0 0 10000 0 10000 66942 

Тулайкова, 9 0 0 14602 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 0 64602 

Гвардейская,  

35 б 
0 23606 0 0 0 15000 0 0 15000 15000 15000 0 83606 

п. 

Жасминный 
9345 0 0 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 39345 

1-я 

Прокатная, 19 
0 0 0 5000 0 0 5000 5000 0 0 0 5000 20000 

НК-17200 0 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 46000 

НК-16500 0 13470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13470 

НК-16600 0 0 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12425 

НК-17100 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 

НК-16700 28086 0 0 28086 0 0 0 0 0 0 0 0 56172 

НК-16900 0 23863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23863 

Итого по зонам 

действия 
Волжский 76070 

169703,

5 
83496 

130670,

5 
120660 98424 80500 75500 69500 69500 69500 69500 

111302

4 



302 

 

Район Источник 

Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
ИТОГ

О 

Заводской 203028 171917 151631 69496 63473 80000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 
115954

4 

Кировский 108843 70753 201177 180480 219806 
21774

4 

22050

0 

22750

0 

21550

0 

20550

0 

20550

0 

20550

0 

227880

3 

Ленинский 108941 88240 148524 156440 186668 
17723

2 

13900

0 

13400

0 

14400

0 

14400

0 

14400

0 

13400

0 

170504

5 

Октябрьский 34500 53770 12425 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 123695 

Фрунзенский 28086 23863 0 28086 0 0 0 0 0 0 0 0 80035 
Итого по годам   559467,5 578246,5 597253 588172 590607 573400 510000 507000 499000 489000 489000 479000 6460146 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 

 

Прогноз ввода ОДС, м2 

Район Источник 
Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Волжский ТЭЦ-5 4290 4160 5850 6110 7540 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 59800 

Заводской ТЭЦ-2 15000 13000 20000 11000 10000 18000 18000 18000 18000 17000 16000 16000 190000 

Кировский ТЭЦ-5 10490 7960 23850 24910 30740 21550 21550 21550 21550 21550 21550 21550 248800 

Ленинский ТЭЦ-5 10220 7880 15300 15980 19720 12900 12900 12900 12900 11900 11900 11900 156400 

Октябрьский ГРЭС 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 3000 

Фрунзенский ГРЭС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по зонам действия 

Волжский 4290 4160 5850 6110 7540 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 59800 

Заводской 15000 13000 20000 11000 10000 18000 18000 18000 18000 17000 16000 16000 190000 

Кировский 10490 7960 23850 24910 30740 21550 21550 21550 21550 21550 21550 21550 248800 

Ленинский 10220 7880 15300 15980 19720 12900 12900 12900 12900 11900 11900 11900 156400 

Октябрьский 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 3000 

Фрунзенский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по источникам 

ТЭЦ-2 15000 13000 20000 11000 10000 18000 18000 18000 18000 17000 16000 16000 190000 

ТЭЦ-5 25000 20000 45000 47000 58000 39000 39000 39000 39000 38000 38000 38000 465000 

ГРЭС 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 3000 

Итого по годам  41500 33000 65000 58000 68000 58500 57000 57000 57000 55000 54000 54000 658000 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 
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Прогноз ввода МКД и ОДС, м2 

Район Источник 
Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИТОГО 

Итого 

МКД+ОДС по 

районам 

Волжский 80360 173863,5 89346 136780,5 128200 102974 85050 80050 74050 74050 74050 74050 1172824 

Заводской 218027,5 184917 171631 80495,5 73473 98000 88000 88000 88000 87000 86000 86000 1349544 

Кировский 119333 78713 225027 205390 250546 239294 242050 249050 237050 227050 227050 227050 2527603 

Ленинский 119161 96120 163824 172420 206388 190132 151900 146900 156900 155900 155900 145900 1861445 

Октябрьский 36000 53770 12425 23000 0 1500 0 0 0 0 0 0 126695 

Фрунзенский 28086 23863 0 28086 0 0 0 0 0 0 0 0 80035 

Итого 

МКД+ОДС по 

источникам 

ТЭЦ-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТЭЦ-2 177700 159300 121700 47700 56700 98000 88000 88000 88000 87000 86000 86000 1184100 

ТЭЦ-5 248100 180100 422300 423000 508200 411800 417000 419000 419000 408000 408000 408000 4672500 

ГРЭС 52000 73700 0 0 0 20100 0 0 0 0 0 0 145800 

НК-ЖК НСГ 28467 56934 28467 56934 56934 0 0 0 0 0 0 0 227736 

НК-п. ЦДК 0 0 0 0 0 30000 30000 30000 24000 24000 24000 24000 186000 

16300 20801 0 21545 21545 16773 0 0 0 0 0 0 0 80664 

16400 8276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8276 

16500 0 13470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13470 

16600 0 0 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12425 

16700 28086 0 0 28086 0 0 0 0 0 0 0 0 56172 

16800 0 19657 0 19657 0 5000 5000 0 0 0 0 0 49313 

16900 0 23863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23863 

17100 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 

17200 0 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 46000 

НК-3-й 

Артельный пр., 

13 

0 25617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25617 

4-я Нагорная, 32 

№1 
11251 0 28386 11251 0 0 0 0 0 0 0 0 50887 

Новая котельная 

ЖК п. Мирный 
0 0 12828 0 0 12000 12000 12000 0 0 0 0 48828 

Елшанская, 18а  16942 0 0 10000 0 20000 0 0 0 10000 0 10000 66942 

Тулайкова, 9 0 0 14602 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 0 64602 

Гвардейская,  35 

б 
0 23606 0 0 0 15000 0 0 15000 15000 15000 0 83606 

п. Жасминный 9345 0 0 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 39345 
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1-я Прокатная, 

19 
0 0 0 5000 0 0 5000 5000 0 0 0 5000 20000 

Итого по годам  600967,5 611246,5 662253 646172 658607 631900 567000 564000 556000 544000 543000 533000 7118146 

 

Прогноз ввода ИЖС, м2 

Район 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. ИТОГО 

Волжский 115000 115000 115000 115000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1420000 

Заводской 36000 36000 36000 36000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 464000 

Кировский 30000 30000 30000 30000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 376000 

Ленинский 40700 40700 40700 40700 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 482800 

Октябрьский 12900 12900 12900 12900 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 163600 

Фрунзенский 9300 9300 9300 9300 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 117200 

Итого по районам 243900 243900 243900 243900 256000 256000 256000 256000 256000 256000 256000 256000 3023600 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 

Прогнозный прирост площади строительных фондов, м2 

Фонд 

строительства 

Базовы

й 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

МКД 19207,5 19767,0 20345,2 20942,5 21530,6 22121,2 22694,6 23204,6 23711,6 24210,6 24699,6 25188,6 25667,6 

ОДС 9194,1 9235,6 9268,6 9333,6 9391,6 9459,6 9518,1 9575,1 9632,1 9689,1 9744,1 9798,1 9852,1 

ИЖС 3777,8 4021,7 4265,6 4509,5 4753,4 5009,4 5265,4 5521,4 5777,4 6033,4 6289,4 6545,4 6801,4 

Итого 32179,4 33101,3 34035,4 34987,6 35893,7 36801,3 37657,2 38446,2 39230,2 40006,2 40782,2 41558,2 42324,2 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 

Прогнозные темпы прироста площади строительных фондов к 2018 году,% 

Фонд строительства 
Темпы прироста площадей строительных фондов, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

МКД 2,8 2,8 2,9 2,7 2,7 2,5 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 
ОДС 0,4 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 
ИЖС 6,1 5,7 5,4 5,1 5,1 4,9 4,6 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8 
Итого 2,8 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 
Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 
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Приложение 9.2 

Перспективный прирост тепловой нагрузки МКД, Гкал/ч 

Зона действия (район) 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Волжский 3,36 7,50 3,69 5,78 4,00 3,26 2,67 2,50 2,30 1,92 1,92 1,92 40,81 

Заводской 8,97 7,60 6,70 3,07 2,10 2,65 2,32 2,32 2,32 1,93 1,93 1,93 43,85 

Кировский 4,81 3,13 8,89 7,98 7,28 7,21 7,30 7,53 7,14 5,67 5,67 5,67 78,29 

Ленинский 4,82 3,90 6,56 6,91 6,18 5,87 4,60 4,44 4,77 3,97 3,97 3,70 59,71 

Октябрьский 1,52 2,38 0,55 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 

Фрунзенский 1,24 1,05 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,54 

Итого по годам: 24,73 25,56 26,40 26,00 19,56 18,99 16,89 16,79 16,53 13,50 13,50 13,22 231,66 

 

Перспективный прирост тепловой нагрузки ОДС, Гкал/ч 

Зона действия (район) 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Волжский 0,39 0,38 0,54 0,56 0,52 0,31 0,31 0,31 0,31 0,26 0,26 0,26 4,42 

Заводской 1,37 1,19 1,83 1,01 0,69 1,24 1,24 1,24 1,24 0,97 0,92 0,92 13,85 

Кировский 0,96 0,73 2,18 2,28 2,11 1,48 1,48 1,48 1,48 1,23 1,23 1,23 17,90 

Ленинский 0,94 0,72 1,40 1,46 1,36 0,89 0,89 0,89 0,89 0,68 0,68 0,68 11,47 

Октябрьский 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

Фрунзенский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по годам: 3,80 3,02 5,95 5,31 4,68 4,02 3,92 3,92 3,92 3,15 3,09 3,09 47,89 

 

Перспективный прирост тепловой нагрузки (МКД+ОДС), Гкал/ч 

Зона действия (район) 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Волжский 3,76 7,88 4,23 6,34 4,51 3,57 2,98 2,81 2,61 2,18 2,18 2,18 45,23 

Заводской 10,35 8,79 8,53 4,08 2,79 3,89 3,56 3,56 3,56 2,91 2,85 2,85 57,70 

Кировский 5,77 3,86 11,08 10,26 9,39 8,69 8,78 9,02 8,62 6,91 6,91 6,91 96,19 

Ленинский 5,75 4,62 7,97 8,38 7,54 6,76 5,49 5,33 5,66 4,66 4,66 4,38 71,18 

Октябрьский 1,66 2,38 0,55 1,02 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 

Фрунзенский 1,24 1,05 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,54 

Итого: 28,53 28,58 32,35 31,31 24,24 23,01 20,81 20,71 20,45 16,65 16,59 16,31 279,54 
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Приложение 9.2 

Прогноз прироста фактической тепловой нагрузки по источникам города (МКД+ОДС), Гкал/ч 

Показатель Район/источник 
Годы 

Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Итого МКД+ОДС по районам 

Волжский 3,76 7,88 4,23 6,34 4,51 3,57 2,98 2,81 2,61 2,18 2,18 2,18 45,23 

Заводской 10,35 8,79 8,53 4,08 2,79 3,89 3,56 3,56 3,56 2,91 2,85 2,85 57,70 

Кировский 5,77 3,86 11,08 10,26 9,39 8,69 8,78 9,02 8,62 6,91 6,91 6,91 96,19 

Ленинский 5,75 4,62 7,97 8,38 7,54 6,76 5,49 5,33 5,66 4,66 4,66 4,38 71,18 

Октябрьский 1,66 2,38 0,55 1,02 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 

Фрунзенский 1,24 1,05 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,54 

Итого МКД+ОДС по источникам 

ТЭЦ-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТЭЦ-2 8,57 7,66 6,33 2,63 2,23 3,89 3,56 3,56 3,56 2,91 2,85 2,85 50,57 

ТЭЦ-5 12,15 8,91 20,80 20,92 18,90 15,03 15,20 15,27 15,27 12,39 12,39 12,39 179,61 

ГРЭС 2,37 3,26 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 

НК-ЖК НСГ 1,26 2,52 1,26 2,52 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,44 

НК-п. ЦДК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,99 0,99 0,79 0,66 0,66 0,66 5,76 

НК-16300 0,92 0,00 0,95 0,95 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 
НК-16400 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 

НК-16500 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 

НК-16600 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

НК-16700 1,24 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 

НК-16800 0,00 0,87 0,00 0,87 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 

НК-16900 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

НК-17100 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 

НК-17200 0,00 1,02 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 

НК-3-й Артельный пр., 13 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 

4-я Нагорная, 32 №1 0,50 0,00 1,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 

Новая котельная ЖК п. Мирный 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 

Елшанская, 18а 0,75 0,00 0,00 0,44 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,28 2,41 

Тулайкова, 9 0,00 0,00 0,65 0,00 0,33 0,33 0,00 0,33 0,33 0,00 0,28 0,00 2,25 

Гвардейская,  35 б 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,41 0,41 0,00 2,86 
п. Жасминный 0,41 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 

1-я Прокатная, 19 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,14 0,69 

Итого по годам  28,53 28,58 32,35 31,31 24,24 23,01 20,81 20,71 20,45 16,65 16,59 16,31 279,54 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 
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Приложение 9.2 

Прогноз прироста тепловой нагрузки нарастающим итогом по городу Саратову, Гкал/ч 

Вид тепловой нагрузки 
Прирост тепловой нагрузки нарастающим итогом по годам, Гкал/ч 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Отопление и вентиляция 878,51 903,59 928,65 957,21 984,82 1006,25 1026,57 1044,96 1063,26 1081,34 1096,05 1110,71 1125,13 

Горячее водоснабжение 565,27 568,72 572,24 576,03 579,73 582,54 585,24 587,66 590,06 592,43 594,37 596,30 598,19 

Технологическая нагрузка  38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 38,76 

Итого: 1482,54 1511,07 1539,65 1572,00 1603,31 1627,55 1650,56 1671,37 1692,09 1712,53 1729,18 1745,77 1762,08 

 

 



308 

 

 

Приложение 9.2 

Прогноз прироста тепловой нагрузки по источникам города (МКД+ОДС), Гкал/ч  

Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

ТЭЦ-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТЭЦ-2 8,57 7,66 6,33 2,63 2,23 3,89 3,56 3,56 3,56 2,91 2,85 2,85 50,57 

ТЭЦ-5 12,15 8,91 20,80 20,92 18,90 15,03 15,20 15,27 15,27 12,39 12,39 12,39 179,61 

ГРЭС 2,37 3,26 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 

НК-ЖК НСГ 1,26 2,52 1,26 2,52 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,44 

НК-п. ЦДК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,99 0,99 0,79 0,66 0,66 0,66 5,76 

НК-16300 0,92 0,00 0,95 0,95 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 

НК-16400 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 

НК-16500 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 

НК-16600 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

НК-16700 1,24 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 

НК-16800 0,00 0,87 0,00 0,87 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 

НК-16900 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 
НК-17100 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 

НК-17200 0,00 1,02 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 

НК-3-й Артельный пр., 13 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 

4-я Нагорная, 32 №1 0,50 0,00 1,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 

Новая котельная ЖК п. Мирный 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 

Елшанская, 18а 0,75 0,00 0,00 0,44 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,28 2,41 

Тулайкова, 9 0,00 0,00 0,65 0,00 0,33 0,33 0,00 0,33 0,33 0,00 0,28 0,00 2,25 

Гвардейская,  35 б 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,41 0,41 0,00 2,86 

п. Жасминный 0,41 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 

1-я Прокатная, 19 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,14 0,69 

Итого по годам: 28,53 28,58 32,35 31,31 24,24 23,01 20,81 20,71 20,45 16,65 16,59 16,31 279,54 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 

Прогноз прироста тепловой нагрузки по источникам города на отопление и вентиляцию за счет ввода 

МКД, Гкал/ч 

Район Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Волжский 

ТЭЦ-5 1,21 0,95 2,11 2,08 1,84 1,29 1,31 1,31 1,31 1,09 1,09 1,09 16,69 

ГРЭС 0,61 2,63 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 

НК-ЖК НСГ 1,09 2,19 1,09 2,19 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 

НК-п. ЦДК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,86 0,86 0,69 0,58 0,58 0,58 5,01 
НК-16800 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 

Заводской 

ТЭЦ-2 6,25 5,62 3,91 1,41 1,34 2,30 2,02 2,02 2,02 1,68 1,68 1,68 31,92 

НК-3-й Артельный пр., 13 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 

 4-я Нагорная, 32 №1 0,43 0,00 1,09 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 

НК-16300 0,80 0,00 0,83 0,83 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 

НК-16400 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 
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Район Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Кировский 
ТЭЦ-5 4,18 2,72 7,23 6,93 6,33 5,93 6,00 6,21 6,21 4,93 4,93 4,93 66,53 

Новая котельная ЖК п. Мирный 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 

Ленинский 

Елшанская, 18а 0,65 0,00 0,00 0,38 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,24 2,09 

Тулайкова, 9 0,00 0,00 0,56 0,00 0,29 0,29 0,00 0,29 0,29 0,00 0,24 0,00 1,95 

Гвардейская,  35 б 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,43 0,36 0,36 0,00 2,49 

п. Жасминный 0,36 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 

1-я Прокатная, 19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,12 0,60 

ТЭЦ-5 3,17 2,48 5,14 5,43 4,80 3,52 3,57 3,43 3,43 2,86 2,86 2,86 43,54 

Октябрьский 

ГРЭС 1,32 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 

НК-17200 0,00 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 
НК-16500 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 

НК-16600 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 

НК-17100 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

Фрунзенский 
НК-16700 1,08 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 

НК-16900 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 

 Итого по источникам 

ТЭЦ-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТЭЦ-2 6,25 5,62 3,91 1,41 1,34 2,30 2,02 2,02 2,02 1,68 1,68 1,68 31,92 

ТЭЦ-5 8,57 6,15 14,49 14,44 12,97 10,74 10,89 10,94 10,94 8,88 8,88 8,88 126,76 

ГРЭС 1,94 2,83 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 

НК-ЖК НСГ 1,09 2,19 1,09 2,19 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 

НК-п. ЦДК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,86 0,86 0,69 0,58 0,58 0,58 5,01 

НК-16800 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 

НК-3-й Артельный пр., 13 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 

 4-я Нагорная, 32 №1 0,43 0,00 1,09 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 

НК-16300 0,80 0,00 0,83 0,83 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 
НК-16400 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 

Новая котельная ЖК п. Мирный 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 

Елшанская, 18а 0,65 0,00 0,00 0,38 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,24 2,09 

Тулайкова, 9 0,00 0,00 0,56 0,00 0,29 0,29 0,00 0,29 0,29 0,00 0,24 0,00 1,95 

Гвардейская,  35 б 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,43 0,36 0,36 0,00 2,49 

п. Жасминный 0,36 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 

1-я Прокатная, 19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,12 0,60 

НК-16400 0,00 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 

НК-16500 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 

НК-16600 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 

НК-17100 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

НК-16700 1,08 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 

НК-16900 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 

Итого по зонам действия 

Волжский 2,92 6,52 3,21 5,02 3,48 2,83 2,32 2,17 2,00 1,67 1,67 1,67 35,47 

Заводской 7,80 6,60 5,82 2,67 1,83 2,30 2,02 2,02 2,02 1,68 1,68 1,68 38,11 
Кировский 4,18 2,72 7,73 6,93 6,33 6,27 6,35 6,55 6,21 4,93 4,93 4,93 68,06 

Ленинский 4,18 3,39 5,70 6,01 5,38 5,10 4,00 3,86 4,15 3,46 3,46 3,22 51,90 

Октябрьский 1,32 2,06 0,48 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 

Фрунзенский 1,08 0,92 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 

Итого по годам   21,48 22,20 22,93 22,59 17,01 16,51 14,69 14,60 14,37 11,74 11,74 11,50 201,36 
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Приложение 9.2 

Прогноз прироста тепловой нагрузки по источникам города на ГВС за счет ввода МКД, Гкал/ч 

Район Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Волжский 

ТЭЦ-5 0,18 0,14 0,32 0,31 0,28 0,19 0,20 0,20 0,20 0,16 0,16 0,16 2,51 

ГРЭС 0,09 0,40 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 

НК-ЖК НСГ 0,17 0,33 0,17 0,33 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 
НК-п. ЦДК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,10 0,09 0,09 0,09 0,75 

НК-16800 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

Заводской 

ТЭЦ-2 0,94 0,85 0,59 0,21 0,20 0,35 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 4,81 

НК-3-й Артельный пр., 13 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 

 4-я Нагорная, 32 №1 0,07 0,00 0,16 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

НК-16300 0,12 0,00 0,12 0,12 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

НК-16400 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

Кировский 
ТЭЦ-5 0,63 0,41 1,09 1,05 0,95 0,89 0,90 0,93 0,93 0,74 0,74 0,74 10,00 

Новая котельная ЖК п. Мирный 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

Ленинский 

Елшанская, 18а 0,10 0,00 0,00 0,06 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,31 

Тулайкова, 9 0,00 0,00 0,08 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,29 

Гвардейская,  35 б 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,05 0,05 0,00 0,37 

п. Жасминный 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 

1-я Прокатная, 19 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 

ТЭЦ-5 0,48 0,37 0,78 0,82 0,72 0,53 0,54 0,51 0,51 0,43 0,43 0,43 6,55 

Октябрьский 

ГРЭС 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

НК-17200 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

НК-16500 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

НК-16600 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

НК-17100 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

Фрунзенский 
НК-16700 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

НК-16900 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

 Итого по источникам 

ТЭЦ-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТЭЦ-2 0,94 0,85 0,59 0,21 0,20 0,35 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 4,81 

ТЭЦ-5 1,29 0,93 2,19 2,18 1,94 1,61 1,63 1,64 1,64 1,33 1,33 1,33 19,06 

ГРЭС 0,29 0,43 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 

НК-ЖК НСГ 0,17 0,33 0,17 0,33 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 

НК-п. ЦДК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,10 0,09 0,09 0,09 0,75 

НК-16800 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

НК-3-й Артельный пр., 13 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 
 4-я Нагорная, 32 №1 0,07 0,00 0,16 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

НК-16300 0,12 0,00 0,12 0,12 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

НК-16400 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

Новая котельная ЖК п. Мирный 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

Елшанская, 18а 0,10 0,00 0,00 0,06 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,31 

Тулайкова, 9 0,00 0,00 0,08 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,29 
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Район Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Гвардейская,  35 б 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,05 0,05 0,00 0,37 

п. Жасминный 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 

1-я Прокатная, 19 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 

НК-16400 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

НК-16500 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

НК-16600 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

НК-17100 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

НК-16700 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

НК-16900 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

Итого по зонам действия 

Волжский 0,44 0,98 0,48 0,76 0,52 0,43 0,35 0,33 0,30 0,25 0,25 0,25 5,34 
Заводской 1,18 1,00 0,88 0,40 0,27 0,35 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 5,74 

Кировский 0,63 0,41 1,17 1,05 0,95 0,94 0,95 0,98 0,93 0,74 0,74 0,74 10,23 

Ленинский 0,63 0,51 0,86 0,91 0,81 0,77 0,60 0,58 0,62 0,52 0,52 0,48 7,81 

Октябрьский 0,20 0,31 0,07 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 

Фрунзенский 0,16 0,14 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

Итого по годам   3,24 3,35 3,46 3,41 2,55 2,48 2,20 2,19 2,16 1,76 1,76 1,72 30,30 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 

 

Прогноз прироста тепловой нагрузки по источникам города на отопление и вентиляцию 
 за счет ввода ОДС, Гкал/ч 

 

Район Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Волжский ТЭЦ-5 0,37 0,36 0,51 0,53 0,49 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 4,18 

Заводской ТЭЦ-2 1,30 1,13 1,73 0,95 0,65 1,17 1,17 1,17 1,17 0,92 0,87 0,87 13,09 

Кировский ТЭЦ-5 0,91 0,69 2,07 2,16 2,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,17 1,17 1,17 16,92 
Ленинский ТЭЦ-5 0,89 0,68 1,32 1,38 1,28 0,84 0,84 0,84 0,84 0,64 0,64 0,64 10,84 

Октябрьский ГРЭС 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

Фрунзенский ГРЭС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по зонам действия 

Волжский 0,37 0,36 0,51 0,53 0,49 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 4,18 

Заводской 1,30 1,13 1,73 0,95 0,65 1,17 1,17 1,17 1,17 0,92 0,87 0,87 13,09 

Кировский 0,91 0,69 2,07 2,16 2,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,17 1,17 1,17 16,92 

Ленинский 0,89 0,68 1,32 1,38 1,28 0,84 0,84 0,84 0,84 0,64 0,64 0,64 10,84 

Октябрьский 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

Фрунзенский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по источникам 

ТЭЦ-2 1,30 1,13 1,73 0,95 0,65 1,17 1,17 1,17 1,17 0,92 0,87 0,87 13,09 

ТЭЦ-5 2,17 1,73 3,90 4,07 3,77 2,53 2,53 2,53 2,53 2,06 2,06 2,06 31,94 

ГРЭС 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

Итого по годам   3,59 2,86 5,63 5,02 4,42 3,80 3,70 3,70 3,70 2,98 2,92 2,92 45,26 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 
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Приложение 9.2 

Прогноз прироста тепловой нагрузки по источникам города на ГВС за счет ввода ОДС, Гкал/ч 

Район Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Волжский ТЭЦ-5 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,24 

Заводской ТЭЦ-2 0,08 0,07 0,10 0,06 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,76 

Кировский ТЭЦ-5 0,05 0,04 0,12 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,98 
Ленинский ТЭЦ-5 0,05 0,04 0,08 0,08 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,63 

Октябрьский ГРЭС 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Фрунзенский ГРЭС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по зонам действия 

Волжский 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,24 

Заводской 0,08 0,07 0,10 0,06 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,76 

Кировский 0,05 0,04 0,12 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,98 

Ленинский 0,05 0,04 0,08 0,08 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,63 

Октябрьский 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Фрунзенский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по источникам 

ТЭЦ-2 0,08 0,07 0,10 0,06 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,76 

ТЭЦ-5 0,13 0,10 0,23 0,24 0,22 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,12 0,12 1,85 

ГРЭС 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Итого по годам   0,21 0,17 0,33 0,29 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,17 0,17 0,17 2,63 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 
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Приложение 9.2 

Прогноз прироста отпуска тепловой энергии по источникам города на нужды отопления, Гкал 

Район Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Итого МКД+ОДС по 

районам 

Волжский 7698,50 16078,96 8681,11 12969,26 9270,55 7318,95 6111,99 5775,30 5371,27 4476,06 4476,06 4476,06 92704,08 

Заводской 21265,82 18067,63 17663,65 8466,87 5793,45 8121,79 7448,41 7448,41 7448,41 6080,40 5953,79 5953,79 119712,44 

Кировский 11896,38 7964,23 22891,63 21248,00 19471,64 17936,54 18122,12 18593,49 17785,44 14260,05 14260,05 14260,05 198689,61 

Ленинский 11850,50 9518,08 16433,02 17281,44 15565,91 13894,34 11319,88 10983,19 11656,57 9587,20 9587,20 9026,05 146703,40 

Октябрьский 3401,27 4827,68 1115,56 2065,03 0,00 227,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11637,44 

Фрунзенский 2521,67 2142,51 0,00 2521,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7185,85 

Итого МКД+ОДС по 

источникам 

ТЭЦ-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТЭЦ-2 17645,06 15767,64 13180,65 5522,36 4663,99 8121,79 7448,41 7448,41 7448,41 6080,40 5953,79 5953,79 105234,72 

ТЭЦ-5 25092,82 18424,03 42987,12 43275,36 39127,53 31028,89 31379,04 31513,72 31513,72 25573,67 25573,67 25573,67 371063,24 

ГРЭС 4837,81 6617,07 0,00 0,00 0,00 1480,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12935,26 

НК-ЖК НСГ 2555,88 5111,76 2555,88 5111,76 3833,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19169,08 

НК-п. ЦДК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020,14 2020,14 2020,14 1616,11 1346,76 1346,76 1346,76 11716,80 

НК-16300 1867,59 0,00 1934,39 1934,39 1129,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6865,84 

НК-16400 743,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,05 

НК-16500 0,00 1209,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1209,39 

НК-16600 0,00 0,00 1115,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1115,56 

НК-16700 2521,67 0,00 0,00 2521,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5043,34 

НК-16800 0,00 1764,84 0,00 1764,84 0,00 336,69 336,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4203,05 

НК-16900 0,00 2142,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2142,51 

НК-17100 0,00 1077,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1077,41 

НК-17200 0,00 2065,03 0,00 2065,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130,06 

НК-3-й Артельный 

пр., 13 
0,00 2299,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2299,99 

 4-я Нагорная, 32 №1 1010,11 0,00 2548,61 1010,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4568,83 

Новая котельная ЖК 

п. Мирный 
0,00 0,00 1151,75 0,00 0,00 808,05 808,05 808,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

3575,91 

Елшанская, 18а 1521,12 0,00 0,00 897,84 0,00 1346,76 0,00 0,00 0,00 561,15 0,00 561,15 4888,01 

Тулайкова, 9 0,00 0,00 1311,02 0,00 673,38 673,38 0,00 673,38 673,38 0,00 561,15 0,00 4565,69 

Гвардейская,  35 б 0,00 2119,44 0,00 0,00 0,00 1010,07 0,00 0,00 1010,07 841,72 841,72 0,00 5823,02 

п. Жасминный 839,03 0,00 0,00 0,00 673,38 673,38 673,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2859,17 

1-я Прокатная, 19 0,00 0,00 0,00 448,92 0,00 0,00 336,69 336,69 0,00 0,00 0,00 280,57 1402,87 

Итого по годам   58634,14 58599,10 66784,98 64552,28 50101,56 47499,53 43002,41 42800,39 42261,69 34403,71 34277,10 33715,95 576632,82 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 
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Приложение 9.2 

Прогноз прироста отпуска тепловой энергии по источникам города на нужды ГВС, Гкал 

Район Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Итого МКД+ОДС по 

районам 

Волжский 3374,43 7330,65 3745,46 5750,56 4009,67 3226,62 2661,86 2504,32 2315,27 1929,39 1929,39 1929,39 40707,04 

Заводской 9135,67 7746,67 7143,79 3341,01 2275,63 3016,92 2701,84 2701,84 2701,84 2228,56 2205,58 2205,58 47404,94 

Кировский 4986,92 3283,34 9380,13 8543,24 7773,22 7454,88 7541,72 7762,28 7384,18 5890,91 5890,91 5890,91 81782,66 

Ленинский 4981,22 4020,17 6840,95 7200,62 6425,28 5939,94 4735,31 4577,77 4892,85 4054,40 4054,40 3791,83 61514,76 

Октябрьский 1514,15 2274,63 525,61 972,97 0,00 41,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5328,71 

Фрунзенский 1188,12 1009,47 0,00 1188,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3385,71 

Итого МКД+ОДС по 
источникам 

ТЭЦ-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТЭЦ-2 7429,70 6663,00 5031,56 1953,66 1747,14 3016,92 2701,84 2701,84 2701,84 2228,56 2205,58 2205,58 40587,24 

ТЭЦ-5 10349,47 7502,05 17601,94 17619,88 15784,11 12821,54 12985,38 13048,40 13048,40 10588,12 10588,12 10588,12 152525,51 

ГРЭС 2191,00 3117,72 0,00 0,00 0,00 627,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5936,13 

НК-ЖК НСГ 1204,24 2408,47 1204,24 2408,47 1793,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9019,31 

НК-п. ЦДК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,25 945,25 945,25 756,20 630,17 630,17 630,17 5482,45 

НК-16300 879,94 0,00 911,42 911,42 528,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3231,26 

НК-16400 350,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,10 

НК-16500 0,00 569,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,82 

НК-16600 0,00 0,00 525,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,61 

НК-16700 1188,12 0,00 0,00 1188,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2376,24 

НК-16800 0,00 831,53 0,00 831,53 0,00 157,54 157,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1978,14 

НК-16900 0,00 1009,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1009,47 

НК-17100 0,00 507,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,63 

НК-17200 0,00 972,97 0,00 972,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1945,93 

НК-3-й Артельный 

пр., 13 
0,00 1083,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1083,67 

 4-я Нагорная, 32 №1 475,93 0,00 1200,81 475,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2152,67 

Новая котельная ЖК 

п. Мирный 
0,00 0,00 542,66 0,00 0,00 378,10 378,10 378,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

1676,96 

Елшанская, 18а 716,70 0,00 0,00 423,03 0,00 630,17 0,00 0,00 0,00 262,57 0,00 262,57 2295,03 

Тулайкова, 9 0,00 0,00 617,71 0,00 315,08 315,08 0,00 315,08 315,08 0,00 262,57 0,00 2140,61 

Гвардейская,  35 б 0,00 998,60 0,00 0,00 0,00 472,63 0,00 0,00 472,63 393,85 393,85 0,00 2731,56 

п. Жасминный 395,32 0,00 0,00 0,00 315,08 315,08 315,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1340,57 

1-я Прокатная, 19 0,00 0,00 0,00 211,51 0,00 0,00 157,54 157,54 0,00 0,00 0,00 131,28 657,88 

Итого по годам   25180,51 25664,94 27635,94 26996,51 20483,80 19679,72 17640,74 17546,21 17294,15 14103,27 14080,29 13817,73 240123,81 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 
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Приложение 9.2 

Прогноз прироста отпуска тепловой энергии по источникам города на нужды Отопление+ГВС, Гкал 

Район Источник 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. Итого: 

Итого МКД+ОДС по 
районам 

Волжский 11072,93 23409,61 12426,57 18719,82 13280,23 10545,57 8773,85 8279,62 7686,54 6405,45 6405,45 6405,45 133411,12 

Заводской 30401,48 25814,30 24807,43 11807,88 8069,08 11138,72 10150,26 10150,26 10150,26 8308,96 8159,38 8159,38 167117,37 

Кировский 16883,30 11247,57 32271,76 29791,25 27244,86 25391,43 25663,85 26355,77 25169,61 20150,96 20150,96 20150,96 280472,27 

Ленинский 16831,73 13538,26 23273,98 24482,06 21991,19 19834,28 16055,19 15560,96 16549,42 13641,60 13641,60 12817,88 208218,16 

Октябрьский 4915,42 7102,30 1641,18 3038,00 0,00 269,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16966,15 

Фрунзенский 3709,79 3151,99 0,00 3709,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10571,56 

Итого МКД+ОДС по 

источникам 

ТЭЦ-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТЭЦ-2 25074,76 22430,63 18212,21 7476,03 6411,13 11138,72 10150,26 10150,26 10150,26 8308,96 8159,38 8159,38 145821,96 

ТЭЦ-5 35442,29 25926,08 60589,05 60895,24 54911,64 43850,42 44364,42 44562,12 44562,12 36161,79 36161,79 36161,79 523588,75 

ГРЭС 7028,81 9734,79 0,00 0,00 0,00 2107,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18871,39 

НК-ЖК НСГ 3760,11 7520,23 3760,11 7520,23 5627,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28188,39 

НК-п. ЦДК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2965,39 2965,39 2965,39 2372,31 1976,93 1976,93 1976,93 17199,25 

НК-16300 2747,54 0,00 2845,81 2845,81 1657,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10097,10 

НК-16400 1093,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1093,15 

НК-16500 0,00 1779,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1779,21 

НК-16600 0,00 0,00 1641,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1641,18 

НК-16700 3709,79 0,00 0,00 3709,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7419,58 

НК-16800 0,00 2596,36 0,00 2596,36 0,00 494,23 494,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6181,19 

НК-16900 0,00 3151,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3151,99 

НК-17100 0,00 1585,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1585,04 

НК-17200 0,00 3038,00 0,00 3038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6075,99 

НК-3-й Артельный пр., 
13 

0,00 3383,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3383,67 

 4-я Нагорная, 32 №1 1486,04 0,00 3749,41 1486,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6721,50 

Новая котельная ЖК п. 
Мирный 

0,00 0,00 1694,41 0,00 0,00 1186,16 1186,16 1186,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
5252,87 

Елшанская, 18а 2237,81 0,00 0,00 1320,87 0,00 1976,93 0,00 0,00 0,00 823,72 0,00 823,72 7183,04 

Тулайкова, 9 0,00 0,00 1928,73 0,00 988,46 988,46 0,00 988,46 988,46 0,00 823,72 0,00 6706,30 

Гвардейская,  35 б 0,00 3118,04 0,00 0,00 0,00 1482,69 0,00 0,00 1482,69 1235,58 1235,58 0,00 8554,58 

п. Жасминный 1234,35 0,00 0,00 0,00 988,46 988,46 988,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4199,74 

1-я Прокатная, 19 0,00 0,00 0,00 660,43 0,00 0,00 494,23 494,23 0,00 0,00 0,00 411,86 2060,76 

Итого по годам   83814,64 84264,03 94420,92 91548,79 70585,36 67179,25 60643,15 60346,61 59555,84 48506,98 48357,39 47533,67 816756,63 

Примечание: с 2027 г. ГРЭС – сети ГРЭС переключенные к источнику ТЭЦ-5 
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Приложение 9.2 

Прогноз прироста жилой площади и нагрузки ИЖС по городу Саратов 

Район 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. Итого: 

Волжский 115000 115000 115000 115000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1420000 

Заводской 36000 36000 36000 36000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 464000 

Кировский 30000 30000 30000 30000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 376000 

Ленинский 40700 40700 40700 40700 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 482800 

Октябрьский 12900 12900 12900 12900 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 163600 

Фрунзенский 9300 9300 9300 9300 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 117200 

Итого по годам 243900 243900 243900 243900 256000 256000 256000 256000 256000 256000 256000 256000 3023600 
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Приложение 10.1 

Обоснование по строительству новых котельных 

№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
реализации 

Суммарные 
кап. 

вложения, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 
проекта 

внутри 
группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
2025-2030 

1 ЭИ 01 204 01 СП НК-16100 

Строительство новой 
отдельно стоящей 
котельной на 10 

домов ЖК НСГ 
(объект вне зоны 

действия 
централизованного 

теплоснабжения). 
Решение 

застройщика 

2018-2022 177 194 177 194 0 0 0 0 0 0 

2 ЭИ 01 205 02 СП НК-16200 

Строительство новой 
отдельно стоящей 

котельной на один 
дом  п. Мирный, ул. 

1-я Благодатная 
(объект вне зоны 

действия 
централизованного 
теплоснабжения). 

Решение 

застройщика 

2020-2024 18 909 18 909 0 0 0 0 0 0 

3 ЭИ 01 206 03 СП НК-16300 

Строительство новой 
отдельно стоящей 
котельной на три 

дома по ул. 

Чернышевского Н.Г., 
42 (зона действия 

ТЭЦ-1, где 

отсутствуют резервы 
мощности). Решение 

застройщика  

2019-2022 78 153 78 153 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
реализации 

Суммарные 
кап. 

вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 
группы 

номер 
группы 
проекта 

Код 
СТС 

Номер 

проекта 
внутри 
группы 

Источник 
инвестиций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

2025-2030 

4 ЭИ 01 207 04 СП НК-16400 

Строительство новой 
крышной котельной  

на один дом ул. 
Верхняя (зона 

действия ТЭЦ-1, где 
отсутствуют резервы 

мощности). Решение 
застройщика 

2019 2 781 2 781 0 0 0 0 0 0 

5 ЭИ 01 208 05 СП НК-16500 

Строительство новой 
крышной котельной  
на один дом ул. им. 

Мичурина И.В., 45/1 
(зона действия ГРЭС, 

где отсутствуют 

резервы мощности). 
Решение 

застройщика 

2020 6 724  0 6 724 0 0 0 0 0 

6 ЭИ 01 209 06 СП НК-16600 

Строительство новой 
крышной котельной  

на один дом ул. им. 
Сакко и Ванцетти, д. 
№ 31, д. № 27 (зона 
действия ГРЭС, где 

отсутствуют резервы 
мощности). Решение 

застройщика 

2021 6 200  0  0  6 200 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

7 ЭИ 01 210 07 СП НК-16700 

Строительство новой 
крышной котельной  

на один дом  ул. 
Шелковичная, б/н 
(объект вне зоны 

действия 

централизованного 
теплоснабжения). 

Решение 
застройщика 

2019-2020 28 030  0 28 030 0 0 0 0 0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
реализации 

Суммарные 
кап. 

вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 
группы 

номер 
группы 
проекта 

Код 
СТС 

Номер 

проекта 
внутри 
группы 

Источник 
инвестиций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

2025-2030 

8 ЭИ 01 211 08 СП НК-16800 

Строительство новой 
крышной котельной 

на один дом ул. им. 
Рамаева (зона 

действия ГРЭС, где 
отсутствуют резервы 

мощности). Решение 
застройщика 

2019 19 617 19 617 0  0 0 0 0 0 

9 ЭИ 01 212 09 СП НК-16900 

Строительство новой 
крышной котельной  
на один дом  13-й 

Шелковичный 
проезд, 13 (объект 
вне зоны действия 

централизованного 
теплоснабжения). 

Решение 
застройщика 

2020 11 907 0  11 907 0 0 0 0 0 

10 ЭИ 01 213 10 СП НК-17100 

Строительство новой 

крышной котельной  
на один дом 2-й 

Мельничный проезд 
стр.2 (зона действия 

ТЭЦ-1, где 
отсутствуют резервы 
мощности). Решение 

застройщика 

2020 5 986  0 5 986 0 0 0 0 0 

11 ЭИ 01 214 11 СП НК-17200 

Строительство новой 

отдельно стоящей 
котельной на два 

дома Чернышевского 
Н.Г., 108 (зона 

действия ГРЭС, где 
отсутствуют резервы 
мощности). Решение 

застройщика 

2019-2021 22 955 0  22 955 0 0 0 0 0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование 
источника 

Наименование 
мероприятия 

Год 
реализации 

Суммарные 
кап. 

вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 
группы 

номер 
группы 
проекта 

Код 
СТС 

Номер 

проекта 
внутри 
группы 

Источник 
инвестиций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

2025-2030 

12 ЭИ 01 215 12 СП НК-17300 

Строительство новой 
крышной котельной  

на один дом НК-3-й 
Артельный пр., 13 
(объект вне зоны 

действия 

централизованного 
теплоснабжения). 

Решение 

застройщика 

2019 12 785 12 785 0  0 0 0 0 0 

13 ЭИ 01 216 13 СП НК-17400 

Строительство новой 

отдельно стоящей 
котельной на ЖК п. 

ЦДК (объект вне 

зоны действия 
централизованного 
теплоснабжения). 

Дальняя 

перспектива. 
Решение 

застройщика 

2029 248 840 0   0 0 0 0 0 248840 

Итого 
по 

группе 

ЭИ 01 - - СП - 

Строительство 
новых котельных в 

целях подключения 
перспективных 
потребителей 

(отдельно стоящие 

и крышные 
котельные 

изолированные от 
ЦСТ) 

- 640 081 309 439 75 602 6 200 
 

0  
0 

 
0 

 

248840,0 
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Приложение 10.2 

Сводные данные по обоснованию мероприятий по источникам с комбинированной выработкой 

№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование 

источника 
Наименование мероприятия  

Год 

реализации 

Суммарные 

кап.вложения, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 
группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2030 

1 ЭИ 02 02 01 АМ ГРЭС 
Техперевооружение 

газопровода СарГРЭС с 

отказом от мазутного хозяйства 

2019 10706 10706 0 0 0 0 

 

0 0 

2 ЭИ 02 02 02 СС ГРЭС 

Техперевооружение 

оборудования котельного 

отделения СарГРЭС с 

установкой охладителя 
непрерывной продувки  

2020 895 0  895  0 0  0 

 

0 0 

3 ЭИ 02 01 03 СС ТЭЦ-2 

Реконструкция Саратовской 

ТЭЦ-2 с установкой 
водогрейного котла 

2019 265095 265095    0 0  0 0 0 

4 ЭИ 02 01 04 СС ТЭЦ-2 

Техперевооружение бойлерной 
установки ТГ-5 с заменой 4БО-

1, 4БО-2 и изменение схемы 

теплофикации на Сар. ТЭЦ-2 

2020 27000  0 27000  0 0  0 0 0 

5 ЭИ 02 01 05 СС ТЭЦ-2 

Техперевооружение КА-11 с 

заменой водяного экономайзера 

на экономайзер оребренного 
типа на Саратовской ТЭЦ-2 

2019 12273 12273 0   0 0  0 0 0 

6 ЭИ 02 01 06 СС ТЭЦ-2 

Техническое перевооружение 

КА ст. №7 с заменой ТВП и 
металлических газоходов на 

Саратовской ТЭЦ-2 

2020 9000  0 9000  0 0  0 0 0 

7 ЭИ 02 02 07 СС ТЭЦ-5 

Техническое перевооружение 

ТГ ст. №4 Саратовской ТЭЦ-5 с 

установкой запорно-

регулирующего клапана БЗРК 

2020 19779  0 19779  0 0  0 0 0 

8 ЭИ 02 02 08 СС ТЭЦ-5 

Замена КПП 2,4 ступени 

котлоагрегата ст. №3 

Саратовской ТЭЦ-5 

2019 63500 63500  0  0 0  0 0 0 

9 ЭИ 02 02 09 СС ТЭЦ-2 

Техническое перевооружение 

котлоагрегата ст. № 11 с 
заменой набивки "холодного", 

"горячего" слоев РВП на 

интенсифицированную  

2020 21835 0 21835  0 0  0 0 0 

10 ЭИ 02 01 10 СС ТЭЦ-1 

Замещение тепловой нагрузки 

ТЭЦ-1 водогрейной котельной 

мощностью 100 Гкал/час в 
2020-2021 гг. 

2019-2020 344920 18670 326250  0 0  0 0 0 

11 ЭИ 02 01 11 СС ТЭЦ-2 

Техперевоооружение 

подпиточной установки с 
ликвидацией Д-3 ТЭЦ-2 

2020 1914 0 1914  0 0  0 0 0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование 
источника 

Наименование мероприятия  
Год 

реализации 

Суммарные 

кап.вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 

группы 
проекта 

Код 

СТС 

Номер 
проекта 

внутри 

группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2030 

12 ЭИ 02 01 12 СС ТЭЦ-2 

Реконструкция ХВО 

Саратовской ТЭЦ-2 с 

применением противоточных 
ионных технологий 

2020 110320  0 110320  0 0  0 0 0 

13 ЭИ 02 02 13 СС ТЭЦ-5 

Комплексная химическая 

очистка водогрейных котлов 
ТЭЦ-5 

2026 84000  0 0  0 0   0 0  84000  

Итого по 

группам 
ТС 02 - - СС ТЭЦ и ГРЭС - 2018-2023 971237 370244 516993 0 0 0  0 84000 
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Приложение 10.3 

Мероприятия по переводу котельных на городские ТЭЦ 

№ 
п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  
Год 

реализа
ции 

Суммарные 
кап.вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

номер 
проекта 

внутри 
группы 

источ
ник 

инвес
тиций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2030 

1 ТС 02 15 01 СС 
Котельная пр. 50 лет Октября, 83. Перевод 

на сети ТЭЦ-5  
2020 5000 0 5000 0 0 0 0 0 

2 ТС 02 15 02 СС 
Котельная  пр. 50 лет Октября, 85б. 

Перевод на сети ТЭЦ-5  
2020 12500 0 12500 0 0 0 0 0 

3 ТС 02 89 03 СС 
Котельная ул. Б. Садовая,54. Перевод на 

сети ТЭЦ-2 
2020 7200 0 7200 0 0 0 0 0 

4 ТС 02 61 04 СС 
Котельная Геофизический пр. б/н (п. 

Пугач-й). Перевод на сети ТЭЦ-5 
2020 35000 0 35000 0 0 0 0 0 

5 ТС 02 23 05 СС 
Котельная ул. Ломоносова, 20. Перевод на 

сети ТЭЦ-5 
2020 10000 0 10000 0 0 0 0 0 

6 ТС 02 14 06 СС 
Котельная ул. Мира, 7б. Перевод на сети 

ТЭЦ-5 
2020 35000 0 35000 0 0 0 0 0 

7 ТС 02 124 07 СС 
Котельная ул. Н-Астраханская,14. Перевод 

на сети ТЭЦ-2  
2020 10000 0 10000 0 0 0 0 0 

8 ТС 02 128 08 СС 
Котельная ул. Огородная,186. Перевод на 

сети ТЭЦ-2 
2020 17000 0 17000 0 0 0 0 0 

9 ТС 02 108 09 СС 
Котельная  ул. Огородная,196. Перевод на 

сети ТЭЦ-2  
2020 2500 0 2500 0 0 0 0 0 

10 ТС 02 115 10 СС 
Котельная ул. Огородная,91. Перевод на 

сети ТЭЦ-2 
2020 17700 0 17700 0 0 0 0 0 

11 ТС 02 3 11 СС 
Котельная ул. Тверская , 40. Перевод на 

сети ТЭЦ-5   
2020 3500 0 3500 0 0 0 0 0 

12 ТС 02 28 12 СС 
Котельная ул. Тулайкова, 9. Перевод на 

сети ТЭЦ-5 
2020 15000 0 15000 0 0 0 0 0 

13 ТС 02 114 13 СС 
Котельная ул. Южная,38. Перевод на сети 

ТЭЦ-2 
2020 8000 0 8000 0 0 0 0 0 

14 ТС 02 125 14 СС 
Котельная ул. Южная,38/40. Перевод на 

сети ТЭЦ-2 
2020 7500 0 7500 0 0 0 0 0 

15 ТС 02 100 15 СС 
Котельная пер. Мирный, 25. Перевод на 

сети ТЭЦ-5  
2019 

59330 59330 
 

0  
0 0 0 0 0 

16 ТС 02 41 16 СС 
Котельная пр.50 лет Октября, 1. Перевод 

на сети ТЭЦ-5  
2019 

17 ТС 02 87 17 СС 
Котельная ул. 2-я Садовая, 11. Перевод на 

сети ТЭЦ-5  
2019 

18 ТС 02 43 18 СС 
Котельная ул. Цветочная 26/32. Перевод 

на сети ТЭЦ-5 
2019 



324 

 

 

№ 
п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  
Год 

реализа

ции 

Суммарные 
кап.вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 
группы 

номер 
группы 
проекта 

Код 
СТС 

номер 

проекта 
внутри 
группы 

источ

ник 
инвес
тиций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-
2030 

19 ТС 02 33 19 СС 
Котельная ул. Тархова/ул. Чехова. 

Перевод на сети ТЭЦ-5 
2019 

20 ТС 02 25 20 СС 
Котельная ул. Тулайкова, 12. Перевод на 

сети ТЭЦ-5 
2019 

21 ТС 02 63 21 СС 
Котельная ул. Малая Горная, 2. Перевод 

на сети ТЭЦ-5 
2019 

22 ТС 02 20 22 СС 
Котельная пр. 50 лет Октября, 57б. 

Перевод на сети ТЭЦ-5 
2019 

23 ТС 02 б/н 23 СС 
Котельная пр. 50 лет Октября, 128/132. 

Перевод на сети ТЭЦ-5 
2020 36200 0 36200 0 0 0 0 0 

24 ТС 02 б/н 24 СС 
Котельная ул. Б. Садовая.162. Перевод на 

сети ТЭЦ-5 
2020 12400 0 12400 0 0 0 0 0 

25 ТС 02 б/н 25 СС Перевод на сети ТЭЦ-5. Иподромная, 24 2020 58490 0 58490 0 0 0 0 0 

Итого 

по 
группе 

ТС 02 б/н - СС 
Перевод нагрузок котельных на сети 

ТЭЦ 
- 352320 59330 292990 0 0 0 0 0 
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Приложение 10.4 

Мероприятия, направленные на оптимизацию выработки тепловой энергии на котельных 

№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование источника 
Наименование 

мероприятия 

Год 

реализации 

Суммарные 
кап.вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 
группы 

номер 

группы 

проекта 

Код 
СТС 

Номер 

проекта 
внутри 

группы 

Источник 
инвестиций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-
2030 

1 ЭИ 03 7 01 СС Котельная 1-я Прокатная ,19 БМК 2021 20500 0 0 20500 0 0 0 0 

2 ЭИ 03 91 02 СС Котельная 2-я Силикатная,77 КШТ 2019 4000 4000 0 0 0 0 0 0 

3 ЭИ 03 174 03 СС 
Котельная 3-й Московский 

пр.,№1 
Автоматизация 2020 15700 0 15700 0 0 0 0 0 

4 ЭИ 03 123 04 СС Котельная 4-я Нагорная,32 № 1 БМК 2021 20500 0 0 20500 0 0 0 0 

5 ЭИ 03 19 05 СС Котельная 5 Дачная Автоматизация 2020 5500 0 5500 0 0 0 0 0 

7 ЭИ 03 26 07 СС Котельная 9-я Дачная Автоматизация 2020 8080 0 8080 0 0 0 0 0 

8 ЭИ 03 82 08 СС Котельная Б. Горная,1 КШТ 2019 5729 5729 0 0 0 0 0 0 

9 ЭИ 03 53 09 СС Котельная Б. Горная,341 КШТ 2019 3917 3917 0 0 0 0 0 0 

10 ЭИ 03 22 10 СС Котельная Бережная, 4 Автоматизация 2021 47000 0 0 47000 0 0 0 0 

11 ЭИ 03 32 11 СС Котельная Буровая, 24 Автоматизация 2020 33870 0 33870 0 0 0 0 0 

15 ЭИ 03 77 15 СС Котельная Затонская,29 КШТ 2019 4584 4584 0 0 0 0 0 0 

16 ЭИ 03 96 16 СС Котельная К. Маркса, 9/19 Автоматизация 2020 16700 0 16700 0 0 0 0 0 

17 ЭИ 03 109 17 СС Котельная Карьерная,5 Автоматизация 2020 4000 0 4000 0 0 0 0 0 

18 ЭИ 03 6 18 СС Котельная Крылова ,1 Автоматизация 2020 5000 0 5000 0 0 0 0 0 

19 ЭИ 03 76 19 СС Котельная Кутякова,22 КШТ 2019 3365 3365 0 0 0 0 0 0 

20 ЭИ 03 21 20 СС Котельная М.Елшанская, 18а Автоматизация 2020 23600 0 23600 0 0 0 0 0 

21 ЭИ 03 113 21 СС Котельная Новая 9 Линия,14 КШТ 2019 3156 3156 0 0 0 0 0 0 

22 ЭИ 03 112 22 СС Котельная Новая 9 Линия,2 КШТ 2019 3791 3791 0 0 0 0 0 0 

23 ЭИ 03 110 23 СС Котельная Новая 9 Линия,28 КШТ 2019 3422 3422 0 0 0 0 0 0 

25 ЭИ 03 75 25 СС 
Котельная ОПХ Волга пос. 

Зональный 
БМК 2021 4500 0 0 4500 0 0 0 0 

26 ЭИ 03 17 26 СС Котельная п. Дачный БМК 2021 20500 0 0 20500 0 0 0 0 

27 ЭИ 03 16 27 СС Котельная п. Жасминный БМК 2021 35000 0 0 35000 0 0 0 0 

28 ЭИ 03 13 28 СС Котельная Панфилова, 17 БМК 2021 74000 0 0 74000 0 0 0 0 

29 ЭИ 03 86 29 СС 
Котельная 

Политехническая,114 
Автоматизация 2021 12500 0 0 12500 0 0 0 0 

30 ЭИ 03 39 30 СС Котельная Ст. Разина,52 КШТ 2019 3181 3181 0 0 0 0 0 0 

31 ЭИ 03 12 31 СС Котельная Студеная, 13 Автоматизация 2021 76300 0 0 76300 0 0 0 0 

32 ЭИ 03 58 32 СС 
Котельная 1-Придорожный 

пр.,3 
КШТ 2019 3210 3210 0 0 0 0 0 0 

33 ЭИ 03 93 33 СС Котельная 2-я Садовая.142 КШТ 2019 5520 5520 0 0 0 0 0 0 

34 ЭИ 03 111 34 СС 
Котельная 3-й Артельный 

пр.,13 
КШТ 2019 4280 4280 0 0 0 0 0 0 

35 ЭИ 03 56 35 СС Котельная Аткарская,31 КШТ 2019 5000 5000 0 0 0 0 0 0 

36 ЭИ 03 57 36 СС Котельная Аткарская,37 КШТ 2019 5340 5340 0 0 0 0 0 0 

37 ЭИ 03 64 37 СС Котельная Б. Горная,137 КШТ 2019 2610 2610 0 0 0 0 0 0 

38 ЭИ 03 24 38 СС Котельная Гвардейская, 40 КШТ 2019 4280 4280 0 0 0 0 0 0 

39 ЭИ 03 44 39 СС 
Котельная Городская,44 

(Танкистов,98) 
КШТ 2019 5340 5340 0 0 0 0 0 0 

40 ЭИ 03 46 40 СС 
Котельная Городская,45 

(Танкистов,101) 
КШТ 2019 3210 3210 0 0 0 0 0 0 

41 ЭИ 03 54 41 СС Котельная Дружная,31 КШТ 2019 3210 3210 0 0 0 0 0 0 

42 ЭИ 03 95 42 СС Котельная Клочкова,22 КШТ 2019 3210 3210 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование источника 
Наименование 

мероприятия 

Год 

реализации 

Суммарные 

кап.вложения, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 

группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2030 

43 ЭИ 03 42 43 СС Котельная Крайняя,125 КШТ 2019 3210 3210 0 0 0 0 0 0 

44 ЭИ 03 40 44 СС Котельная Кутякова,146 КШТ 2019 2150 2150 0 0 0 0 0 0 

45 ЭИ 03 60 45 СС Котельная М. Горького, 91 КШТ 2019 2150 2150 0 0 0 0 0 0 

46 ЭИ 03 47 46 СС Котельная Московская,132 КШТ 2019 2150 2150 0 0 0 0 0 0 

47 ЭИ 03 78 47 СС Котельная Московская,47 КШТ 2019 5340 5340 0 0 0 0 0 0 

48 ЭИ 03 69 48 СС Котельная Московская,56 КШТ 2019 1923 1923 0 0 0 0 0 0 

49 ЭИ 03 35 49 СС Котельная Московская,85 КШТ 2019 2150 2150 0 0 0 0 0 0 

50 ЭИ 03 36 50 СС Котельная Московская,90 КШТ 2019 6340 6340 0 0 0 0 0 0 

51 ЭИ 03 37 51 СС Котельная Московская,96 КШТ 2019 2150 2150 0 0 0 0 0 0 

52 ЭИ 03 66 52 СС Котельная Мясницкая,107 КШТ 2019 2150 2150 0 0 0 0 0 0 

53 ЭИ 03 81 53 СС Котельная Мясницкая,39 КШТ 2019 2858 2858 0 0 0 0 0 0 

54 ЭИ 03 92 54 СС Котельная Новоузенская,147 КШТ 2019 3210 3210 0 0 0 0 0 0 

55 ЭИ 03 108 55 СС Котельная Огородная,19 КШТ 2019 5520 5520 0 0 0 0 0 0 

56 ЭИ 03 55 56 СС Котельная Отрядная,9 КШТ 2019 3210 3210 0 0 0 0 0 0 

57 ЭИ 03 68 57 СС Котельная Первомайская,63 КШТ 2019 2150 2150 0 0 0 0 0 0 

58 ЭИ 03 71 58 СС Котельная Соборная,44 КШТ 2019 1610 1610 0 0 0 0 0 0 

59 ЭИ 03 67 59 СС Котельная Челюскинцев,84 КШТ 2019 3210 3210 0 0 0 0 0 0 

60 ЭИ 03 29 60 СС Котельная Черниговская, 184 КШТ 2019 1610 1610 0 0 0 0 0 0 

61 ЭИ 03 88 61 СС Котельная Шевченко,50 КШТ 2019 3210 3210 0 0 0 0 0 0 

62 ЭИ 03 27 62 СС Котельная Широкая, 34 КШТ 2019 5340 5340 0 0 0 0 0 0 

63 ЭИ 03 13 63 АМ Котельная, Панфилова, 17 

Тех.перевооружение 

оборудования 
пробоотборными точками с 

охлаждением 

2019 831,99 831,99 0 0 0 0 0 0 

64 ЭИ 03 12 64 АМ Котельная, Студеная, 13 

Тех.перевооружение 
оборудования 

пробоотборными точками с 

охлаждением 

2019 729,862 729,862 0 0 0 0 0 0 

65 ЭИ 03 22 65 АМ Котельная, Бережная, 4 

Тех.перевооружение 

оборудования 

пробоотборными точками с 
охлаждением 

2019 524,712 524,712 0 0 0 0 0 0 

66 ЭИ 03 18 66 АМ Котельная, Ипподромная, 24 

Тех.перевооружение 
оборудования 

пробоотборными точками с 

охлаждением 

2021 438,714 0 0 438,714 0 0 0 0 

67 ЭИ 03 77 67 АМ Котельная, Б.Затонская, 29 
Тех.перевооружение ГИО 

(ПИР-2020 г., СМР-2021 г.) 
2020-2021 496 0 80 416 0 0 0 0 

68 ЭИ 03 7 68 АМ Котельная, 1-я Прокатная, 19 
Тех.перевооружение ГИО 

(ПИР-2020 г., СМР-2021 г.) 
2020-2021 496 0 80 416 0 0 0 0 

69 ЭИ 03 85 69 АМ 
Котельная, 3-й Масленников 

проезд 
Тех.перевооружение ГИО 

(ПИР-2020 г., СМР-2021 г.) 
2020-2021 496 0 80 416 0 0 0 0 

70 ЭИ 03 34 70 АМ Котельная, Гвардейская, 35Б 
Тех.перевооружение ГИО 

(ПИР-2020 г., СМР-2021 г.) 
2020-2021 496 0 80 416 0 0 0 0 

71 ЭИ 03 64 71 АМ Котельная, Б.Горная, 137 
Тех.перевооружение ГИО 

(ПИР-2020 г., СМР-2021 г.) 
2020-2021 496 0 80 416 0 0 0 0 

72 ЭИ 03 28 72 АМ Котельная, Тулайкова, 9 
Тех.перевооружение ГИО 

(ПИР-2020 г., СМР-2021 г.) 
2020-2021 496 0 80 416 0 0 0 0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование источника 
Наименование 

мероприятия 

Год 

реализации 

Суммарные 

кап.вложения, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 

группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2030 

73 ЭИ 03 14 73 АМ Котельная, Мира, 7б 

Тех.перевооружение 

оборудования 
пробоотборными точками с 

охлаждением 

2021 900 0 0 900 0 0 0 0 

74 ЭИ 04 б/н 74 КС - 

Тех. перевооружение 
помещений котельных в 

рамках Концессионного 

соглашения 

2019-2043 44821 0 1197 7542 9363 6363 868 19489 

75 ЭИ 04 б/н 75 КС - 

Тех. перевооружение 

оборудования котельных в 

рамках Концессионного 
соглашения 

2019-2029 249788 0 26069 26638 32820 28923 30764 104573 

Итого 
по 

группам 

ЭИ - б/н - СС - Автоматизация - 248250 0 112450 135800 0 0 0 0 

Итого 
по 

группам 

ЭИ - б/н - СС - БМК  175000 0 0 175000 0 0 0 0 

Итого 

по 

группам 

ЭИ - б/н - СС - КШТ - 141996 141996 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по 

группам 

ЭИ - б/н - АМ - Тех.перевооружение - 
 

6402  
2087 480 3835 0 0 0 0 

Итого 

по 

группам 

ЭИ - б/н - КС - 

Тех.перевооружение в 

рамках Концессионного 

соглашения 

- 294609 0 27266 34180 42183 35286 31632 124062 

Итого 

по 

группам 

ЭИ - б/н - КС - 
Итого по котельным без 

Концессии 
- 571647 144083 112930 314635 0 0 0 0 

Итого 

по 
группам 

ЭИ - - - - - 
Итого по котельным с 

Концессией 
- 866256 144083 140196 348815 42183 35286 31632 124062 
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Приложение 10.5 

Мероприятия по строительству тепловых сетей с целью подключения перспективных потребителей 

№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  

Год 

реал

изац
ии 

Сумма
рные 

кап.вло

жения, 
тыс. 

руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 
группы 

номер 

группы 

проекта 

Код 
СТС 

Номер 

проекта 
внутри 

группы 

Источн

ик 
инвест

иций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

1 ТС 01 01 01 ПП 

Строительство участков ТС 2Ду200-
100мм от ТК -115/23 до  жилых домов 

№ 40-43 пл. им. Орджоникидзе Г.К, 

(ООО "Пересление")  

2019 3277 3277 0 0  0  0  0  0  

2 ТС 01 01 02 ПП 

Строительство участка ТС 2Ду100мм от 

УТ-265.3 ТМ-2 от Саратовской ТЭЦ-2 

до жилых домов по 5-мы Динамовскому 
проезду,16 в Заводском районе г. 

Саратова (ООО 

"Волгоспецстроймонтаж") 

2019 6608 6608 0 0  0  0  0  0  

3 ТС 01 01 03 ПП 

Строительство участка ТС 2Ду125мм 

L≈100м (проезд Ново-Крекингский, 

д.6А)  от У-3 от ВКС 2Ду150мм, 

подключенной от ТК-1012 ТМ№1 от 
СарТЭЦ-2. Техническое 

перевооружение участка теплотрассы от 

ТК-1012 до У-3 

2019 3963 3963 0 0  0  0  0  0  

4 ТС 01 02 04 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

от ТК-320/31 (проект) до жилого дома 

№ 4 (по генплану) Ильинская площадь, 
5 (АО"Шэлдом") 

2019 3263 3263 0 0  0  0  0  0  

5 ТС 01 02 05 ПП 

Строительство участков тепловых сетей 

от У-5906 ТМ-5 Саратовской ТЭЦ-5 до 
жилого дома стр.№5 ул. Краевая, 31(АО 

"Шэлдом")  

2019 1428 1428 0 0  0  0  0  0  

6 ТС 01 01 06 ПП 

Строительство нового участка ТС 

L=65м 2Ду80мм от границы инженерно-

технических сетей дома до 

проектируемого ввода теплотрассы в 
жилой дом №1 (1-я очередь 

строительства) Д=150мм, 

подключаемый от НО на участке 

теплотрассы 2Д=300мм по 2-му 
Совхозному проезду от УТ-435 до УТ-

436 от ТМ №4 от  Саратовской ТЭЦ-2  

2019 1149 1149 0 0  0  0  0  0  

7 ТС 01 02 07 ПП 

Строительство участка тепловых сетей  

до жилого дома №9 (по генплану) по ул. 

Романтиков 

2019 4055 4055 0 0  0  0  0  0  

8 ТС 01 02 08 ПП 

Строительство участка тепловых сетей  

до жилого дома №2 (по генплану) по ул. 

Романтиков з/у №48а 

2019 772 772 0 0  0  0  0  0  
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  

Год 
реал

изац

ии 

Сумма

рные 
кап.вло

жения, 

тыс. 

руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 

группы 

Источн

ик 

инвест

иций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

9 ТС 01 01 09 ПП 

Строительство участков ТС 2Ду200-

100мм от УТ-131-УТ-132 на ТМ-1 от 
СарТЭЦ-2 до жилых домов №№ 4- 8 

(ЖСК "Радуга")  

2019 7082 7082 0 0  0  0  0  0  

10 ТС 01 01 10 ПП 
Строительство участка ТС от ТК-282/1 
жилых домов № 1, 2, 3 (ООО "Зодчий") 

2019 2346 2346 0 0  0  0  0  0  

15 ТС 01 21 15 СС 

Строительство трассы от блочно-
модульной котельной ул. Малая 

Елшанская, 18А до многоквартирного 

дома по адресу: г. Саратов, ул. 

Московское шоссе, д.2 

2020 5000 0 5000 0 0  0  0  0  

17 ТС 01 21 17 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ш. Московское, 2 

2019 1480 1480 0  0 0  0  0  0  

18 ТС 01 02 18 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул.2-й проезд 

Блинова, 8а 

2019 657 657  0 0 0  0  0  0  

19 ТС 01 02 19 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. им. 

Чернышевского Н.Г. 

2020 1313 0 1313 0 0  0  0  0  

20 ТС 01 02 20 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул. им. 

Чернышевского Н.Г. 

2020 1313 0 1313 0 0  0  0  0  

22 ТС 01 01 22 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул. им. Маркина 

Н.Г. 

2020 5181 0 5181 0 0  0  0  0  

25 ТС 01 02 25 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. им. Зарубина 

В.С.. 

2020 1313 0 1313 0 0  0  0  0  

26 ТС 01 02 26 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. им. Зарубина 
В.С. 

2020 1313 0 1313 0 0  0  0  0  

27 ТС 01 02 27 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул. им. Блинова 

Ф.А. 

2020 3314 0 3314 0 0  0  0  0  

28 ТС 01 02 28 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. им. Блинова 

Ф.А. 

2021 3314 0 0 3314 0 0  0  0  

29 ТС 01 02 29 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул. им. Блинова 

Ф.А. 

2021 3314 0 0 3314 0 0  0  0  
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  

Год 
реал

изац

ии 

Сумма

рные 
кап.вло

жения, 

тыс. 

руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 

группы 

Источн

ик 

инвест

иций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

30 ТС 01 02 30 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул. им. Блинова 

Ф.А. 

2020 3314 0 3314 0 0  0  0  0  

31 ТС 01 02 31 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. 

Топольчанская ЖД№12 

2021 3701 0 0  3701 0 0  0  0  

34 ТС 01 02 34 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. Лунная 

2020 2209 0 2209 0 0  0  0  0  

35 ТС 01 02 35 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. Лунная 

2021 1313 0  0 1313 0 0  0  0  

36 ТС 01 02 36 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул. Лунная 

2020 1313 0 1313 0 0  0  0  0  

37 ТС 01 02 37 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул. Лунная 

2020 1480 0 1480 0 0  0  0  0  

39 ТС 01 02 39 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. Большая 

Казачья, д.110а 

2022 755 0 0 0 755 0 0  0  

40 ТС 01 02 40 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул.  им. Михаила 
Булгакова, 8 

2022 14804 0 0 0 14804 0 0  0  

41 ТС 01 02 41 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул.  им. Евгения 

Долгина 

2030 27057 0 0 0 0 0 0   27057 

42 ТС 01 02 42 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул.  им. Виктора 

Аржанова 

2030 22090 0 0 0 0 0 0  22090  

45 ТС 01 02 45 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. Б. Садовая  

2028 6662 0 0 0 0 0 0  6662  

46 ТС 01 02 46 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу им. 

Чернышевского Н.Г., д. № 8 

2020 13529 0 13529 0 0 0 0  0 

47 ТС 01 123 47 ПП 
Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу Огородная,75 

2020 2626 0 2626 0 0 0 0  0 

49 ТС 01 123 49 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу Огородная, 75 

2020 2626 0 2626 0 0 0 0  0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  

Год 
реал

изац

ии 

Сумма

рные 
кап.вло

жения, 

тыс. 

руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 

группы 

Источн

ик 

инвест

иций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

52 ТС 01 02 52 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу На ул. 
Алексеевской 

2020 1480 0 1480 0 0  0  0  0  

53 ТС 01 02 53 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу На ул. 

Алексеевской 

2020 1480 0 1480 0 0  0  0  0  

56 ТС 01 01 56 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу Динамовский 5-й 

проезд, 16 стр 

2020 657 0 657 0 0  0  0  0  

57 ТС 01 02 57 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу Большая 
Затонская, д. № 12 

2020 740 0 740 0 0  0  0  0  

59 ТС 01 01 59 ПП 
Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу 2-й Азовский пр 

2024 4059 0 0 0  0  0  4059 0   

60 ТС 01 02 60 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу им. Николая 

Нишнева 

2020 9848 0 9848  0 0 0  0  0  

61 ТС 01 02 61 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу им. Кутякова 
И.С., 27 

2020 2157 0 2157 0   0 0  0  0  

63 ТС 01 02 63 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу Ограниченная 

ул. Тархова и пр-кт Героев Отечества 

2027 16250 0 0 0  0  0  0   16250 

68 ТС 01 01 68 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу Ограниченная 1-

й Прудный пр-д, и 6-й Прудный пр-д 

2023 10156 0 0 0  0  10156 0   0 

69 ТС 01 01 69 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу 1-й Азовский пр-

д 

2022 10156 0 0 0  10156 0   0 0  

70 ТС 01 01 70 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. 

Миллеровская 

2021 10156 0 0 10156 0   0  0 0  

71 ТС 01 02 71 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу 6-й Волжский 
пр-д 

2021 7402 0 0 7402 0  0   0 0  
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  

Год 
реал

изац

ии 

Сумма

рные 
кап.вло

жения, 

тыс. 

руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 

группы 

Источн

ик 

инвест

иций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

72 ТС 01 02 72 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу Ограниченная 

ул. Некрасова и ул. Комсомольская 

2026 28437 0  0  0  0  0  0  
 

28437  

73 ТС 01 02 73 ПП 

ОграниченнаСтроительство участка 
тепловых сетей в целях подключения 

нового потребителя по адресу я ул. 

Вознесенская и ул. Веселая  

2023 10823 0   0  0 0  10823 0   0 

74 ТС 01 02 74 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. Н. Нишнева 

2021 18940  0  0 18940  0  0  0  0 

75 ТС 01 02 75 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. Романтиков  

2020 2706  0 2706  0  0  0  0  0 

76 ТС 01 02 76 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул. Крайняя 

2020 2706  0 2706  0  0  0  0  0 

77 ТС 01 02 77 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу ул. Крайняя 

2028 2706  0 0   0  0  0  0 2706  

78 ТС 01 02 78 ПП 
Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. Крайняя 

2029 2706  0  0  0  0  0  0 2706  

79 ТС 01 02 79 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. 

Волгоградская 

2025 2706  0  0  0  0  0  0 2706 

80 ТС 01 02 80 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. 
Железнодорожная 

2025 4063  0  0  0  0  0  0 4063 

81 ТС 01 02 81 ПП 
Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу 2-й Казачий туп. 

2025 4063  0  0  0  0  0  0 4063 

82 ТС 01 02 82 ПП 
Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу 2-й Казачий туп. 

2028 2706  0  0  0  0  0  0  2706 

83 ТС 01 02 83 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу Ограниченная 

ул. Симбирская и ул. Соколовая 

2026 20313  0  0  0  0  0  0 
 

20313  

84 ТС 01 02 84 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу пер. Смурский 

2029 20313  0  0  0  0  0  0 20313  

85 ТС 01 02 85 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу пер. Смурский 

2030 4063  0  0  0  0  0  0 4063  

86 ТС 01 02 86 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу пер. Смурский 

2026 4063  0  0  0  0  0  0  4063 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  

Год 
реал

изац

ии 

Сумма

рные 
кап.вло

жения, 

тыс. 

руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 

группы 

Источн

ик 

инвест

иций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

87 ТС 01 02 87 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу Ограниченная 

ул. Рогожина и ул. Веселая 

2027 2706  0 0  0  0  0   0 2706  

88 ТС 01 02 88 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу Ограниченная 

ул. Рогожина и ул. Веселая 

2022 2209  0  0  0 2209  0  0 0  

89 ТС 01 02 89 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресуОграниченная ул. 
Рогожина и ул. Веселая 

2027 2209  0  0  0  0  0  0 2209  

90 ТС 01 02 90 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу Ограниченная 

ул. Малая Соляная и ул. Рогожина 

2024 6094  0  0  0  0  0 6094  0 

91 ТС 01 02 91 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу Ограниченная 

ул. Малая Соляная и ул. Рогожина 

2030 8125  0  0  0  0  0 0  8125  

92 ТС 01 02 92 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 
потребителя по адресу Ограниченная 

ул. Чернышевского и ул. Малая Горная 

2027 2706  0  0  0  0  0  0 2706  

93 ТС 01 02 93 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 
в целях подключения нового 

потребителя по адресу Ограниченная 

ул. Комсомольская и ул. Октябрьская 

2024 13529  0  0  0  0  0 13529 0  

94 ТС 01 02 94 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу ул. Техническая 

2022 2706  0  0  0 2706  0 0   0 

95 ТС 01 01 95 ПП 

Строительство участка тепловых сетей 

в целях подключения нового 

потребителя по адресу пр-кт 
Энтузиастов 

2028 4059  0  0  0 0   0  0 4059  

Итого 
по 

группе 

ТС 01 б/н - ПП Строительство новых участков ТС - 415123 36080 67617 48139 30629 20979 23681 187998 
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Приложение 10.6 

Мероприятия на тепловых сетях для перевода тепловых нагрузок ГРЭС на ТЭЦ-5 

№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 
Год 

реализации 

Суммарные 

кап.вложения, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

групп
ы 

номер 
группы 

проект
а 

Код 

СТ
С 

Номер 
проект

а 
внутри 
группы 

Источник 

инвестици
й 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2030 

1 ТС 08 02 01 СС 

Работы в рамках перевода 
нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 

Реконструкция тепловыводов 
СарТЭЦ-5 

2020-2022 140000 0 4000 76000 60000 0 0 0 

2 ТС 08 02 02 СС 

Работы в рамках перевода 
нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 

Техническое перевооружение  

участка тепловой сети по ул. 
Зарубина от ТК-5804 до ТК-
5807 L=0.505 км, 2Ду 800  (с 

2Ду 630 на 2Ду 820) 

2019-2025 176672 1114 143000 32558 0 0 0 0 

3 ТС 08 02 03 СС 

Работы в рамках перевода 

нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 
Техническое перевооружение  
участка тепловой сети от ТК-
5808 по ул. Зарубина до ТК-

5812 по ул. Радищева L=0.48 
км, 2Ду 600 (с 2Ду 530 на 2Ду 

630) 

2019-2025 129079 0 925 128154 0 0 0 0 

4 ТС 08 02 04 СС 

Работы в рамках перевода 
нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 

Техническое перевооружение  
участка тепловой сети по ул. 

Рахова от ТК-5302 до ТК-5401 
L=1.097км, 2 ДУ 600, 2Ду 700 

(с 2Ду 530 на 2 Ду 630 и с 2Ду 
630 на 2Ду720) 

2019-2025 311666 0 0 1965 145000 164701 0 0 

5 ТС 08 02 05 СС 

Работы в рамках перевода 
нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-

5.Техническое 

перевооружение  участка 
тепловой сети по ул. М. 

Горького от ТК-124/8 до ТК-
117 L=0.967 км, 2Ду 600  (с 

2Ду 530 на 2Ду 630) 

2019-2025 268038 0 0 0 0 1702 130000 136336 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 
Год 

реализации 

Суммарные 
кап.вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 
групп

ы 

номер 

группы 
проект

а 

Код 
СТ
С 

Номер 

проект
а 

внутри 
группы 

Источник 
инвестици

й 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-
2030 

6 ТС 08 02 06 СС 

Работы в рамках перевода 

нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 
Строительство участка 

тепловой сети от П-МЖК на 
ТМ до НО19 по ул. Тархова 

L=1.497 км (2 ДУ 600,2 ДУ 
500,2 ДУ 250,2 ДУ 200) 

2019-2025 360764 10883 186000 163881 0 0 0 0 

7 ТС 08 02 07 СС 

Работы в рамках перевода 
нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 

Строительство участка 

тепловой сети от точки врезки 
у ПНС-6 до ТК-5111 по 

ул.Соколовая L=0.483км (2 ДУ 
700) 

2019-2025 143763 0 0 4313 139450 0 0 0 

8 ТС 08 02 08 СС 

Работы в рамках перевода 

нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 
Строительство участка 
тепловой сети по ул. 

Астраханской от ТК-913 до 

ТК-324/16 L=0.24 (2 ДУ 400) 

2019-2025 53011 0 0 0 1590 51421 0 0 

9 ТС 08 02 09 СС 

Работы в рамках перевода 
нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 

Строительство участка 
тепловой сети от ТК-933 по 

ул. Емлютина до ТК-334/30 по 
ул. 2-я Садовая L=1.318 (2 ДУ 

400) 

2019-2025 279661 0 0 0 0 8390 92271 179000 

10 ТС 08 02 10 СС 

Работы в рамках перевода 
нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 

Строительство НС у пав.803 
по ул.Техническая, с 

установкой 4 сетевых насосов 

производительностью 2 200 
м3/ч, напором 80м. 

2024-2025 320000 0 0 0 0 0 170000 150000 

11 ТС 08 02 11 СС 

Работы в рамках перевода 
нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 
Строительство НС вблизи 

Саратовской ГРЭС, с 

установкой 3 сетевых насосов 
производительностью 800 

м3/ч, напором 55м. 

2024-2025 158824 0 0 0 0 0 1200 157624 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 
Год 

реализации 

Суммарные 
кап.вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 
групп

ы 

номер 

группы 
проект

а 

Код 
СТ
С 

Номер 

проект
а 

внутри 
группы 

Источник 
инвестици

й 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-
2030 

12 ТС 08 02 12 СС 

Работы в рамках перевода 

нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. 
Реконструкция насосной 

станции НС-6 с установкой 4 
сетевых насосов 

производительностью 1700 
м3/ч, напором 110м 

2024-2025 163287 0 0 0 0 0 1600 161687 

13 ТС 08 02 13 СС 

СарТУТС Реконструкция 
участка тепловой сети по ул. 
Кузнечная от ТК-5817 до ТК-

629 L=0.165 км, 2 Ду 500  (с 
2Ду 426 на 2Ду 530). 

2019 29749 29749 0 0 0 0 0 0 

Итого 
по 

групп

е 

ТС  б/н - СС  - 2534514 41746 333925 406871 346040 226214 395071 784647 
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Приложение 10.7 

Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности теплосети 

№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Год 

реализац
ии 

Суммарные 
кап. 

вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 
группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2030 

1 ТС 06 02 01 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

5804 в сторону до ТК-5805 с установкой 
секционирующей запорной арматуры Ду 

600мм  (доп. мероприятие по повышению 

надежности МТС) 

2019 1 300 1 300 0   0  0  0  0  0 

2 ТС 06 02 02 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

5807 в сторону до ТК-5808 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 
600мм  (доп. мероприятие по повышению 

надежности МТС) 

2019 1 650 1 650  0  0  0  0  0  0 

3 ТС 06 02 03 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

5804 в сторону до ТК-8524 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 

800мм  (доп. мероприятие по повышению 
надежности МТС) 

2019 3 700 3 700  0  0  0  0  0  0 

4 ТС 06 01 04 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от У-

209 с установкой секционирующей запорной 
арматуры Ду 700мм  (доп. мероприятие по 

повышению надежности МТС) 

2019 3 700 3 700  0  0  0  0  0  0 

5 ТС 06 01 05 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от У-

137 в сторону до У-136 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 

700мм  (доп. мероприятие по повышению 
надежности МТС) 

2019 3 700 3 700  0  0  0  0  0  0 

6 ТС 06 01 06 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от 
П1А в сторону до ТК-133 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 

1200мм  (доп. мероприятие по повышению 

надежности МТС) 

2019 4 700 4 700  0  0  0  0  0  0 

7 ТС 06 02 07 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от У-

107 в сторону до ТК-106 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 
1200мм  (доп. мероприятие по повышению 

надежности МТС) 

2019 8 813 8 813  0  0  0  0  0  0 

8 ТС 06 01 08 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от У-

807 с установкой секционирующей запорной 

арматуры Ду 1200мм  (доп. мероприятие по 

повышению надежности МТС) 

2019 4 700 4 700  0  0  0  0  0  0 

9 ТС 06 б/н 09 АМ 

Техническое перевооружение т/трасс с 

устройством врезок штуцеров для 
подключения прессовочных машин  (доп. 

мероприятие по повышению надежности 

МТС) 

2019 9 300 9 300 0   0  0  0 0    
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Год 

реализац

ии 

Суммарные 

кап. 
вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 

группы 
проекта 

Код 

СТС 

Номер 
проекта 

внутри 

группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2030 

10 ТС 06 б/н 10 АМ 

Техническое перевооружение диспетчерского 

центра тепловых сетей  (доп. мероприятие по 

повышению надежности МТС) 

2019 19 600 19 600  0  0  0  0  0  0 

11 ТС 06 02 11 АМ 

Техническое перевооружение участка 

тепловых сетей от ТК-311/9 до ТК-311/19 2Ду 

400мм L=200м по ул. 53-я Стрелковая 
Дивизия (доп. мероприятие по повышению 

надежности МТС) 

2019 14 852 14 852  0  0  0  0  0  0 

12 ТС 06 02 12 АМ 

Техническое перевооружение участка 

тепловых сетей от ТК-701 до ТК-704 2Ду 

530мм L=144м по ул. М.Горького между 

ул.Бахметьевская и ул.Мичурина  (доп. 
мероприятие по повышению надежности 

МТС) 

2019 13 264 13 264  0  0  0  0  0  0 

13 ТС 06 02 13 АМ 

Техническое перевооружение участка 

тепловых сетей от ТК-306 до ТК-311 2Ду 

800мм L=246м по ул. Рабочий пер. - 

Провиантская - Чернышевского  (доп. 
мероприятие по повышению надежности 

МТС) 

2019 36 105 36 105  0  0  0  0  0  0 

14 ТС 06 02 14 АМ 

Техническое перевооружение участка 
тепловых сетей от ТК-106 до ТК-604 2Ду 

400/500мм L=346м по ул. Мичурина между 

ул.Радищева и ул.Соборная  (доп. 
мероприятие по повышению надежности 

МТС) 

2019 27 247 27 247  0  0  0  0  0  0 

15 ТС 06 02 15 АМ 

Техническое перевооружение участка 
тепловых сетей от ТК-622 до ТК-624 2Ду 

400мм L=116м по ул. Октябрьская между 

ул.Первомайской и ул.Григорьева  (доп. 

мероприятие по повышению надежности 
МТС) 

2019 8 667 8 667  0  0  0  0  0  0 

16 ТС 06 02 16 АМ 

Техническое перевооружение участка 
тепловых сетей от ТК-110 до смотровой 

камеры 2Ду 400мм L=402м по ул. Радищева 

от ул.Советская и пр.Кирова  (доп. 

мероприятие по повышению надежности 
МТС) 

2019 30 313 30 313  0  0  0  0  0  0 

17 ТС 06 02 17 АМ 

Техническое перевооружение участка 
тепловых сетей от ТК-5401А до ТК-5405 2Ду 

400мм L=248м по ул. Б.Казачья между 

ул.Рахова и ул.Пугачева  (доп. мероприятие 

по повышению надежности МТС) 

2019 17 245 17 245  0  0 0  0  0  0  

18 ТС 06 02 18 АМ 

Техническое перевооружение участка 

тепловых сетей от ТК-412 до ТК-420 2Ду 
500мм L=849м по ул.Сакко и Ванцетти между 

ул.Чапаева и ул.М.Горького  (доп. 

мероприятие по повышению надежности 

МТС) 

2019 101 170 101 170  0  0  0  0  0  0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Год 

реализац

ии 

Суммарные 

кап. 
вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 

группы 
проекта 

Код 

СТС 

Номер 
проекта 

внутри 

группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2030 

19 ТС 06 02 19 АМ 

Техническое перевооружение ТМ-1 от ГРЭС 

от ТК-708 до ТК-708/25,  2Ду 300мм , L=800 

м по ул.Шевченко между ул. М. Горького и 
ул. Рахова. 

2020 15 200 0  15 200  0  0  0  0  0 

20 ТС 06 02 20 АМ 

Техническое перевооружение ТМ-4 от ГРЭС 

от ТК-5817а до ТК-5815а 2Ду500мм, L=213м 
по ул. Кузнечная между ул. Комсомольская и 

ул. Некрасова. 

2020 20 200  0 20 200  0  0  0  0  0 

21 ТС 06 02 21 АМ 

Техническое перевооружение 

тепломагистрали  ТМ-1 от СарГРЭС от ТК-

112/22 до ТК-5812 2Ду400мм, L=212м по ул. 

Радищева между ул. Челюскинцев и ул. 
Кузнечная. 

2020 16 100  0 16 100  0  0  0  0  0 

22 ТС 06 02 22 АМ 

Техническое перевооружение 
тепломагистрали ТМ-8 от ТЭЦ-5 от ТК-5810 

до ТК-5813А 2Ду500мм, L=255м по ул. 

Кузнечная(Гоголя) между ул. Мясницкая и 

ул. Радищева. 

2020 24 200  0 24 200  0  0  0  0  0 

23 ТС 06 02 23 АМ 

Техническое перевооружение 

тепломагистрали ТМ-1(ТМ-5) от СарГРЭС  от 

ТК-124/8 до ТК-5310/19 2Ду300мм, L=436м 
по ул. Челюскинцев между ул. М. Горького и 

ул. Чапаева. 

2020 24 800  0 24 800  0  0  0  0  0 

24 ТС 06 02 24 АМ 

Техническое перевооружение ТМ №5 от НС 

№3 от ТК-5102 до -ТК5104 2Ду800 L=159 пм 

по ул. Соколовой между ул. 

Железнодорожной и ул. Танкистов. 

2020 29 500  0 29 500  0  0  0  0  0 

25 ТС 06 02 25 АМ 

Техническое перевооружение 

тепломагистрали ТМ-5 от ТЭЦ-5  от ТК-5306-
5302  Ду500мм, L=500м, по ул. Рахова между 

ул. Зарубина и ул. Б.Горная. 

2020 32 700  0 32 700  0  0  0  0  0 

26 ТС 06 02 26 АМ 

Техническое перевооружение ТМ-3 от 
СарГРЭС от ТК-334/42 до ТК-334/48, 

2Ду426мм  L=476м, по ул. 2-ой Детский пр-д 

между ул. 2-я Садовая и 3-м Комсомольским 

проездом. 

2020 30 100  0 30 100  0  0  0  0 0 

27 ТС 06 02 27 АМ 

Техническое перевооружение ТМ-3 от 

СарГРЭС (от колл НС-5 до ТК-334/12/4, от 
ТК-334/30 до ТК-334/28, от ТК-334/28 до ТК-

334/14, от ТК-334/12 до ТК-334/14, от ТК-

334/30а до ТК334/34) 2Ду600-200мм 

L=2000м, по улицам 2 Садовая, Б. Садовая, 
Беговая, Ст. Разина. 

2020 131 200  0 131 200  0  0  0  0  0 

28 ТС 06 02 28 АМ 

Техническое перевооружение ТМ-3 от ГРЭС 
от ТК-320/3 до ТК-320/9,  Ду 500/400 мм, 

L=317 м по ул.Симбирцева от ул. 

Шелковичной до ул. Новоузенской. 

2020 26 000  0 26 000  0  0  0  0  0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 

Год 

реализац

ии 

Суммарные 

кап. 
вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 

группы 
проекта 

Код 

СТС 

Номер 
проекта 

внутри 

группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2030 

29 ТС 06 02 29 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

334/12 в сторону до ТК-334/14 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 
400мм. 

2020 385  0 385  0  0  0  0  0 

30 ТС 06 02 30 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

404 в сторону до ТК-405 с установкой 
секционирующей запорной арматуры Ду 

500мм. 

2020 1 300  0 1 300  0  0  0  0  0 

31 ТС 06 02 31 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

310 в сторону до ТК-311 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 

800мм. 

2020 3 700  0 3 700  0  0  0  0  0 

32 ТС 06 02 32 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

629 в сторону до ТК-630 с установкой 
секционирующей запорной арматуры Ду 

400мм. 

2020 385  0 385  0  0  0  0  0 

33 ТС 06 02 33 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-
5206 в сторону до ТК-5207 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 

700мм. 

2020 3 700  0 3 700  0  0  0  0  0 

34 ТС 06 02 34 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

413 в сторону до ТК-414 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 
500мм. 

2020 1 300  0 1 300  0  0  0  0  0 

35 ТС 06 02 35 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

5213 с установкой секционирующей запорной 
арматуры Ду 700мм. 

2020 3 700  0 3 700  0  0  0  0  0 

36 ТС 06 02 36  АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-
115 в сторону до У-116 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 

500мм. 

2020 1 300  0 1 300 0   0 0  0   0 

37 ТС 06 02 37 АМ 

Техническое перевооружение т/трассы от ТК-

322 в сторону до ТК-321 с установкой 

секционирующей запорной арматуры Ду 
700мм. 

2020 3 700  0 3 700  0  0  0  0  0 

Итого 

по 
группе 

ТС 06 б/н - АМ Повышение надежности теплоснабжения - 679 496 310 026 369 470 0 0 0 0 0 
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Приложение 10.8 

Мероприятия по техперевооружению участков тепловых сетей 

№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  

Год 

реализ
ации 

Суммарные 

кап.вложения, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 
группы 

проекта 

Код 

СТС 

Номер 

проекта 

внутри 
группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

1 ТС 04 б/н 01 АМ 

Организация учета тепловой 

энергии на тепловых сетях в г. 
Саратове (СМР) 

2019 213 991 213 991 0  0  0  0  0 0  

2 ТС 04 б/н 02 АМ 
Организация учета тепловой 

энергии на тепловых сетях в г. 

Саратове 

2019 16 032 16 032  0  0  0  0  0  0 

3 ТС 04 02 03 АМ 

Техническое перевооружение 
участка магистральной 

тепловой сети ТМ-8 от ТЭЦ-5 

от ТК-8524 до ТК-8514 
2ду820мм. по улице Чапаева от 

улицы 1-я Садовая до улицы 

Зарубина В.С. (1 этап) 

2019 87 386 87 386  0  0  0  0  0  0 

4 ТС 04 02 04 АМ 

Техническое перевооружение  

участков магистральной 

тепловой сети ТМ-4 от 

СарГРЭС от ТК-412 до ТК-420 
2ду530мм. L=849м по улице 

Сакко и Ванцетти (ПИР) 

2019 380 380  0  0  0  0  0  0 

5 ТС 04 02 05 АМ 

Техническое перевооружение 

участка магистральной 

тепловой  сети ТМ-4  от  ГРЭС 

от ТК-620 до ТК-627/1, 
2Ду400мм, L=420 м, по ул.  

Октябрьской от Григорьева до 

Челюскинцев. 

2019 32 778 32 778  0  0  0  0  0  0 

6 ТС 04 б/н 06 КС 

Реконструкция подземных 

участков  тепловых сетей г. 

Саратова 

2019-
2030 

1 725 121 110 490 47 138 119 937 144 307 132 716 131 996 1038537 

13 ТС 04 б/н 13 КС 

Реконструкция надземных 

участков тепловых сетей г. 

Саратова 

2024-

2025 
805 690 0 104 698 50 977 46 239 79 072 45 273 479432 

17 ТС 04 02 17 АМ 

Техническое перевооружение 

ТМ №3 от СарГРЭС от ТК-
311/25 до ТК-311/41 2Ду530, 

L=954м  по ул.Чернышевского 

(от ул.Вольской до 

ул.2Садовой)  

2018-

2021 
129 724  0 0  0  129 724 0  0   0 

20 ТС 04 02 20 АМ 

Техническое перевооружение 

ТМ-3 от ТЭЦ-5  от ТК 306Б до 
ТК 307,  2Ду720, L=108м по 

территории "Торгового центра" 

2020-
2022 

20 655 0 0   0 20 655  0  0  0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  

Год 

реализ

ации 

Суммарные 

кап.вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 

группы 
проекта 

Код 

СТС 

Номер 
проекта 

внутри 

группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

25 ТС 04 02 25 АМ 

Техническое перевооружение 

ТМ-1 от ГРЭС от ТК 118-ТК 

118/17,  2Ду 325мм , L=1190м 
по ул.Дзержинского 

2021-

2022 
72 407 0   0  0 0  72 407  0 0 

26 ТС 04 02 26 АМ 

Техническое перевооружение 

ТМ-1 от ГРЭС от ТК 124-ТК 
128,  2Ду 400мм , L=380 м по 

ул. Киселева 

2022-
2023 

43 280  0  0  0  0 0  43 280  0 

27 ТС 04 02 27 АМ 

Техническое перевооружение 

ТМ №4 от СарГРЭС от ТК-639 

до ЦТП  2Ду300, L=358 м по 

ул.Чернышевского до ЦТП 
Соколовая 44/62. 

2022-

2023 
39 400  0  0  0  0  0 39 400  0 

28 ТС 04 02 28 АМ 

Техническое перевооружение 
ТМ-5 от ТЭЦ-5 от ТК-5310 до 

ТК-5310/27, 2Ду300мм, L=986 

м, по ул. Челюскинцев от  

ул.Рахова. 

2022-

2023 
102 320  0  0  0  0  0 102 320  0 

29 ТС 04 02 29 АМ 

Техническое перевооружение 

ТМ-3 от СарГРЭС от ТК-905/8 

до ТК-908, 2Ду250 мм  
L=450м, по ул. Мичурина. 

2022-

2024 
750  0  0  0  0  0  0 750 

30 ТС 04 02 30 АМ 

Техническое перевооружение 
ТМ-3 от ГРЭС от ТК-320 до 

ТК-320/9 2Ду 400 L=592 м по 

ул. Симбирцева от 

Белоглинской до Новоузенской 

2023-
2024 

38 000  0  0  0  0  0  0 38 000 

31 ТС 04 01 31 АМ 

Техническое перевооружение 

участка ТМ №2 от ТЭЦ-2 от У 
124 до ШП 124/11 по ул. 

Васильковская 2Ду = 660мм 

L=720м 

2023-

2024 
47 574  0  0  0  0  0  0 47 574 

32 ТС 04 02 32 АМ 

Техническое перевооружение 

ТМ-5 от ТЭЦ-5 от ТК-921 до 

ТК-923, 2Ду 500мм, L=176 м, 

по ул.Ст.Разина 

2023-

2024 
14 382  0  0  0  0  0  0 14 382 

33 ТС 04 02 33 АМ 

Техническое перевооружение 

ТМ-5 от ТЭЦ-5 от ТК-5812 до 
ТК-5815А, 2Ду 500мм, L=395 

м, по ул.Кузнечной. 

2023-
2024 

29 000  0  0  0  0  0  0 29 000 

34 ТС 04 б/н 34 АМ 

Поэтапное техническое 

перевооружение 

магистральных участков 

теплосети котельных, дальняя 
перспектива (2Ду400-500 

L=11500 м) 

2022 1 028 100  0  0  0 1 028 100  0  0  0 
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№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия  

Год 

реализ

ации 

Суммарные 

кап.вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 

группы 

номер 

группы 
проекта 

Код 

СТС 

Номер 
проекта 

внутри 

группы 

Источник 

инвестиций 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

35 ТС 04 б/н 35 АМ 

Поэтапное техническое 

перевооружение 

магистральных участков 
теплосети ТЭЦ,  дальняя 

перспектива  (2Ду400-500 

L=23000 м) 

2023-
2024 

2 056 200  0 0   0 0  1 028 100 1 028 100 0  

36 ТС 04 б/н 36 АМ 

Поэтапное техническое 

перевооружение 

магистральных участков 
теплосети ТЭЦ,  дальняя 

перспектива  (2Ду550-700 

L=12000 м) 

2025 1 387 200  0  0  0  0 0   0 1 387 200 

37 ТС 04 б/н 37 АМ 

Поэтапное техническое 

перевооружение 

магистральных участков 

теплосети ТЭЦ,  дальняя 
перспектива  (2Ду700 L=63000 

м) 

2026-

2030 
7 282 800  0  0  0  0  0  0 7282800  

Итого по 
группе 

ТС 04 б/н - АМ 

Техническое перевооружение 

участков тепловых сетей и 

оборудования тепловых сетей 

- 15 173 171 461 057 151 836 170 914 1 369 025 1 312 295 1 390 370 10317674 
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Приложение 10.9 

Мероприятия по реконструкции ЦТП и насосных станций 

№ п/п 

Шифр проекта 

Наименование мероприятия 
Год 

реализ
ации 

Суммарные 
кап.вложения, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по годам 

тип 
гру

ппы 

номер 
группы 

проекта 

Код 
СТС 

Номер 
проекта 
внутри 

группы 

Источ
ник 

инвес

тиций 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

1 ТС 05 2 01 АМ 
Установка частотно-регулируемого 

привода на НС-4 
2030 8 051             8051  

2 ТС 05 2 02 КС Реконструкция ЦТП 
2019-
2030 

577 343 13 724 13 479 26 175 15 011 36 647 23 176 449131 

3 ТС 05 б/н 03 КС 
Установка защитных устройств от 

повышения давления на 

оборудовании ЦТП 

2021-
2022 

23 073 0 1 056 22 017 0 0 0 0 

4 ТС 05 б/н 04 АМ 

Реконструкция ЦТП по 
ул.Антонова, 31 с монтажем 

насосной группы, подогревателей 
ГВС и их обвязкой 

2030 16 046 0  0   0  0  0 0  16046  

5 ТС 05 б/н 05 АМ 

Техническое перевооружение 

системы телемеханики насосных 
станций НС 2÷9 с передачей 

данных на ЦДП 

2030 13 000  0  0  0  0  0  0 13000  

6 ТС 05 б/н 06 АМ 
Установка защитных устройств от 

повышения давления на 

оборудовании ЦТП (6 шт) 

2030 2 134  0  0  0  0  0  0 2134  

7 ТС 05 б/н 07 АМ Автоматизация ЦТП и НС 
2019-

2020 
141 900 120 620  0  0  0  0  0 21280  

Итого 
по 

группе 
ТС 05 б/н - АМ 

Реконструкция и тех. 
перевооружение ЦТП и НС 

- 781 547 134 344 14 535 48 192 15 011 36 647 23 176 509642 

 


